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1.1. PRESENTACIÓN.   
El objeto del presente Proyecto de finalización de estudios es un trabajo que 
pretende enumerar con detenimiento los diferentes procesos de diseño de una 
terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles líquidos. 
El emplazamiento donde se ha diseñado esta terminal está ubicado en la 
explanada de la Esfinge del puerto de la Luz de las Palmas de Gran Canaria. 
La nueva terminal complementa a todos los efectos los servicios de productos 
petrolíferos y químicos que el Puerto de la Luz viene prestando en sus 
concesiones actuales.  
Para llevar a la realidad este Proyecto supondría negociar con el Puerto de Las 
Palmas la concesión de una parcela de 17.935 m2 aproximadamente de suelo. 
Mi objetivo es proporcionar información detallada con los cálculos necesarios para 
el diseño de todos los elementos que definen una terminal de graneles líquidos 
como pueden ser  tanques de almacenaje, cubetos de retención, sistema contra-
incendios de toda la instalación, circuito de tuberías para recepción y reexpedición 
de producto, etc. 
Y por fin, nuestro objetivo último al acometer este proyecto es constituir un 
documento de fácil acceso, lectura y comprensión que dé a entender todos los 
procesos de dimensionamiento de una temática nunca antes desarrollada en un 
proyecto de finalización de estudios de E.T.N. 
Todos estos componentes de una terminal de recepción, almacenamiento y 
reexpedición de graneles líquidos siguen unas pautas de diseño e elaboración 
sujetas a unos real decretos elaborados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
que durante el presente proyecto se citan. 
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1.2. MOTIVACIÓN AL EFECTUAR ESTE PROYECTO.  
La motivación para realizar este proyecto pasa por realizar una guía globalizada 
de todo el proceso de diseño y elaboración de una terminal de almacenaje de 
graneles líquidos. 
Mi experiencia como supervisor de operaciones en una empresa del Muelle de la 
Energía del Puerto de Barcelona me ha ayudado a comprender todos los 
diferentes procesos de diseño de los elementos existentes y a efectuar este 
Proyecto Final de Carrera, como también me gustaría que su elaboración pueda 
servir de gran utilidad en un futuro para alumnos y profesionales del sector. 
 
1.3. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. 
El presente proyecto de “una terminal para recepción, almacenamiento y 
reexpedición de graneles líquidos en la explanada del Puerto de la Luz en las 
Palmas de Gran Canaria” constituye una novedad en la realización obligatoria de 
Proyectos de Finalización de Estudios, ya que nunca antes se había tratado antes 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
Los productos líquidos a granel elegidos para el desarrollo del siguiente proyecto 
son los hidrocarburos, los cuales en la actualidad son necesarios en cualquier 
parte del mundo tanto en países desarrollados, países en vías de desarrollo como 
también en países pobres. 
Los hidrocarburos son la base para la fabricación de muchos de los componentes 
de nuestro consumo cotidiano y la principal fuente de energía por el momento y 
hasta tanto no se desarrollen plenamente otras energías alternativas. 
La obtención de estos productos está localizada en unos pocos países 
productores y debe ser transportado, casi en su totalidad por vía marítima, hasta 
los países consumidores. 
Para reducir costes de traslado, se transporta la máxima cantidad de producto 
posible en buque y éste se almacena en las terminales portuarias hasta su 
consumo en estaciones de servicio o gasolineras. 
Debido a la situación geográfica de los yacimientos petrolíferos respecto a los 
principales países consumidores, realizar un transporte por carretera resulta 
inviable, ya que las distancias y el paso por los diferentes países supondría un 
incremento del coste, que podría poner en riesgo la viabilidad de la utilización de 
estos productos. 
Gracias a la gran cantidad de producto que puede transportarse en un viaje por 
vía marítima y al grado de seguridad hacer del transporte por mar es la opción 
más adecuada para abastecer de hidrocarburos a los consumidores finales. 
La actividad de recepción, almacenamiento y reexpedición de productos líquidos a 
granel está considerada en su finalidad como “Depósito y almacenamiento de 
mercancías peligrosas”, clasificada como 63.122 según el R.D. 1560/1992, de 18 
de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-93). 
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Las operaciones más frecuentes que se realizan en una Terminal de 
almacenamiento de líquidos a granel son las siguientes: 
• Recepción de productos a granel en buques. 
• Almacenaje en tanques. 
• Carga de productos a granel en buque o camión cisterna. 
• Trasiegos de productos a granel entre buques (no en nuestro caso). 
• Trasiego entre tanques de almacenaje. 
• Embidonado de productos (opción no contemplada en nuestro caso). 
Todas estas operaciones pueden resumirse en el esquema siguiente: 
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3. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
La instalación de almacenaje de graneles líquidos que se diseña en este proyecto 
estaría localizada en “la explanada de la Esfinge” situada en el puerto de la Luz 
en las Palmas de Gran Canaria en el cual todavía está en construcción. 
 
 
                                            Imagen 1: explanada de la Esfinge del Puerto de la Luz de L.P.G.C.  
 
El Puerto de Las Palmas es un referente en el abastecimiento de combustible a 
buques en el Atlántico medio, por su posición geoestratégica entre continentes 
para esta actividad, al ser una ruta de paso de los buques transoceánicos, de 
largo recorrido. 
El esfuerzo promocional del Puerto de Las Palmas por posicionarse como 
plataforma logística tricontinental atrae una importante actividad como punto 
distribuidor de mercancías, y escala de las rutas mundiales de contenedores. 
Adicionalmente, la estrategia del Puerto para los próximos años tiene entre sus 
objetivos esenciales avanzar en la diversificación de tráficos y constituirse como 
“hub” logístico y puerta de entrada a África para todo tipos de mercados, en 
nuestro caso en el negocio de los hidrocarburos. 
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El proyecto de esta terminal en el muelle de La Esfinge realizaría su actividad 
mediante la carga/descarga de buques; por tanto, con un enfoque altamente 
especializado ofreciendo ritmos de operación elevados y seguros.  
Por estos motivos se ha escogido este emplazamiento para la realización de este 
proyecto, no hay duda que esta terminal de graneles líquidos si se realizase 
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4. PRODUCTOS A ALMACENAR. 
Los productos petrolíferos que estarían almacenados en la terminal de graneles 
líquidos están todos clasificados dentro de las categorías B, C y D según el 
artículo 4 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (A.P.Q) 
aprobado en el Real Decreto 379/2001 del 6 de Abril. 
Los productos se almacenarían en los tanques de almacenaje a temperatura 
ambiente y a presión atmosférica. 
Los productos almacenados son de las clases B y C. La relación que se expone 
no debe considerarse exhaustiva, ya que, en función del mercado, puede 
incorporarse algún producto diferente, aunque sus características a efectos de lo 
expuesto en el mencionado reglamento serán equivalentes.  
Se tiene previsto almacenar los siguientes productos: 
• Clase B (gasolinas, kerosenos). 
• Clase C (gasóleos). 




La gasolina (Nº ONU 1203) está clasificado según NFPA (National Fire Protection 
Asociation) como 130, que le identifica como un líquido poco peligroso especial 
para la salud, muy inflamable moderado y estable químicamente. 
Está clasificado como: 
• Clase B-1, según el R.D. 2085/1994. 
 
4.1.1. Toxicidad. 
No presenta un alto grado de toxicidad para la salud según el criterio de la NFPA. 
Produce irritaciones por las distintas vías de exposición y sus efectos son 
temporales. 
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4.1.2. Inflamabilidad. 
La gasolina es un líquido muy inflamable y su ignición puede producirse bajo 
cualquier condición de temperatura ambiente. 
El vapor puede explotar por ignición en recintos cerrados. Puede producirse el 
retroceso de la llama desde el punto de ignición hasta la fuente de emisión de 
vapores. 
Los agentes de extinción idóneos son la espuma, el polvo químico y el anhídrido 
carbónico. 
 
4.1.3. Características generales. 
Es un líquido de incoloro a color amarillento y con un olor característico a 
petróleo. Es totalmente inmiscible en agua y flota en ella. 
 
4.1.3.1. Tabla de propiedades físicas y de peligrosidad de la gasolina. 
• Punto de ebullición (°C): 60 ÷ 199 
• Punto de congelación (°C): -91 ÷ -98 
• Densidad del líquido (agua=1): 0.71 ÷ 0.75 
• Solubilidad en agua (%p): INSOLUBLE. 
• Solubilidad del agua en gasolina (%p): INSOLUBLE. 
• Punto de inflamación (°C): -39 ÷ -46 
• Temperatura de autoignición (°C): 237 
• Límites de inflamablidad en aire (% vol): 
o Inferior: 1.4 
o Superior: 7.4 
• Extinción del incendio: espuma, polvo químico, CO2. 
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4.2. GASOLEO. 
El gasóleo (Nº ONU 1202) está clasificado según la NFPA como 020, que le 
identifica como un líquido sin peligro especial para la salud, con peligro de 
inflamación moderado y estable químicamente. 
Está clasificado como: 
• Clase C, según el R.D. 2085/1994. 
 
4.2.1. Toxicidad. 
Producto inocuo para la salud según el criterio de la NFPA.  
 
4.2.2. Inflamabilidad. 
El gasóleo no es inflamable, pero es un líquido combustible. Se tiene que tener en 
cuenta que los contenedores parcialmente llenos pueden explotar en contacto con 
el fuego. 
Los agentes de extinción idóneos son la espuma, el polvo químico y el anhídrido 
carbónico. 
 
4.2.3. Características generales. 
Es un líquido aceitoso, de color amarillo amarronado y con un olor característico 
de fuel. Es totalmente inmiscible en agua y flota en ella. 
 
4.2.3.1. Tabla de propiedades físicas y de peligrosidad del gasóleo. 
• Punto de ebullición (°C): 182 ÷ 338. 
• Punto de congelación (°C): -48 ÷ -18. 
• Densidad del líquido (agua=1): 0.8 ÷  0.9 
• Solubilidad en agua (%p): INSOLUBLE. 
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• Solubilidad del agua en gasoil (%p): INSOLUBLE. 
• Punto de inflamación (°C): 66. 
• Temperatura de autoignición (°C): 177 ÷ 329. 
• Límites de inflamablidad en aire (% vol): 
o Inferior: 1.3 
o Superior: 6 
• Extinción del incendio: espuma, polvo químico, CO2. 
 
4.3. KEROSENO (JET-A1). 
El keroseno (Nº ONU 1223), también llamado Jet A-1, está clasificado según la 
NFPA como 020, que le identifica como un líquido sin peligro especial para la 
salud, con peligro de inflamación moderado y estable químicamente. 
Está clasificado como: 
• Clase B-2, según el R.D. 2085/1994. 
 
4.3.1. Toxicidad. 
Producto inocuo para la salud según el criterio de la NFPA.  
 
4.3.2. Inflamabilidad. 
El keroseno es un líquido combustible, inflamable a temperaturas superiores a las 
ambiente en el área que nos ocupa. Los contenedores parcialmente llenos 
pueden explotar en contacto con el fuego.  
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4.3.3. Características generales. 
Es un líquido aceitoso, de color transparente y con un olor característico de fuel. 
Es totalmente inmiscible en agua y flota en ella. 
 
4.3.3.1. Tabla de propiedades físicas y de peligrosidad del keroseno. 
• Punto de ebullición (°C): 200 ÷ 260. 
• Punto de congelación (°C): -45.6. 
• Densidad del líquido (agua=1): 0.8  
• Solubilidad en agua (%p): INSOLUBLE. 
• Solubilidad del agua en gasoil (%p): INSOLUBLE. 
• Punto de inflamación (°C): 38 
• Temperatura de auto ignición (°C): 177 ÷ 329. 
• Límites de inflamabilidad en aire (% vol.): 
o Inferior: 0.7 
o Superior: 5 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES A REALIZAR. 
La actividad industrial llevada a cabo consiste en la recepción, almacenamiento y 
reexpedición de productos petroquímicos a granel de propiedad ajena. Es decir, 
no existe ningún proceso fabril de transformación o mezcla, como podría ser en el 
caso de una refinería, limitándose sólo a la actividad a puro almacenamiento para 
terceros.  
Los productos almacenados se podrían recibir desde buque o por tubería. Los 
productos almacenados se podrán reexpedir del mismo modo.  
Tipos de operaciones: 
 
5.1. DESCARGA DE BUQUE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO.  
En esta operación el buque realizará el bombeo de producto a través de sus 
propias bombas distribuidas en sus tanques de almacenamiento. 
Para esta operativa se tienen que elaborar una serie de circuito de líneas con 
llegada a los diferentes tanques receptivos en la terminal de almacenamiento. 
El rack o circuito de tuberías dispone de un sistema de derivación que permite 
descargar producto a uno u otro circuito de líneas actuando sobre el conjunto de 
válvulas correspondientes. Mediante válvulas de apertura y cierre podemos 
derivar el producto que nos bombean hacia un tanque de almacenaje u otro 
dependiendo de los intereses del cliente. 
La línea seleccionada para la operación de descarga se conectará mediante 
brazo de carga marino al buque por un extremo y a la tubería del tanque 
correspondiente por el otro.  
En nuestro caso, el rack de tuberías tiene tres líneas que nacen en el atraque 
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Hemos proyectado tres líneas principales: 
• Línea T1: dedicada a los productos de clase C, es decir, gasóleos. 
• Línea T2: dedicada al producto de clase B-2, es decir, al keroseno. 
Dedicamos una línea propia al keroseno debido a sus estrictos controles de 
calidad y a su facilidad de poder ser contaminado en caso de que en esa 
línea hubiese habido un producto de clase C.  
• Línea T3: dedicada a los productos de clase B-1, es decir, gasolinas. 
Se ha diseñado 3 líneas de producto, ya que como la línea del keroseno 
solamente puede ir este producto, si ocurriera alguna incidencia a la línea del 
gasóleo o en la línea de la gasolina se podrían cumplimentar su utilización, ya que 
por estas líneas pueden ir gasóleos y gasolinas y no afectan en la calidad de los 
mencionados productos. 
Una vez afianzadas las conexiones buque-brazo marino, y siguiendo los 
procedimientos existentes de operación, el buque procederá a bombear el 
producto hacia el tanque por el circuito de tuberías determinado. 
Una vez acabado el bombeo de producto, y habiendo comprobado la cantidad 
total recibido de la misma, se procederá a la desconexión del brazo marino con la 
conexión del buque. 
 
5.2. CARGA DE BUQUES CISTERNA. 
En esta operación se efectúa mediante grupos motobomba de gran caudal, cuya 
aspiración se conectará a la línea del tanque correspondiente, mientras que la 
impulsión se conectará a una de las líneas que circulan desde el foso de bombas 
hasta el atraque. 
En el atraque la tubería se conectará por medio de brazo marino al ‘manifold’ del 
buque. Una vez finalizado el proceso, se comprobará la cantidad bombeada en 
buque, y si ésta es satisfactoria, se procederá a su desconexión. 
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5.3. TRASIEGO DE PRODUCTO ENTRE TANQUES DE ALMACENAJE. 
Esta operativa consistirá en el bombeo de producto mediante motobombas del 
producto almacenado en la terminal hasta otros tanques disponibles de recepción 
de producto.  
Esta operación puede realizarse en ambos sentidos mediante el rack de tuberías 
diseñado. 
Las operaciones de trasiego se realizarán a través de los fosos de bombas, 
mediante un sistema de colectores, tuberías y bombas centrífugas.  
Dependiendo del sistema que queramos implantar y del presupuesto que 
tengamos predispuesto, todo el mecanismo de apertura y cierra tanto de válvulas 
de apertura de tanque como de válvulas de colectores de aspiración  y impulsión 
de las motobombas puede ser por control remoto individual, por control remoto 
conjunto o manualmente. Claramente las válvulas de abertura y cierre manual 
serían de un coste menor pero a la larga tener un válvuleo por control remoto total 
o parcial daría más autonomía y más capacidad de reacción al personal que lo 
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6. ORGANIZACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES QUE 
REGULAN EL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS.  
Las sustancias consideradas peligrosas pueden ser transportadas por distintos 
medios: por carretera, ferrocarril, mar y aire, aunque éste último no es utilizado en 
las terminales portuarias. 
Cada tipo de transporte está sometido a una reglamentación específica para cada 
paso, que determinan las condiciones en que debe realizarse el transporte 
(vehículos, contenedores, personal, cantidades a transportar, señalización del 
vehículo, ruta, etc.) y las condiciones en que debe realizarse la carga y descarga 
de los materiales (instalaciones, personal, modo de operación, etc). 
 
6.1. ORGANIZACIONES Y REGLAMENTOS.  
En lo que respecta al transporte, manipulación y almacenamiento de mercancías 
peligrosas, que es el aspecto en el que nos concierne, la normativa a seguir tiene 
distintas fuentes de procedencia.  
Un primer escalón sería el de la normativa internacional.  
Es evidente que, dada la pertenecía de España a distintos organismos 
internacionales, deberán seguirse las directrices que de ellos dictamen. En el 
caso que nos ocupa, estas directrices emanan, fundamentalmente, de la Unión 
Europea y de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso de la ONU, y 
bajo sus auspicios, se han elaborado diversos acuerdos internacionales a los 
cuales, de alguna manera, se ha adherido España. Por lo que respecta a la UE, 
es claro el proceso de integración europea que está viviendo y, por tanto, cada 
vez más, los países miembros van cediendo su capacidad legislativa para adoptar 
la que dimana directamente de la UE. A este respecto, hay que decir que la 
normativa proveniente de la UE a través de Reglamentos tiene fuerza legal en 
España una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), 
mientras que la normativa que emana a través de Directivas sólo tiene fuerza 
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legal en España una vez ha sido transpuesta, adaptada a la legislación española 
y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
Dentro del Estado Español, las competencias relativas al manejo de mercancías 
peligrosas dependen de distintos Ministerios, dado que se incluyen temas 
relacionados con industria, medio ambiente, seguridad, transporte y, también, 
aspectos concernientes a posibles repercusiones sobre la población. Este sería el 
segundo nivel de producción de normativa que, en algunos casos, será 
transposición de normativa internacional, en otros serán adaptaciones de la 
misma y, en los demás, serán normas propias adaptadas a las peculiaridades del 
país. El siguiente nivel es el de las Autonomías, puesto que, en función de las 
competencias transferidas en cada caso, serán éstas las que deberán emitir la 
normativa correspondiente, sobre todo a través de sus Departamentos de 
Industria y Medio Ambiente. 
Por último, dado que la normativa que se podría denominar oficial no cubre aún 
todos los aspectos relacionados con las sustancias peligrosas, existe un cuarto 
escalón que corresponde a las normas elaboradas por distintas asociaciones de 
carácter nacional o supranacional y que son admitidas de manera más o menos 
general en el ámbito que nos ocupa. Entre otras asociaciones cabría citar: 
 
A nivel nacional: 
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación. Elabora las 
normas UNE 
AISVBAsociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes 
APA Asociación para la Prevención de Accidentes 
ASEPAL Asociación Española de Equipos de Protección Personal 
BEQUINOR Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y 
Seguridad Industrial 
CEPREVEN Centro de Prevención de Daños y Pérdidas 
           Diseño de una Terminal de Almacenamiento de Líquidos a Granel  
Página 25 de 266 
 
COASHIQ Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene en la Industria Química 
FEIQUE Federación Española de la Industria Quimica. Representa al CEFIC 
elabora y distribuye las fichas de seguridad TREMCARDS 
ITSEMAP Instituto Tecnológico de Seguridad MAPFRE 
TECIFUEGO-AESPI: Asociación Española de Sociedades de Protección contra 
Incendios 
 
A nivel europeo: 
AFNOR Association Française de Normalization 
BSI British Stantard Institution 
CEA Comité Europeo de Aseguradores 
CEFIC  Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique 
CEN Comité Européen de Normalisation 
DIN Deutsches Institute für Normung 
ESF European Safety Federation 
EURALARM Association of European Manufacturers of Fire and Intruder Alarm 
Systems 
EUROFEU  Safety Equipment and Fire Fighting Vehicles 
 
A nivel mundial: 
IAEA International Atomic Energy Agency 
IATA International Air Transport Association 
IMCO International Maritime Consultive Organization 
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Además de éstas existen Asociaciones de Normalización, que aunque de ámbito 
nacional, gozan de gran prestigio internacionalmente y son, entre otras, las 
siguientes: 
 
AIChe  American Institute of Chemical Engineers 
ANSI  American National Standards Institute 
API  American Petroleum Institute 
ASME  American Society of Mechanical Engineers 
ASSE  American Society of Safety Engineers 
ASTM  American Society of Testing and Materials 
CCPS  Center for Chemical Process Safety 
CEPP  Chemical Emergency Preparedness and Prevention Office 
IChemE Institution of Chemical Engineers (Inglaterra) 
ISO  International Stardars Organization 
EPA  Environmental Protection Association 
NFPA  National Fire Protection Association 
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 
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7. DESCRIPCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 
7.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. 
La parcela sobre la que se ubican las instalaciones de la terminal está formada 
por unos terrenos de composición arenosa procedentes del dragado de la 
dársena interior del muelle y que han sufrido el compactado natural 
correspondiente y el compactado adicional debido a la actividad desarrollada 
hasta la fecha. 
Según información del Puerto de Las Palmas, los terrenos de la explanada de La 
Esfinge del Puerto de la Luz están preparados para albergar una instalación de 
almacenaje de este tipo. 
 
7.2. OBRA CIVIL. 
Dentro de este apartado se describen las diferentes obras de carácter civil que se 
tendrían que efectuar para la realización de este proyecto. 
 
7.2.1. Edificaciones. 
La planta dispondría de dos módulos prefabricados, uno albergaría el centro de 
transformación y en el segundo estaría ubicado el grupo electrógeno y el cuadro 
general de distribución eléctrica de la planta y los cuadros de las bombas del 
sistema contra-incendios.  
La planta dispondría de un módulo fabricado donde se ubica el edificio de la 
administración, una sala donde se ubica el cuadro de control de los equipos. 
Finalmente la planta dispone de un Centro de Control de Motores (CCM) donde 
se ubican los cuadros de los diferentes equipos eléctricos de planta. 
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7.2.2. Cimentaciones de los tanques. 
La cimentación de tanques consiste en elaboración de un anillo de hormigón 
armado, cuyo eje coincide con el del tanque y sobre el que descansa la 
envolvente del mismo. 
El anillo retiene en su interior el relleno que está constituido por zahorras, arena 
bien compactada, una lámina impermeable de PVC y rematado en su parte 





                                                                                                                                   Imagen 2: cimentación de tanques 
 
 
El anillo proporciona un plano estable para el soportar el tanque, permite un 
reparto de la carga bajo la pared del anillo, aproximadamente igual que bajo el 
relleno compactado a la misma profundidad, reduciendo los asentamientos 
diferenciales. Además proporciona un drenaje adecuado, pudiendo detectarse 
fugas rápidamente a través de la lámina de PVC. 
Los cálculos y diseño han sido efectuados según R.D. 2661/1998, de 11 de 
diciembre, por  la que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE), 
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siguiendo las pautas de diseño de la norma API 650 “Tanques de acero soldado 
para el almacenamiento de Productos Petrolíferos”.  
 
7.2.3. Cubetos de retención. 
La instalación está dotada de un cubeto de retención, que contiene todos los 
tanques proyectados. El cubeto de retención diseñado alberga los tanques de 
almacenaje M-1, M-2, M-3, M-4 y M-5.  
El cubeto de retención está dimensionado de acuerdo con lo dispuesto por la 
instrucción técnica MIE APQ-1, según su artículo 20. Los cálculos y resultados se 
presentan el apartado 8.2 de este proyecto. 
Los cubetos de retención son elementos indispensables en una planta de 
almacenamiento de graneles líquidos de este tipo. Con ellos se puede contener 
una posible fuga de producto de alguno de los tanques de almacenamiento 
evitando así una posible reacción en cadena con otros tanques de su alrededor, 
como también la pertinente contaminación que podría ocasionar este producto a 
causa de su vertido hacia el mar.   
Los muros de contención de los cubetos de retención son de hormigón armado, el 
pavimento interior será de hormigón con pendiente suficiente hacia la canaleta de 
drenaje.  
La canaleta de drenaje se dirige a un sumidero que es la zona donde se recoge 
todo el producto que haya en el suelo, sea producto de uno de los tanques o 
simplemente agua de lluvia. 
El nuevo cubeto se ha diseño ciego, sin válvula de vaciado exterior, de modo que 
el vaciado de las aguas de lluvia se debe efectuar mediante bombeo. 
Por lo que respecta a líneas, en el interior del cubeto no existen mangueras 
flexibles y las tuberías que atraviesan el muro, lo hacen garantizando la 
estanqueidad del mismo, eso nos da un valor añadido en lo que se refiere a la 
seguridad ya que si todo el circuito es “fijo” y no existen mangueras flexibles,  
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evitamos posibles pérdidas en los vaivenes de presiones que podrían haber en 
las diferentes operativas a realizar. 
Los cubetos están dotados de escaleras para entrar en ellos en número y 
situación conveniente para garantizar el acceso respetando las condiciones de 
seguridad. 
 
7.2.4. Foso de bombas. 
El foso de bombas es un elemento indispensable para la instalación. En ellos 
están las correspondientes bombas centrifugas que nos permiten llevar a cabo 
algunas de nuestras operaciones mediante el circuito de tuberías predispuesto, ya 
sean la de carga de buque en el atraque mediante brazo marino conectado desde 
algún tanque de almacenaje, trasiego entre tanques de producto, carga de 
cisternas…  
Los muros del foso de bombas son de hormigón armado para mantener su rigidez 
y duración, y está dotado de pavimento de hormigón de 10 cm de espesor con 
pendiente del 1% hacia el correspondiente sumidero para evacuar aguas de lluvia 
o alguna fuga de producto. 
 
7.2.5. Pavimentación. 
Las calles interiores de la terminal, que bordean los cubetos y foso de bombas, 
están formadas por una capa inferior de tierra compactada y una superior de 
zahorra. 
 
7.2.6. Red de drenaje y efluentes. 
La planta de tratamiento de aguas residuales de la instalación ha sido diseñada 
para la depuración de las aguas pluviales procedentes de zonas susceptibles de 
estar contaminadas (cubeto de retención, foso de bombas…) y para el tratamiento 
de las primeras aguas de purga de los tanques de productos petrolíferos. 
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La planta no está concebida para el tratamiento de producto contaminado, 
derrames, goteos, etc.; dado que se trata de producto concentrado. Este tipo de 
productos deberá recogerse adecuadamente y gestionarse a través de una planta 
de tratamiento de residuos autorizada para su posterior recuperación y/o 
eliminación. 
Las aguas procedentes del cubeto se extraen mediante bombeo y tubo aéreo 
(pintado en color marrón en plano número 4 “Red de Efluentes”), dirigiéndose al 
equipo separador de hidrocarburos o a la piscina de efluentes, previamente a su 
vertido. 
El cubeto dispone a la salida de sus efluentes de un cierre con válvula, para 
permitir la recuperación de derrames accidentales. 
Se ha diseñado una red para la evacuación de aguas pluviales entre los dos 
cubetos y la parte trasera de los cubetos. El drenaje es mediante un tubo de PVC 
con envoltura de hormigón, con una pendiente no inferior al 0,5% en colectores y 
con sumideros visitables, conectado a las respectivas bombas de evacuación de 
aguas pluviales. 
Antes del vertido de las aguas susceptibles de estar contaminadas, circularán a 
través de un separador de efluentes API, donde se recuperan los hidrocarburos 
que pudieran contener las aguas. 
El nombre API deriva del hecho de que estos separadores fueron diseñados 
según los estándares publicados por la American Petroleum Institute. 
 
7.2.6.1.  Mecanismo separador de efluentes (Separador API). 
Las aguas pluviales procedentes del foso de bombas y del cubeto de retención 
diseñado serán evacuadas a través de la red de drenaje de aguas susceptibles de 
estar contaminadas, en dirección a la instalación de tratamiento, en este caso 
hacia el separador API. 
Si en estas aguas pluviales se ven manchadass de hidrocarburos accionaremos 
el separador API y pondremos en marcha el motor del tambor, el cual se 
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encargará de recuperar en continuo los hidrocarburos acumulados en la superficie 
libre del equipo separador, los cuales serán conducidos a un deposito auxiliar de 
1.000 L. 
El agua tratada sale del equipo por desbordamiento y gravedad, fijando un nivel 
de líquido en el decantador. Estas aguas, previo a su vertido, pasan a una piscina 
de efluentes, permitiendo un último control de la calidad del efluente. 
Para el paro del equipo separador se esperará a que haya finalizado la 
evacuación de las aguas pluviales, o que los efluentes retenidos en el interior del 
equipo separador no presenten ninguna capa sobrenadante en la superficie libre 
de los efluentes. 
El separador de hidrocarburos consta de varias etapas: 
• Compartimento tranquilizador. 
• Separación por gravedad de la fase acuosa y aceitosa favorecido por unas 
placas oleofílicas. 
• Absorción a través de dos paneles dotados de material para tal fin. 
 
 
                                                                                                                                           Imagen 3: Separador API 
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7.2.6.2.  Gestión de residuos. 
La terminal tiene que tener unas directrices para gestionar los residuos que 
produce.  
Por productor de residuos se entiende cualquier persona, física o jurídica, que 
lleve a cabo una actividad generadora de residuos, y cualquier persona, física o 
jurídica, que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla u otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza física o química de estos residuos. 
Por poseedor de residuos se entiende cualquier productor de residuos o la 
persona, física o jurídica que los tenga en posesión pero que no tenga la 
condición de gestor de residuos. 
Las obligaciones del productor y poseedor de residuos son: 
• Garantizar que los residuos que se generen o se posean sean gestionados 
de acuerdo con la legislación vigente. 
• Aplicar tecnologías que permitan la reducción de la producción de residuos 
y aplicar las técnicas más adecuadas para eliminar o neutralizar las 
sustancias peligrosas contenidas en los residuos. 
• No entregar los residuos a un transportista que no esté autorizado por la 
legislación vigente para el transporte de este tipo de productos. Para ello 
se tiene que comprobar que el transportista esté autorizado a transportar el 
residuo y que la unidad de transporte que lo vaya a realizar también esté 
expresamente autorizada. 
• Estar inscrito en el registro que a tal efecto llevaran los órganos 
competentes de la comunidad autónoma como productor de residuos. 
• Realizar cada año la declaración de los residuos generados durante el año 
anterior. 
Cuando se produzca un residuo, deberá ser caracterizado, previamente a su 
retirada. La caracterización de un residuo abarca el proceso de recogida, la 
obtención de información para conocer sus características físicas o químicas y 
posterior clasificación de acuerdo con la codificación CER vigente. La 
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caracterización de un residuo será efectuada por la empresa tratadora o gestora 
autorizada por el órgano competente de la comunidad autónoma. 
Los residuos generados de una terminal de almacenaje de hidrocarburos son: 
• Residuos generados en la depuración. 
• Residuos generados en el desarrollo de la actividad. 
• Residuos procedentes de derrames accidentales. 
 
7.2.6.2.1.  Residuos generados en la depuración. 
La planta de tratamiento generará 4 tipos de residuos diferenciados: 
• Limpieza de tanques: en el fondo del decantador primario se acumularan 
los sólidos decantables, como arena, cascarilla y óxidos ferrosos. Cada 
cierto periodo de tiempo, y como una operación de mantenimiento de la 
planta, se limpiara el fondo, del cual se extraerá un residuo sólido con un 
elevado contenido de humedad. 
• Flotación: En el mismo decantador primario se obtendrán un residuo 
flotante, el cual se extraerá por una válvula lateral y almacenado en un 
contenedor. Este residuo estará compuesto por aceites e hidrocarburos 
insolubles. 
• Floculación: Una vez producida la floculación en reactor, la mezcla aguas, 
sedimentos se filtrará en el filtro banda. En este proceso se generan unos 
lodos, los cuales se gestionarán como residuos. 
Carbón activo: Una vez que se haya considerado que la columna de 
carbón está colmatada, ésta deberá sustituirse por otra. 
El separador de hidrocarburos tipo API generará 3 tipos de residuos 
diferenciados: 
• Fase aceitosa Sobrenadante: Corresponde a la fase que se recoge 
mediante el tambor oleofílico y que se deposita en un contenedor a tal 
efecto. 
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• Filtros Oleofílicos: Al final del proceso de tratamiento el agua circula a 
través de una parrilla con filtros oleofílicos que en cuanto llegan a su 
saturación deben cambiarse y gestionarse como residuos. 
• Emulsión Agua – Aceites: Como resultado de los procesos de limpiezas en 
el API se generan aguas con un alto contenido en hidrocarburos. 
 
7.2.6.2.2.  Residuos generados por el desarrollo de la actividad. 
• Lodos y Aguas con Hidrocarburos: En procesos de limpiezas de tanques 
de hidrocarburos. 
• Productos químicos concentrados: Como resultado de procesos de 
limpiezas (tanques, tuberías), purgas y otros procesos que pueden 
generarlos. Estos residuos se almacenarán en bidones, agrupándolos por 
familias. Es importante destacar que unos residuos a base de disolventes, 
mezclado con clorados, genera un residuo clorado, cuyo coste de 
tratamiento puede ser cinco veces mayor al de los disolventes. 
• Aguas con un alto contenido en productos químicos, en general con un 
valor de DQO superior a 5000 ppm. Son residuos procedentes de limpiezas 
al igual que en el caso anterior pero en el que predomina una fase acuosa 
con un alto contenido en productos químicos disueltos. 
• Bidones e IBC’s vacios que hayan contenido con anterioridad productos 
químicos. 
• Palets fuera de uso. 
• Aceites minerales procedentes de maquinaria. 
• Botellas que hayan contenido con anterioridad muestras de productos 
químicos. 
• Residuos banales procedentes de oficinas (papeles, plásticos y cartones). 
• Trapos y Ropa de protección contaminados. 
• Fluorescentes. 
• Residuos Orgánicos de Comedores. 
• Pilas y Baterías. 
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7.2.6.2.3. Residuos procedentes de derrames accidentales. 
Los derrames accidentales, pérdidas de producto, goteos, etc, en válvulas, bridas, 
uniones de equipos, flexibles, etc, deberán confinarse y/o recogerse de manera 
adecuada, en previsión de contaminar la red de drenaje de las plantas. Para ello 
se deberá reducir al máximo su generación, y en caso de producirse, se deberán 
gestionar como residuos a través de plantas de tratamiento de residuos 
autorizadas. En función de su origen, los procedimientos de actuación serán: 
• Cubeto de retención: Si se produce un derrame del contenido de uno de los 
tanques del cubeto, el producto queda retenido en el interior del cubeto 
hasta que a través de bombeo desde el interior es retirado para su 
posterior reutilización, recuperación y/o eliminación. 
• Fosos de bombas: Cada uno de los fosos de bombas estará provisto de 
una arqueta con su correspondiente válvula de cierre, la cual estará 
siempre cerrada. En caso de producirse derrames, éstos quedaran 
confinados en su interior, hasta que a través de bombeo sean retirados 
para su posterior recuperación y/o eliminación. En caso de goteos, se 
actuará con material absorbente, el cual, a su vez, será gestionado a través 
de una planta de tratamiento de residuos autorizada. 
• Zonas de carga: En caso de producirse pequeños derrames se actuará 
rápidamente sobre ellos mediante un material absorbente, el cual será 
enviado a una planta de tratamiento de residuos autorizada para su 
posterior inertización y/o eliminación. 
 
7.2.7. Cierre del recinto. 
La terminal dispone de cuatro puertas, con objeto de facilitar el acceso a los 
vehículos de emergencia.  
Estas cuatro puertas están distribuidas de una manera que estando en un lugar u 
otro de la instalación, en pocos minutos puedan salir al exterior el personal allí 
trabajando. 
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7.3. RECIPIENTES (TANQUES DE ALMACENAJE DE PRODUCTO). 
El almacenamiento de hidrocarburos en nuestro caso se lleva a cabo  mediante el 
empleo de diferentes tipos de recipientes siendo de los más utilizados los tanques 
atmosféricos cilíndricos verticales de acero.  
Estos tanques son diseñados conforme a la norma API-650, los cuales pueden 
ser de techo fijo o flotante, dependiendo la selección, de uno u otro, de la presión 
de vapor y el punto de inflamación de los productos al ser almacenados, tomando 
como aspectos fundamentales el control de mermas y la seguridad contra 
incendios. 
Antes de la invención de los techos flotantes, los tanques de techo fijo eran el 
estándar en este sector. Pero en ellos se producían gran cantidad de pérdidas de 
productos por evaporación cuando la presión de vapor de éstos era relativamente 
alta.  
Las pérdidas por evaporación, en los tanques de techo fijo, son 
fundamentalmente ocasionadas en las operaciones de llenado y vaciado 
(pérdidas por movimiento). Durante el llenado, los vapores en el espacio libre 
interior del tanque son desalojados al ambiente y luego con el vaciado se 
succiona aire fresco hacia el interior del tanque, propiciando nueva evaporación. 
Se han diseñado un total de cinco tanques destinados al almacenamiento de 
líquidos de las clases B y C.  
Todos los tanques son cilíndricos, verticales, de techo fijo, diseñados de acuerdo 
con la norma A.P.I. 650. La presión de almacenamiento será la atmosférica 
(inferior a 7 kpa). 
Todos los tanques están equipados con sistemas indicación y transmisión de nivel 
a centro de control y con sistemas de alarma de alto nivel para evitar 
sobrellenados, con el objeto de incrementar la seguridad de la instalación. 
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7.3.1. Tipos de tanques de almacenaje.  
Los tanques de almacenamiento se usan como depósitos para contener una 
reserva suficiente de algún producto para su uso posterior y/o comercialización. 
Los tanques de almacenamiento, se clasifican en: 
 
1.- Cilíndricos Horizontales. 
2.- Cilíndricos Verticales de Fondo Plano. 
 
Los Tanques Cilíndricos Horizontales, generalmente son de volúmenes 
relativamente bajos, debido a que presentan problemas por fallas de corte y 
flexión. Por lo general, se usan para almacenar volúmenes pequeños.  
Los Tanques Cilíndricos Verticales de Fondo Plano, como en nuestro caso, nos 
permiten almacenar grandes cantidades volumétricas con un coste bajo. Con el 
limitante que sólo se pueden usar a presión atmosférica o a presiones internas 
relativamente pequeñas. 
Estos tipos de tanques se clasifican en: 
• De techo fijo. 
• De techo flotante. 
• Sin techo. 
 
7.3.2. Códigos aplicables. 
En muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, el diseño y cálculo de 
tanques de almacenamiento, se basa en la publicación que realiza el "Instituto 
Americano del Petróleo", al que esta institución designa como "STANDAR A.P.I. 
650", para tanques de almacenamiento a presión atmosférica y "STANDAR A.P.I. 
620", para tanques de almacenamiento sometidos a presiones internas cercanas 
a 1 kg / cm2 (14lb / pu lg2 ).  
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La normativa A.P.I. 650 sólo cubre aquellos tanques en los cuales se almacenan 
fluidos líquidos y están construidos de acero con el fondo uniformemente 
soportado por una cama de arena, grava, asfalto, etc, diseñados para soportar 
una presión de operación atmosférica o presiones internas que no excedan el 
peso del techo por unidad de área y una temperatura de operación no mayor de 
93 °C (200 °F), y que no se usen para servicios de refrigeración.  
En esta normativa cubre el diseño y cálculo de los elementos constitutivos del 
tanque. En lista de los materiales de fabricación, se sugieren secuencias en la 
elección del tanque, recomendación de procedimientos de soldaduras, pruebas e 
inspecciones, así como lineamientos para su operación. 
A continuación, en la tabla 1 mostramos los diferentes requerimientos de diversos 
estándares para la fabricación de tanques de almacenamiento. 
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NS = Sin especificación   CA = Corrosión Permisible RT = Temperatura Ambiente 
a) La temperatura puede ser elevada hasta 260 °C cuando se cumplen ciertas especificaciones del material y requerimientos de diseño adicionales. 
b) Este espesor aplica para tanques con diámetros menores a 6,096 m. 
c) Este espesor aplica para tanques con diámetros entre 6,096 m. y 36,57 m. 
d) El espesor mínimo de cualquier placa es 4,76 mm. + corrosión. 
e) Para espesores mayores de 50,8 mm. Se deben cumplir algunos requerimientos especiales. 
f) Para techos cónicos, el espesor de placa puede ser calibre No. 7. 
A.P.I. 650 A.P.I. 620 A.N.S.I. 
AWWA Básico Apéndice A Apéndice F Básico Apéndice R Apéndice Q 896,1 
Presión Interna Máxima Atm. Atm. 0,17 kg/cm2 1 kg/cm2 1 kg/cm2 1 kg/cm2 Atm. Atm. 
Temperatura Mínima NS (-)28,8°C NS (-)45,5°C (-)54,4°C (-)167°C (-)28,8°C (-)48,3°C 
Temperatura Máxima 93,3°C 93,3°C 93,3°C 93,3°C (-)40°C 93,3°C 204°C RT 
Espesor Máximo del Cuerpo 44,4 cm. 12,7 cm. 44,4 mm. NS NS NS NS 50,8 mm. 
Espesor Mínimo del Cuerpo 
D < 15,2 m. 4,76 mm. 4,76 mm. 4,76 mm. 
15,2 m. < D < 36,5 m. 6,35 mm. 6,35 mm. 6,36 mm. 
36,5 m. < D < 60,9 m. 7,93 mm. 7,93 mm. 7,93 mm. 
D > 60,9 m. 9,52 mm. 9,52 mm. 9,52 mm. 
Espesor Mínimo del Techo 4,76 mm. NS 4,76 mm. 4,76 mm. 
Espesor Máximo del Techo 6,35 mm. + CA NS 6,35 mm. NS 
Angulo Mínimo de 
Coronamiento 
D < 15,2 m. 50,8 mm. x 50,8 mm. x 4,76 mm. NS 
63,5 mm. x 63,5 mm. x 6,35 
mm. NS 
15,2 m. < D < 36,5 m. 50,8 mm. x 50,8 mm. x 6,35 mm. NS 
63,5 mm. x 63,5 mm. x 7,93 
mm. NS 
D > 60,9 m. 76,2 mm. x 76,2 mm. x 9,52 mm. NS 
76,2 mm. x 76,2 mm. x 9,52 
mm. NS 
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7.3.3. Tipos de techos. 
De acuerdo con la norma estándar A.P.I. 650, clasificaremos los tanques de 
acuerdo con el tipo de techo: 
 
7.3.3.1. Techo Fijo.  
Los tanques de techo fijo se emplean para contener productos no volátiles o de 
bajo contenido de inflamabilidad como son: agua, diesel, asfalto, petróleo crudo, 
etc.  
Hemos diseñado los tanques  M-2, M-3, M-4, M-5 que contienen gasóleo y 
keroseno con esta característica de techo fijo. 
Debido a que al disminuir la columna del fluido, se va generando una cámara de 
aire que facilita la evaporación del fluido, lo que es altamente peligroso. 
Los techos fijos se clasifican en: 
• Techos autosoportados. 
• Techos soportados. 
 
7.3.3.2. Techo Flotante. 
Los tanques de techo flotante se emplean para almacenar productos muy volátiles 
como son: alcohol, gasolinas y combustibles en general.  
Hemos diseñado el tanque M-1 que contiene gasolina con esta característica de 
techo con pantalla flotante. 
Este tipo de techo fue desarrollado para reducir o anular la cámara de aire, o 
espacio libre entre el espejo del líquido y el techo, además de proporcionar un 
medio aislante para la superficie del líquido. 
También reduce la velocidad de transferencia de calor al producto almacenado 
durante los periodos en que la temperatura ambiental es alta, evitando así la 
formación de gases (debido a su evaporación), y consecuentemente, la 
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contaminación del ambiente y, al mismo tiempo se reducen los riesgos al 
almacenar productos inflamables. 
 
7.3.3.3. Los Tanques sin Techo. 
Los tanques sin techo se usan para almacenar productos en los cuales no es 
importante que éste se contamine o que se evapore a la atmósfera como el caso 
del agua cruda, residual, contra incendios, etc.  
En nuestro caso todos los tanques y/o depósitos con agua se han diseñado con 
techo. 
 
7.3.4. Características constructivas. 
Para el mejor diseño, cálculo y construcción de los tanques de almacenamiento 
es importante seleccionar el material adecuado dentro de la variedad de aceros 
que existen en el mercado. 
Hemos diseñado los tanques seleccionando una calidad de acero A-283  con 
grado C. 
Este tipo de acero consiste en placas de acero al carbón con medio y bajo 
esfuerzo a la tensión, y el grado C es para espesores iguales o menores a 25 mm. 
Este material es uno de los más utilizados porque se puede emplear tanto para 
perfiles estructurales como para la pared, techo, fondo y accesorios del tanque. 
Las características de los tanques diseñados para la elaboración de esta terminal 
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Tanques tipo M (M1, M2, M3, M4 y M5) 
• Diámetro: 25 m 
• Altura: 21 m 
• Capacidad geométrica: 10.308 m3 
• Espesor envolvente: de 6,5 a 20 mm 
• Espesor techo: 9 mm 
• Espesor fondo: 8 mm 
 
7.3.4.1. Metodología del dimensionamiento. 
Todos los paneles de las virolas que componen el techo, cuerpo y fondo del 
tanque serán rectangulares con espesores pequeños. 
Además, sus dimensiones deben ser comerciales para ahorrar costes de acuerdo 
a los datos de partida indicados a continuación: 
• La altura de cada anillo o virola será de 2,5 m, menos la virola número 9 
que será de 1 m. 
• La longitud de las mismas será como máximo 8 m. 
• El espesor viene determinado por los esfuerzos a los que están sometidos 
los paneles, como se detalla más adelante en este proyecto. 
 
7.3.4.2. Cálculo del diámetro y altura del tanque. 
Para determinar el diámetro y altura de los tanques se considera inicialmente el 
espacio disponible para el área del cubeto, la cual según planos es de 5470 m2, 
que significa una parcela cuadrada de 1094 m2 para cada uno de los cinco 
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Con esto, el diámetro máximo del tanque queda limitado según la siguiente 
expresión: 
 á = √1094  = 33,08  
 
Además, se debe considerar el espacio que ocupa la bancada, el de las tuberías 
con las que conecte el tanque, escaleras de acceso al techo y pozos de drenaje. 
Se reservará entonces un anillo de 1,25 m alrededor del tanque para este fin. Por 
tanto, el diámetro máximo del tanque es de: 
 
 á = 33,08 − 2,5 = 30,58  
 
Se considera buena práctica de diseño que el diámetro del tanque sea mayor o 
igual que la altura. Por tanto: 
 
D min ≥ Altura del tanque 
 
Por tanto, escogemos un valor de diámetro del tanque de 25m, y de altura de 
21m. Estos valores de diseño están dentro de las especificaciones de limitación 
de medidas antes mencionadas. 
Para determinar los volúmenes del tanque según la normativa vigente y teniendo 
en cuenta las especificaciones calculadas en los siguientes apartados se definen 
por tanto como:  
 
! "#$#%&'( = )² · , · - = 12,5² · , · 21 = 10.308,38 ³ 
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7.3.4.3. Cuerpo del tanque. Cálculo de espesores. 
Según API-650, como marca en la tabla anterior, para tanques de diámetro entre 
15,2 y 36,5 metros, que es el caso de nuestros tanques diseñados, el mínimo 
espesor debe ser: 
• De 6,35 mm en el cuerpo del tanque. 
• De 4,76 mm en el techo del tanque. 
• De 5 mm en el fondo del tanque más el espesor de corrosión. 
El espesor del cuerpo del tanque de almacenaje por condición de diseño, se 
calcula con base al nivel del líquido, tomando la densidad relativa del fluido. 
En nuestro caso, al haber tres clases de producto con sus densidades relativas 
correspondientes, gasoil, gasolina y keroseno, consideramos como fluido para 
realizar los cálculos el agua. 
El espesor por condiciones de prueba hidrostática se obtiene considerando el 
mismo nivel de diseño, pero ahora utilizando la densidad relativa del agua que es 
de 1 g/cm³. 
En la tabla 2 se muestra el esfuerzo máximo permisible de diseño (Sd) y de 
prueba hidrostática (St) recomendado por la normativa API 650 en el diseño de 
tanques de almacenamiento. Estos valores nos servirán para calcular los 
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A-283 C 2110 3870 1410 1580 
A-285 C 2110 3870 1410 1580 
A-131 A,B,CS 2390 4080 1600 1750 
A-36 2530 4080 1630 1750 
A-131 EH36 2580 4990 1200 2140 
A-442 55 2110 3870 1410 1580 
A-442 60 2250 4220 1500 1690 
A-573 58 2250 4080 1500 1690 
A-573 65 2460 4570 1640 1850 
A-573 70 2950 4920 1970 2110 
A-516 55 2110 3870 1410 1580 
A-516 60 2250 4220 1500 1690 
A-516 65 2460 4570 1640 1850 
A-516 70 2670 4920 1780 2000 
A-662 B 2810 4570 1830 1960 
A-662 C 3020 4920 1970 2110 
A-537 1 3510 4920 1970 2110 
A-537 2 4220 5620 2250 2410 
A-633 C,D 3510 4920 1970 2110 
A-678 A 3510 4920 1970 2110 
A-678 B 4220 5620 2250 2410 
A-737 B 3510 4920 1970 2110 
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Para medir el espesor del cuerpo del tanque de almacenaje utilizamos el método 
de un pie.  
Con este método se calcula el espesor requerido de la pared del tanque, por 
condiciones de diseño y de prueba hidrostática, considerando una sección 
transversal ubicada a 304,8 mm (1 pie) por debajo de la unión de cada anillo. 
Según API650, este método sólo es aplicable en tanques con un diámetro igual o 
menor a 60.960 mm (200 pies), nuestros tanques tienen un diámetro de 25m. 
Se calcula el espesor del tanque mediante las siguientes expresiones: 
 
td = 0,0005 ·  · 0-1 − 30,482 · 34& · 5 + 78 
 
 
tt = 0,0005 ·  · 0-1 − 30,4824& · 5  
 
Donde: 
td es el espesor de diseño de la chapa (mm). 
tt es el espesor de la chapa para prueba hidrostática (mm). 
Sd es la tensión máxima permitida en condiciones de diseño (kg/cm²). 
St es la tensión máxima permitida en las condiciones de la prueba hidrostática 
(kg/cm²). 
D es el diámetro nominal del tanque (m). 
H´ es el nivel de diseño del líquido (m). 
E es el coeficiente de eficacia de soldadura. 
G es el peso específico del líquido a almacenar. 
CA es el sobre-espesor de corrosión (mm). 
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Posteriormente, se efectúa una comprobación con la presión de diseño, que será 
de 0,02/-0,02 bar con la fórmula siguiente: 
 
td = 0,0005 ·  · 0-1 + 0,224& · 5 + CA 
 
De entre estas tres expresiones se escoge el resultado más desfavorable, es 
decir, el que exija un espesor mayor del cuerpo del tanque. 
Los tanques tipo M contienen nueve virolas o anillos. Las virolas son todas de 2,5 
metros de alto menos la última virola, la número 9 que es de 1 m, por tanto, se 
realiza un cálculo por cada nivel de virola. 
 
Datos para nuestro cálculo: 
• Diámetro (D) = 25 m = 2500 cm 
• Altura (H) = 21 m = 2100 cm 
• Corrosión permisible (C.A.) = 1mm = 0,1 cm 
• Material: A-283-C 
• Esfuerzo de diseño (Sd) = 1410 kg/cm² 
• Esfuerzo de prueba hidrostática (St) = 1580 kg/cm² 
• Densidad relativa (G) = consideramos fluido Agua 1 g/cm³ 
• Altura de cada anillo = 2,5 m = 250 cm 
• Coeficiente eficacia soldadura (E) = consideramos 1  
 
Cálculo del primer anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 1,935 " 
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• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 30,4821580 = 1,637 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 + 0,221410 + 0,1 = 1,962 cm 
 
Cálculo del segundo anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 250 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 1,713 " 
 
• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 250 − 30,4821580 = 1,439 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 250 + 0,221410 + 0,1 = 1,740 cm 
 
Cálculo del tercer anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 500 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 1,491 " 
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• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 500 − 30,4821580 = 1,242 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 500 + 0,221410 + 0,1 = 1,519 cm 
 
Cálculo del cuarto anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 750 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 1,270 " 
 
• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 750 − 30,4821580 = 1,044 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 750 + 0,221410 + 0,1 = 1,297 cm 
 
Cálculo del quinto anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1000 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 1,048 " 
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• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1000 − 30,4821580 = 0,846 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1000 + 0,221410 + 0,1 = 1,075 cm 
 
Cálculo del sexto anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1250 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 0,827 " 
 
• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1250 − 30,4821580 = 0,648 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1250 + 0,221410 + 0,1 = 0,854 cm 
 
Cálculo del séptimo anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1500 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 0,605 " 
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• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1500 − 30,4821580 = 0,451 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1500 + 0,221410 + 0,1 = 0,632 cm 
 
Cálculo del octavo anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1750 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 0,383 " 
 
• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1750 − 30,4821580 = 0,253 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 1750 + 0,221410 + 0,1 = 0,410 cm 
 
Cálculo del noveno anillo: 
• Espesor por condiciones de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 2000 − 30,482 · 11410 + 0,1 = 0,162 cm 
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• Espesor por prueba hidrostática 
tt = 0,0005 · 2500 · 02100 − 2000 − 30,4821580 = 0,055 cm 
 
• Comprobación con presión de diseño 
td = 0,0005 · 2500 · 02100 − 2000 + 0,221410 + 0,1 = 0,189 cm 
 
A continuación, en la tabla 3 de adjunta la recopilación de datos de los espesores 
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(cm) td (cm) td (mm) tt (cm) tt (mm) 
td con P diseño 
(cm) 
td con P diseño 
(mm) 
1 250 A-283-C 1410 1580 0,1 1,935 19,35 1,637 16,37 1,962 19,62 
2 250 A-283-C 1410 1580 0,1 1,713 17,13 1,439 14,39 1,740 17,40 
3 250 A-283-C 1410 1580 0,1 1,491 14,91 1,242 12,42 1,519 15,19 
4 250 A-283-C 1410 1580 0,1 1,270 12,70 1,044 10,44 1,297 12,97 
5 250 A-283-C 1410 1580 0,1 1,048 10,48 0,846 8,46 1,075 10,75 
6 250 A-283-C 1410 1580 0,1 0,827 8,27 0,648 6,48 0,854 8,54 
7 250 A-283-C 1410 1580 0,1 0,605 6,05 0,451 4,51 0,632 6,32 
8 250 A-283-C 1410 1580 0,1 0,383 3,83 0,253 2,53 0,410 4,10 
9 100 A-283-C 1410 1580 0,1 0,162 1,62 0,055 0,55 0,189 1,89 
 
VIROLA 
Nº Espesor a adoptar (mm) 
Espesor final 
(mm) 
1 19,62 20 
2 17,40 17,5 
3 15,19 15,5 
4 12,97 13 
5 10,75 11 
6 8,54 9 
7 6,35* 6,5 
8 6,35* 6,5 
9 6,35* 6,5 
 
*Consideramos este valor de 6,35 mm según mínimo espesor 
que tiene que tener cada anillo del cuerpo del tanque según 
API650.
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7.3.4.4. Techo. Cálculo de espesores. 
Como ya se ha comentado anteriormente, existen varios tipos de techos. Se 
elegirá para cada configuración, el techo en forma de cono auto soportado, que es 
de uso muy común y muy fácil de montar. 
Siguiendo las indicaciones de la norma API 650, se comprueba que se cumplan 
los requisitos exigidos: 
• Tanques de diámetro mayor a 15,25 m. 
• Pendiente: entre el 16% (9,5º) y 75% (37º).  
• Espesores: 
o Espesor mínimo: 
= í%#( = 4,8 sin θ ≥ 5 
 
o Espesor máximo: 12,5 mm. 
 
Donde: 
D es el diámetro del tanque. 
A es el ángulo de pendiente del techo. 
El área que ha de soportar el peso del tanque debe ser menor que el área que 
existe en la virola superior del tanque, de manera que éste pueda estar auto 
soportado. 
Área mínima que debe tener la parte superior del tanque: 
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Donde: 
A es el área en mm. 
D es el diámetro en m. 
 
Se puede comprobar que las unidades no son iguales. Estas fórmulas que la 
Norma API proporciona, son válidas y la demostración de cada una no se 
proporciona en la misma. Cabe destacar que la Norma ha sido confeccionada 
mediante fórmulas que funcionan y que son una guía de diseño, pero no se 
especifica la razón física ni la demostración. 
Se calcula para cada tanque el área disponible y a partir de ahí, se escoge la 
pendiente del techo. Todos ellos tienen un espesor de última virola de 6,5 mm, 
por tanto, el tanque de mayor diámetro tiene más área disponible. A continuación 
se calcula el área mínima: 
 
Área = Longitud de circunferencia x espesor última virola (t) 
8 = 2, · r · t 
 
8 = 2, · 12,5 m · 0,0065 m = 0,51 m² 
 
Entonces hallamos el mínimo ángulo del techo: 
 
²
0,432 sin A ≤ 8 &#CD(%#E$F D(' =G%HIF 
 
G'" sin J ²8 &#CD(%#E$F D(' =G%HIF · 0,432K ≤ A 
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G'" sin J 25²5100 · 0,432K ≤ A 
 
A ≥ 16,48° ≈ 17° 
 
Una vez que se ha determinado la inclinación mínima que debe tener el techo de 
los tanques, se procede a hallar el espesor mínimo de las láminas del techo. 
Se cumple la condición: 
= í%#( = 4,8 sin θ ≥ 5 
 
El máximo valor es 12,5mm, como antes se ha mencionado. Por tanto, se elige un 
espesor comercial estándar para todos los tanques. El peso de cada techo y la 
cantidad de material pueden ser un factor decisivo en la elección de uno u otro. 
Se elige que el espesor del techo del tanque sea de 9 mm incluido el factor 
anti-corrosión. 
 
7.3.4.5. Fondo del tanque y terreno. 
En este apartado se analizan las características que debe tener el fondo del 
tanque. 
Según el apéndice I de la norma API-650, el material que constituyen el fondo 
tiene características específicas respecto al material elegido en el techo y en el 
cuerpo. El material que se utiliza es el acero A-283-C que contiene un contenido 
máximo de carbono del 0,17% según sus especificaciones técnicas (ver anexo II 
del presente proyecto). 
Este alto contenido en carbono genera un problema de precipitación del carburo 
de cromo, lo que conlleva al aumento de la corrosión inter granular. 
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El fondo debe estar en pendiente, para propiciar la salida de agua drenada por las 
tuberías.  
Al igual que el techo y el cuerpo, el fondo está constituido por paneles de al 
menos 1800mm de ancho y de 8mm de espesor según la norma API 650. 
 
7.3.4.6. Peso del tanque. 
En este apartado se analiza el peso del tanque: fondo, techo y cuerpo, sin incluir 
la bancada ni los elementos que pueda soportar el tanque una vez construido, 
como por ejemplo la escalera de acceso al techo o los instrumentos que 
pertenezcan al tanque. 
Como ya se ha descrito anteriormente, el material que se utiliza para la 
construcción del tanque es el acero A-383-C, que tiene una densidad de 7850 
kg/m3. A continuación se calcula el peso del cuerpo, techo y fondo del tanque. 
 
• Cuerpo. 
Para calcular el peso del cuerpo se utilizan los espesores de diseño calculados 
anteriormente y teniendo en cuenta las siguientes expresiones: 
o Longitud (m) = 2 π r (m), siendo r 12,5 m 
o Área (m²) = Altura virola (m) · Longitud (m) 
o Volumen (m³) = Espesor final (m) · Área (m²) 
o Peso total (kg) = Espesor final (m) ·  Área (m²) · Densidad Material 
(kg/m³) 
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• Techo. 
Se utilizan los espesores y la forma específica del techo del tanque para hallar su 
volumen y peso. 
Tenemos que tener en cuenta las siguientes expresiones para el cálculo: 
o Angulo de cono = 17° 
o Espesor 9 mm 
o Radio del tanque = 12,5 m 
o Altura de generatriz (m) = tan 17° · r 
o Longitud de generatriz G siendo su definición como un segmento 
que pasa por el vértice y un punto de la circunferencia de su base 
(m), utilizamos entonces el teorema de Pitágoras para su cálculo: 
3² = '² + 8$=I'G &F NF%F'G='#O ² 
 
o Área del techo (m²) = π r G (longitud de generatriz)  
o Volumen (m³) = Espesor (m) · Área del techo (m²) 
o Peso total (kg) = Espesor (m) · Área del techo (m²) · Densidad 
Material (kg/m³) 
En la tabla 5 de muestra el peso total del techo de los tanques. 
 
• Fondo. 
Por último, se calcula el peso del fondo con los espesores de diseño previamente 
calculados. 
Tenemos que tener en cuenta las siguientes expresiones para el cálculo: 
o Espesor 8 mm 
o Radio del tanque = 12,5 m 
o Área del fondo (m²) = π r² 
o Peso total (kg) = Espesor (m) · Área del fondo (m²) · Densidad 
Material (kg/m³) 
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En la tabla 6 se muestra el peso total del fondo.  
Así como para finalizar, en la tabla 7, el sumatorio del peso del techo, cuerpo y 
fondo del tanque que nos da el peso total del tanque.  
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Tabla 4: Peso del cuerpo del tanque 

















1 20 2,5 78,54 196,35 3,93 7850 30826,88 
2 17,5 2,5 78,54 196,35 3,44 7850 26973,52 
3 15,5 2,5 78,54 196,35 3,04 7850 23890,83 
4 13 2,5 78,54 196,35 2,55 7850 20037,47 
5 11 2,5 78,54 196,35 2,16 7850 16954,78 
6 9 2,5 78,54 196,35 1,77 7850 13872,10 
7 6,5 2,5 78,54 196,35 1,28 7850 10018,74 
8 6,5 2,5 78,54 196,35 1,28 7850 10018,74 
9 6,5 1 78,54 78,54 0,51 7850 4007,49 
TOTAL TANQUE 1649,34 19,95 7850 156600,54 
 
Tabla 5: Peso del techo del tanque 


































17 12,5 3,82 13,07 513,30 9 4,62 7850 36264,84 
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Tabla 6: Peso del fondo del tanque 














8 12,5 490,87 7850 30826,88 
 
Tabla 7: Peso total del tanque 
PESO TOTAL TANQUE M (kg) 223692,26 
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7.3.4.7. Número de paneles en tanque. 
En este apartado se realiza el cálculo de la cantidad de paneles que son 
necesarios para la construcción del tanque. 
El cálculo del número de paneles se realiza para cada una de las partes del 
tanque, cuerpo, fondo y techo: 
 
7.3.4.7.1. Cuerpo del tanque. 
• Número de paneles y dimensiones. 
Como ya se ha comentado anteriormente, la longitud que debe tener cada panel 
debe estar comprendida entre los 6 y los 8 m según norma API 650.  
Por tanto, la prioridad es que los paneles sean lo más largo posible y con una 
longitud comercial para ahorrar coste de soldadura y coste en el taller de 
fabricación de los paneles. 
El método de cálculo es el siguiente: 
• Número de paneles por nivel: 
Suponemos que todos los paneles son de 8 m de longitud. 
 
P°DG%F$FC · 8F='(C = 2π · ' ⇒ = P°DG%F$FC = 2π · r8  
 
El número de paneles resultante se aproxima al número entero inmediatamente 
superior. Ese será el número de paneles por nivel. 
• Longitud de los paneles. 
Una vez hallado el número de paneles, se calcula la longitud de cada panel: 
P°DG%F$FC · R(%N#=I& &F$ DG%F$ = 2, · r ⇒ Longitud = 2, · rN°paneles 
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La longitud del panel se aproxima a una longitud comercial de panel, es decir, 6, 
6.5, 7, 7.5 y 8 metros. Consecuentemente, en todos los casos habrá que montar 
un panel ligeramente más corto que los demás. La longitud de este panel será 
modificado en obra cuando se monte cada nivel. 
• Anchura y espesor de los paneles. 
El espesor viene determinado por lo establecido en capítulos anteriores, así como 
el ancho (alto) de cada panel, que es de 2,5m, menos en el último anillo que son 
de 1m. 
A continuación se muestran, en la siguientes tabla 8 con los resultados obtenidos 
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Tabla 8: Número de paneles del cuerpo 
Número de paneles: Cuerpo 
x (N° paneles) 








x = 2, · r8  
 
9,81 10 9 90 







Dimensiones paneles  
(m x m) 
 
y = 2, · rx  
 
7,85 8 8 x 2,5            8 x 1 
 
Según la tabla, necesitas para cada virola o anillo 9 paneles de 8 metros de 
longitud mas 0,81 paneles de 8 metros para completar toda la envolvente del 
tanque, de un número total de paneles de 90. 
Calculando en el panel en este caso fraccionado para cerrar cada anillo o virola: 
 
ZF'íF='( = 2 · , · r = 2 · , · 12,5 = 78,54  
 
R(%N#=I& &F $(C DG%F$C F%=F'(C = 9I%#&.· 8  = 72  
 
R(%N#=I& &F$ DG%F$ 'FC=G%=F = 78,54  − 72 = 6,54  
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Mediante estos cálculos deducimos que con un último panel de 7m de longitud 
sería suficiente para cerrar la envolvente de cada anillo virola. 
Resumiendo, exactamente en cada virola o anillo es necesario 9 paneles de 8 
metros más 1 panel de 7 metros. 
 
7.3.4.7.2. Fondo del tanque. 
 
• Dimensiones de los paneles. 
Para optimizar recursos y que sea más sencillo manipular los paneles, la anchura 
y longitud de los paneles del fondo son las mismas que las de las virolas del 
cuerpo del tanque. Como ya se ha mencionado anteriormente, el espesor de las 
mismas es de 8mm. 
 
• Número de paneles. 
Según las dimensiones de los paneles, 8x2.5, y mediante un esquema se 
establece el número de paneles necesarios para construir el fondo del tanque. 
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En cada uno de los siguientes esquemas, se especifica el número de: 
• Paneles completos, con un sombreado a rayas. 
• Paneles grandes no completos con sombreado de cruces. 
• Paneles pequeños no completos. 
 
Esquema 3: número de paneles del fondo del tanque  
 
 
7.3.4.7.3. Techo del tanque. 
En la Figura que se muestra a continuación se muestra, la forma de los paneles 
del techo. Éstos serán trapezoidales, dejando un espacio en el centro del tanque 
para instalar el elemento de venteo necesario como puede ser de cuello de cisne, 
cuya importancia es vital.  
Se estima una circunferencia de 3 m para montar el citado elemento. En total, 
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Esquema 4: paneles del techo del tanque 
 
 
7.3.5.  Montaje y pruebas. 
En el montaje de un tanque de almacenamiento antes de construirlo, lo primero 
que debe realizarse es una losa de hormigón sobre la que se soporta. A 
continuación se empieza a construir el fondo y el techo del tanque de manera 
independiente.  
Una vez con el techo y el fondo, se procede de la siguiente manera: 
• El fondo se ancla a la losa de hormigón. 
• Se suelda la virola superior al techo. 
• Se iza el conjunto hasta dejar sitio para introducir la siguiente virola. 
• Se suelda la siguiente virola a la ya soldada y se continúa el proceso hasta 
la virola inferior. Es necesario disponer de medios (gatos hidráulicos) para 
poder elevar el tanque durante el proceso de unión de virolas.  
• Finalmente, se suelda la virola o anillo inferior al suelo. 
Con este procedimiento de montaje se asegura que todas las soldaduras de las 
virolas se hagan desde el suelo, no siendo necesaria la instalación de andamios a 
diferentes alturas alrededor del tanque.  
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Cabe mencionar que el tanque tiene conexiones con tuberías, y es necesario 
hacer vaciados a muchas virolas. Este procedimiento se realiza en obra para casi 
todas las conexiones.  
La soldadura de las tuberías al tanque se debe realizar con los mismos requisitos 
de homologación de soldadores y procesos y de procedimientos de inspección. 
En lo referente a las pruebas a efectuarse, durante la construcción de la 
instalación se tiene  que comprobar que se cumplen todas las solicitudes de la 
norma de diseño según API 650, verificando las operaciones más críticas, como 
pueden ser la recepción de los materiales de construcción o la homologación del 
proceso de soldadura. 
Los tanques de almacenamiento se tienen que someter a una prueba de 
estanqueidad para comprobar la ausencia de pérdidas o deformaciones 
permanentes.  
La prueba de estanqueidad se tiene que realizar con agua, a la presión estática a 
la que estarán sometidos los tanques, teniendo controlados los asentamientos 
diferenciales del terreno del mismo. 
Para ello se llena el tanque hasta ¼ de su capacidad, si no se produce ningún 
asentamiento se llena hasta la mitad del mismo, y a partir de ese punto se llena 
virola por virola. La última virola se llena con mucha lentitud al ser la parte más 
crítica. 
El límite para que la prueba hidráulica del tanque esté fuera de especificaciones 
es que el diferencial de asentamiento sea inferior a 1/200 del diámetro del tanque 
según normativa API 650.   
Una vez llenado completamente se inspecciona la superficie exterior para detectar 
posibles fugas o deformaciones locales, y se observa el nivel para comprobar que 
no hay fugas por el fondo hacia la losa de hormigón. 
Si de la prueba se concluyera que es necesario reparar alguna soldadura, se 
vaciará el tanque hasta unos 300 mm por debajo de la soldadura y se procederá a 
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la reparación y posterior inspección. A continuación se debe repetir la prueba 
hasta observar que el defecto se ha subsanado. 
 
7.3.6. Conexiones.  
En cada tanque de almacenaje de producto existen las conexiones necesarias 
para poder realizar las operaciones que se tengan que hacer como llenado, 
vaciado, venteos, toma de muestras, recirculación de producto, etc. 
Todas las conexiones del tanque por las que pueda circular el producto, 
incorporan una válvula exterior, situada lo más cerca posible de la envolvente del 
tanque. Las conexiones situadas por debajo del nivel normal del líquido y por las 
que éste no circule de forma habitual, están equipadas con cierre estanco 
(válvula, brida ciega, etc.). 
 
7.3.7.   Instrumentación y control. 
Para tener un mayor control de llenado y protección frente a vertidos por 
sobrellenados en tanques se proyecta dotar a todos los tanques de sistemas de: 
• Medición de nivel de producto en continuo, con sistema de alarmas por 
software, y unidad centralizada de recogida de datos. 
• Sistemas de detección de nivel máximo, con unidad centralizadora de 
avisos y alarmas. 
Los tanques de almacenaje estarán dotados además de sondas multitemperatura, 
con medición interior cada 3 metros aproximadamente, y opcionalmente con 
sistema de detección de agua en fondo de tanque.  
Ambos sistemas contarán con toda la red y equipos suplementarios necesarios 
para la recogida y transmisión de datos, tanto en local como en sala de control.  
Todas las válvulas principales de producto dispondrán de actuadores eléctricos 
que permitan la actuación remota de las mismas, tanto en local (in situ en la 
válvula que se quiere abrir o cerrar) como desde sala de control predispuesta. 
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Se dispondrá además de sistemas complementarios de indicación de presión en 
aquellos puntos de la red de trasiegos que lo requieran.  
La terminal dispondrá de un sistema de control de inventarios y sala de control 
ubicado en la zona de oficinas, así como un sistema informático de transferencia 
de producto, y de controles aduaneros y fiscales pertinentes.  
 
7.3.8. Venteos. 
El venteo de los tanques de almacenamiento de producto es un elemento muy 
importante en operativas sobretodo de recepción de líquidos, como en el caso de 
recepción de producto o de un mismo tanque o de un buque estacionado en 
atraque.  
El venteo nos permite que el recipiente, en este caso el tanque, disminuya su 
presión estática. Si no hacemos disminuir esta presión se va acumulando en su 
interior y puede provocar la rotura de algún elemento del mismo ya sea en bridas, 
conexiones o soldaduras y en una gran fuga de producto. 
Dependiendo el producto a almacenar, el venteo puede ser de un modo u otro. 
Los tanques destinados al almacenamiento de gasóleo estarán dotados de tubos 
de venteo. Se instalará un venteo abierto de 10” en cuello de cisne que 
permanezca siempre abierto. El venteo abierto en cuello de cisne permite operar 
a presión atmosférica y evita la entrada de lluvia, nieve y otros agentes externos  
en el interior del tanque. 
 
 
                                                  Imagen 4: venteo en tanque de gasóleo 
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Los tanques destinados al almacenamiento de Keroseno dispondrán de una 
válvula de Presión / Vacío, diseñada de acuerdo con la norma API 2000. 
Los tanques destinados al almacenamiento de gasolinas, con pantalla flotante, 
tienen venteos abiertos de acuerdo con el apartado H.6.2.2 de la norma API 650. 
En este caso, se instalarán triángulos abiertos de venteo en número no inferior a 
10 distribuidos uniformemente, siendo el área abierta total de venteo no inferior a 
1,75 m2. Se instalarán 12 triángulos equiláteros de 600 mm de lado a 30º de 
separación, según informa la normativa vigente. 
 
7.3.8.1. Objeto. 
En el presente se estudian las necesidades de venteo de los tanques descritos en 
anteriores apartados tanto el venteo normal como el venteo de emergencia.  
Recordamos que las características de los tanques son: 
Tanque tipo M: 
• Diámetro: 25 m 
• Altura: 21 m 
• Capacidad geométrica: 10.309 m3  
 
7.3.8.2. Normas de diseño, construcción y ensayo. 
Para el dimensionado de las válvulas de venteo en los tanques se aplicarán las 
definiciones y reglas recogidas en las normas: 
 
API STANDARD 2000 
“Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks” 
 
ITC MIE APQ 01 
R.D. 2085/1994 de 20 de Octubre 
“Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos” 
 
API STANDARD 650 
“Tanques de acero soldado para almacenamiento de hidrocarburos” 
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7.3.8.3. Venteo normal. 
El venteo normal es el venteo requerido por necesidades de las operaciones o por 
cambios atmosféricos. Entre las causas de sobrepresión o vacío en un tanque 
que requieren venteo normal están las siguientes: 
 
• Entrada o salida de líquido en el tanque. 
• Respiración debido a cambios de temperatura a presión atmosférica 
 
Durante el vaciado de un tanque o por descenso de la temperatura se produce un 
descenso de la presión interior del mismo que conlleva una entrada de aire a 
través del venteo; por el contrario, durante el llenado de un tanque o por aumento 
de la temperatura se produce un incremento de la presión que se alivia a través 
del venteo. 
La capacidad de venteo total será como mínimo la suma de los requerimientos de 
venteo debidos a movimiento del líquido contenido y a efectos térmicos. 
 
7.3.8.4. Venteo de emergencia. 
Se siguen las especificaciones de la citada norma API 2000, aptdo. 2.5.2. y para 
el cálculo las especificaciones en el apartado 2.4.3., tabla 3, de donde, Capacidad 
de venteo, 
742.000 SCFH = 20.881 m3/h aire 
 
La capacidad de la válvula de emergencia a instalar, tarada a 850 mm c.a. con un 
diámetro de 20”, según fabricante es de: 
49.481 m3/h aire 
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7.4. REDES DE TRASIEGO.  
Son los sistemas que comprenden el conjunto de tuberías, bridas, juntas, 
válvulas, etc. por donde circulan los productos. 
Se ha provisto a la instalación de una red de tuberías capaz de poder ejecutar 
cualquier operativa ya sea de recepción de productos a granel en buques, carga 
de productos a granel en buque o camión cisterna o trasiego entre tanques de 
almacenaje. 
 
7.4.1. Red o circuito de tuberías desde atraque. 
Se dispone de 2 tuberías de 10” de diámetro y una de 12” de diámetro que 
discurren desde el atraque del Muelle de la Esfinge del Puerto de La Luz hasta el 
interior de la terminal. 
Los líquidos pueden circular por ellas en ambos sentidos. Cada tubería estará 
equipada con estaciones de lanzamiento/recepción de elementos raspadores 
“topos”, que circularán por su interior impulsados por presión de nitrógeno, 
consiguiendo de este modo su vaciado total e inertización.  
 
7.4.1.2. Elementos raspadores o “topos” para el vaciado. 
Los topos son utilizados para el vaciado de líneas de producto, ya sea hacia el 
tanque de almacenaje o hacia el buque que se está bombeando producto. 
Estos elementos están compuestos por un cuerpo de acero inoxidable que entre 
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Este elemento de vaciado de líneas 
se inserta en la línea de producto 
denominada “topera” y mediante una 
inyección de gas inerte, en este caso 
nitrógeno, por una purga de la línea, 
se desplaza el topo de una topera 
situada en atraque, hasta otra topera 
situada en foso de bombas.  
 
 
Imagen 5: “topo” para el vaciado 
 
Al tener inyección de nitrógeno, el topo se hincha cuyas capelas de goma, van 
raspando la línea de producto interiormente desplazándolo. Una vez que el topo 
ha llegado a la topera de salida, se cierra todo el circuito, se despresuriza la línea 
y se procede a quitar el topo.  
 
7.4.2. Tuberías de llenado y vaciado de tanques. 
Desde el foso de bombas parten cinco tuberías de llenado para los tanques M. 
Las tuberías de llenado de tanque tienen un diámetro de 10” para tanques con 
producto gasóleo y gasolina, y una tubería de llenado de 12” para los tanques de 
producto keroseno. Toda la red estará construida de forma tal que presente 
pendiente uniforme de al menos el 0,2% desde los tanques al foso, para permitir 
el vaciado de las líneas por gravedad. 
Se instalará una tubería por tanque para su vaciado, desde pie de tanques en el 
interior del cubeto, hasta el foso de bombas donde se encuentra el sistema de 
colectores para trasiegos.  
Las tuberías de vaciado de tanques tendrán un diámetro de 10” para los tanques 
con producto gasóleo y gasolina, y una tubería de vaciado de 12” para los 
tanques con producto keroseno, el diámetro de las tuberías de llenado y vaciado 
es el mismo. 
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7.4.3. Materiales, características y pruebas. 
Las tuberías serán de acero al carbono estirado sin soldadura, de especificación 
ASTM A-106 y cumplirán la norma ANSI B 36.10. 
Los accesorios cumplirán la norma ANSI B 16-9 y B 36-10 para materiales ASTM 
A-234 WPB Sch. 40. 
Las bridas serán forjadas, de material ASTM A-105 y de los tipos SLIP-ON y BLID 
S/ANSI B 16.5 150 lbs. 
Las válvulas serán de compuerta o de esfera. Las de compuerta serán de acero al 
carbono con cierres de acero inox. 13% Cr, volante fijo y husillo ascendente. Las 
de esfera serán de cuerpo de acero al carbono, bola de acero inox. AISI-316 y 
juntas de teflón. 
Todas las uniones serán soldadas excepto en aquellos puntos en que la unión 
embridada sea imprescindible. 
Una vez finalizado el montaje, todo el sistema será sometido a una prueba 
hidráulica a una presión de 1,5 veces la de trabajo, durante un período mínimo de 
10 minutos, observando manométrica y visualmente la ausencia de fugas.  
 
7.5. BRAZO MARINO EN ATRAQUE. 
Durante operativas de carga y descarga de producto entre terminal de almacenaje 
y buque estacionado en atraque, es imprescindible el uso de brazos de carga. 
Estos brazos de carga instalados tienen que seguir el movimiento del barco 
debido a la alteración de las corrientes, las fuerzas del viento y otros factores.  
El uso de los brazos de carga marinos es una mejora sustancial comparado con el 
uso de mangueras durante la transferencia de fluidos ya que los brazos 
garantizan una operación más suave y ergonómica, son de vida más larga, y van 
provistos normalmente de un sistema de seguridad que al accionarse hace 
posible que no haya fuga alguna del producto minimizando así la contaminación 
ambiental.  
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Nos hemos provisto de dos brazos marinos en atraque para realizar operativas de 
carga y descarga con buque estacionado en muelle, un brazo será para productos 
Gasoleo y Gasolina, y el otro barzo para producto Keroseno. 
Los brazos de carga marinos requieren de un mantenimiento mínimo y todos las 
juntas principales  pueden ser reemplazados sin andamios o desmontando el 
brazo de carga. 
 
7.5.1. Introducción. 
El proceso de carga y descarga es un proceso donde se gasta mucho tiempo, ya 
que los tubos de alimentación tienen una capacidad limitada. Para sobrellevar 
esta restricción se suele usar más brazos de carga doblando o triplicando la 
capacidad. 
El circuito de tuberías está diseñado para trabajar independientemente los tres 
productos: gasóleos, gasolinas y keroseno con su respectivo brazo de carga.  
Llegado el caso de querer cargar o descargar un buque de gasóleo o gasolina por 
dos brazos de carga con dos líneas hacia foso de bombas, se podría efectuar 
haciendo una modificación en los respectivos colectores del foso de bombas. El 
caudal de carga o  descarga aumentaría, y con ello el tiempo de la operativa. 
En este anterior caso, la línea del producto keroseno no puede ser utilizada por un 
producto que no sea el indicado, al tener muchas posibilidades de su 
contaminación a posteriori. 
 
7.5.2. Diseño de brazo. 
La carga y descarga requiere de equipamiento específico para seguir los 
movimientos del barco. Los brazos de carga ofrecen la oportunidad de incorporar 
accesorios de seguridad y acceso directo a distancia para asegurar la seguridad 
del operador. 
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Los brazos de carga marineros existen en dos tubos móviles. La flexibilidad de los 
brazos se obtiene por las uniones giratorias: el componente más importante de los 
brazos.  
Hace 50 años cuando empezaron a usar con frecuencia los brazos de carga 
marinos, las uniones giratorias eran menos sólidas que hoy en día. Por esta razón 
era absolutamente necesaria usar un soporte para las tuberías.  
Hoy en día los brazos de carga marinos son mucho más sólidos y de mejor 
calidad, eliminando la necesidad del uso de un soporte. Los brazos de carga auto 
soporte requieren menos acero y menos piezas y son considerablemente más 
eficaces comparándolos con la generación antigua, cuando una construcción 
separada sostenía la línea de liquido. 
Por el peso alto de los tubos de acero ambos tubos móviles necesitan tener 
contrapeso. 
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7.6. SISTEMA DE BOMBEO. 
El sistema de bombeo de producto situado en foso de bombas estará formado 
por: 
• Dos electrobombas centrífugas, autoaspirante, de aspiración axial con 
caudal de 250 m3/h para trasiegos. La bomba está accionada por un motor 
eléctrico antideflagrante de 160 kW. 
• Seis electrobombas centrífugas, de aspiración axial, de 250 m3/h, las 
cuales están accionadas por motores eléctricos antideflagrantes de 75 kW.  
Tres electrobombas centrífugas de aspiración axial con caudal de 60 m3/h 
para vaciados de producto hacia isletas de carga; está accionada por motor 
eléctrico antideflagrante de 15 kW. 
 
7.7. SISTEMA DE CARGA. 
El sistema de carga procedente de los tanques de almacenaje a isletas se tiene 
que producir de una manera rápida y segura. 
La utilización de los elementos del sistema de carga tiene que ser completamente 
automático, para que el cargador tenga totalmente la autonomía.  
La carga de la cisterna se efectúa de manera inferior para minimizar los riesgos 
de fuga.  
 
                       Imagen 7: Sistema de carga inferior 
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7.7.1. Unidad de recuperación de vapores (U.R.V.) 
En el diseño de esta instalación se dispone de una unidad de recuperación de 
vapores. Consiste en el proceso de recuperación del vapor de la gasolina y otros 
combustibles en los procesos de carga inferior de cisterna, de modo que no se 
escapen hacia la atmósfera. 
El proceso consiste en un sistema de ventilación cerrada del espacio vacío en 
este caso de la cisterna a cargar inferiormente. Esos vapores del producto son 
conducidos hacia una unidad de recuperación de vapores (URV), donde se 
recuperan los vapores devolviéndoles hacia el tanque de almacenaje en cuestión. 
Con esta unidad evitamos posibles mermas de producto debido a su evaporación 
a la hora de introducirlo en una cisterna, como también que estos vapores puedan 
salir hacia el exterior. 
 
7.8.  RED DE AGUA DULCE. 
La instalación de la red de agua dulce está destinada a abastecer los siguientes 
servicios en la instalación: 
• Limpieza de tanques. 
• Duchas de seguridad, lavaojos, etc. 
• Riegos, etc. 
La red de agua dulce está construida en acero al carbono galvanizado, de 
diferentes diámetros según las zonas y necesidades y disponiendo de varias 
conexiones de 1” de diámetro.  
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7.9. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS. 
El sistema de protección contra incendios tiene que cumplir el RD 1942/1993, de 
5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  
Para el dimensionamiento del sistema contra-incendios se ha aplicado la norma 
de obligado cumplimiento MIE APQ-01, y normas UNE correspondientes. 
 
7.9.1. Instalaciones. 
El sistema permite inundar con espuma física el interior de los tanques a la vez 
que se dispone de medios para refrigerar exteriormente los tanques adyacentes.  
Los elementos principales del sistema contra-incendios de la instalación serán: 
• Sistema de inundación de espuma en tanques 
• Instalación de dosificación de espuma 
• Sistema de refrigeración de agua en tanques 
• Sistema de inundación de espuma en foso de bombas 
• Sistema de detección y extinción en CCM y CT 
• Red perimetral de hidrantes de agua y espuma  
• Red perimetral de monitores de agua y espuma  
• Rociadores en foso de bombas e isletas de carga 
• Manifolds de válvulas de actuación 
• Sistema centralizado de actuación remota de válvulas 
• Extintores 
• Equipos auxiliares 
• Brigada de lucha contra incendios 
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7.9.2. Sistema de bombeo contra incendios. 
La fuente de alimentación de agua del sistema contra incendios es el mar, fuente 
natural e inagotable. 
Con dos bombas verticales de aspiración profunda situadas en el muelle de 
atraque,  se capta el agua directamente, o bien, desde una balsa que está 
conectada a través de una tubería, que circula a una cota por debajo del nivel de 
mar, por vasos comunicantes que no es nuestro caso. 
 
 
 Imagen 8: Dos bombas de aspiración vertical DCI 
 
Los equipos utilizados en la extinción de incendios han de estar visibles, 
debidamente señalizados y operativos para su utilización. 
Periódicamente se tiene que realizar la puesta en marcha total o parcial del 
sistema para verificar el funcionamiento de los equipos. La instalación incluye 
como mínimo un grupo de bombeo auxiliar para suministrar el caudal necesario 
para mantener la presión del sistema.  
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Este grupo de bombeo auxiliar se trata de una bomba de presurización, centrífuga 
multietapa, auxiliar Jockey que automáticamente repone posibles pérdidas de la 
red general contra-incendios. 
Esta bomba de presurización auxiliar “Jockey” mantendrá de forma automática la 
presión constante, reponiendo las posibles pérdidas o fugas de la red general. 
Este grupo estará sobredimensionado para poder alimentar alguna pequeña 
demanda de agua, como un hidrante o un rociador, ante una posible prueba del 
mismo. 
Las características del equipo son:  
 
Tipo: jockey 
Caudal: 14 m3/h 
Presión: 9,5 kg/cm2 
Potencia motor: 10 CV 
 
Los equipos de bombeo principales arrancan automáticamente por caída de 
presión en la red contra incendios, o manualmente, actuando sobre el cuadro 
general eléctrico. La parada del sistema es únicamente manual. 
La impulsión se efectúa mediante sistema de bombeo, el cual estará constituido 
por los siguientes elementos: 
Equipo de bombeo principal doble, formado por dos equipos situados en atraque. 
Las características del equipo son:  
 
Tipo: Centrífuga vertical 
Caudal: 360 m3/h 
Presión: 8 kg/cm2 
Potencia motor: 180 CV 
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La salida de las bombas dispone de una válvula de seguridad con escape 
conducido a drenaje, tarada por encima de la presión real a caudal cero de la 
bomba. 
El equipo de bombeo principal es de accionamiento eléctrico, alimentado 
indistintamente por suministro procedente de compañía eléctrica o grupo 
electrógeno. 
Como mínimo, todas aquellas válvulas finales de un circuito que posibilitan el 
vertido de agua o espuma sobre elementos de almacenamiento, trasiego o 
transporte, deberán automatizarse para permitir que pueda procederse a su 
apertura desde zona segura. 
Los tanques también disponen de una o varias cámaras de espuma. Cubetos, 
torres de carga de cisternas y fosos de bombas, también disponen de protección 
con agua-espuma; los CCM disponen de sistema de extinción por inundación de 
CO2. 
El agua-espuma que se vierta en la extinción de un incendio ha de depurarse ya 
que se considera agua residual por los agentes químicos que lleva. 
Situados en la red, se encuentran hidrantes y monitores. Están ubicados de forma 
que se pueda aportar agua a las distintas zonas de la instalación, mediante el uso 
de mangueras específicas para este fin, con lanzas agua/agua-espuma tanto 
desde los hidrantes como desde los monitores. 
Se dispondrá también de un tanque de agua dulce, de 200 m3 de capacidad, 
situado en el interior de la terminal y que se usará para pruebas y endulzado de la 
red, posterior al uso de agua de mar. La presión de la red se mantendrá a 7,5 
kg/cm2 mediante una bomba jockey con un caudal de 40m3/h y 15 kg/cm2. Un 
acumulador hidroneumático de 1.000 l aprox. minimizará en lo posible la entrada 
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El arranque de las bombas se realizará de acuerdo con la siguiente secuencia:  
• Arranque de la bomba “jockey” por caída de presión en la red. 
• Arranque de la bomba principal, cuando la caída del presostato instalado 
en el colector general alcance un valor entre el 70 y 100% del valor 
nominal. 
 
7.9.3. Instalación de dosificación de espuma. 
La instalación de dosificación de espuma proyectada cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, MI IP 02 y APQ-01 y los sistemas fijos de 
espuma están diseñados conforme a las normas UNE 23-521 a 23-526, ambas 
inclusive.  
Se dispondrá de depósitos de espumógeno y mezclador hidráulico para una 
proporción de espumógeno AFFF del 3%, situados en cada uno de los cubetos.  
El espumógeno fluorproteínico AFFF crea una capa de espuma sobre la superficie 
del líquido combustible que impide la generación de vapores inflamables. 
La reserva total de espumógeno en la nueva terminal será como mínimo de 
15.000 l, superior al doble de la requerida. 
Se dispondrá de un sistema de actuación de válvulas de paso de agua y espuma 
DCI para todas las zonas de la terminal, con accionamiento remoto desde sala de 
control y redundante desde módulo de servicios en la nueva terminal. Todas las 
válvulas podrán también ser actuadas en local. 
La concentración del líquido espumógeno es del 3% y cuenta con reserva 
suficiente para un tiempo de funcionamiento mínimo de 55 minutos en tanques y 
30 minutos en cubeto. 
La necesidad total de espumógeno en el área de almacenamiento se calcula en el 
caso más desfavorable de espuma para tanque y cubeto, siendo de 3.582 l. Valor 
calculado en página 83 de este proyecto, apartado 8.3.9. 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 85 de 266 
 
La capacidad instalada es de 8.000 l, contenidos en un tanque ubicado en la 
estación dosificadora. La dosificación del espumógeno se realiza mediante un 
motor hidráulico. 
 
7.9.4. Área de almacenamiento. 
La protección por espuma de los tanques se realiza mediante cámaras de 
expansión situadas en la envolvente. A través de una entrada y un difusor 
especial, fluye la espuma hasta la superficie del líquido. 
 
 
                                                                                                                  Imagen 9: Difusor en la envolvente de un tanque 
 
La boca de la cámara está fijada en la parte alta de la última virola y está 
conectada en forma de sifón, para evitar que el contenido del tanque penetre en la 
línea de espumante. La densidad de descarga de mezcla agua espumógeno es 
de 4 l/min por metro cuadrado de superficie, de acuerdo con lo establecido en la 
IT MI IP 02 y la ITC MIE APQ-1. 
La cámara de espuma está conectada a través de tubería con el tanque de 
espumógeno. Las tuberías discurren protegidas, adosadas a la parte exterior del 
muro de hormigón.  
Para la protección del cubeto, se han instalado vertederas de espuma ubicadas 
en la parte superior del muro. Las vertederas constan de una cámara 
emulsionante donde se produce la espuma y un sistema venturi de succión de 
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aire. La espuma fluye a través de un difusor, siendo la densidad de descarga de 
185 l/min.  
 
7.9.5. Área de foso de bombas. 
En el foso de bombas, los sistemas de extinción de incendios por espuma se 
realizan mediante bocas de descarga en número suficiente.  
La densidad de descarga de mezcla agua/espumógeno es de 6,5 l/min por metro 
cuadrado del área a proteger (área de fuego). El caudal de las bocas es de 160 
l/min.  
 
7.9.6. Red de distribución de agua. 
La red de agua da servicio de abastecimiento principalmente a las tomas de agua 
en parque de almacenamiento. 
La red de agua dulce está construida en acero al carbono galvanizado, de 
diferentes diámetros según las zonas y necesidades y disponiendo de varias 
conexiones de 1” de diámetro. 
La red de agua de servicios se alimenta de la red general del Puerto de Las 
Palmas. 
 
7.9.7. Red general. 
La red de agua D.C.I. aporta el caudal requerido para la refrigeración de tanques, 
agua para espuma y conexionado de mangueras con hidrantes. 
El circuito contra incendios consta de dos ramales de 10” de diámetro que rodean 
la planta. 
El circuito está dotado de suficientes válvulas de bloqueo para, en caso de avería 
en un punto determinado de la red, poder aislar el tramo afectado y mantener en 
funcionamiento el resto de la red CI. 
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A lo largo del circuito se distribuyen un conjunto de hidrantes, de modo que la 
distancia entre cualquier punto de riesgo de la planta esté situado a una distancia 
inferior a 40 m de uno de los hidrantes. 
 
 
                                                          Imagen 10: Hidrantes en una instalación 
 
Los hidrantes son de columna seca de 4” de diámetro, con dos bocas de 70 mm 
de diámetro, con válvula de asiento en ángulo, con racores de conexión de 
mangueras contra incendios conformes a la norma UNE 23-400. 
 
7.9.8. Refrigeración de tanques. 
Se realiza mediante un anillo ubicado en la parte superior de la envolvente, a 80 
cm de la misma. Cada anillo dispone de un número adecuado de boquillas 
pulverizadoras de cono lleno y ángulo de descarga de 120º, llamados Sprinklers,  
capaces de suministrar en conjunto el caudal especificado en la MI IP 02 y la 
APQ-1, en función de las necesidades de aporte de agua en caso de incendios. 
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                                                                Imagen 11: Sprinkler  
 
Estas necesidades se requieren para el tanque siniestrado y para los tanques 
colindantes, de acuerdo con el estudio de seguridad. 
Cada anillo está alimentado de forma independiente desde el manifold de 
distribución, accionado desde el exterior del cubeto. 
Las tuberías de unión del anillo de refrigeración con el manifold discurren 
protegidas, adosadas a la parte exterior del muro de hormigón del cubeto. 
El sistema está diseñado conforme a lo establecido en las normas UNE 23-501 a 
23-507, ambas inclusive. 
 
7.9.9. Refrigeración de foso de bombas. 
Los sistemas de extinción de incendios en foso de bombas se realizan mediante 
bocas de descarga en número suficiente. La densidad de descarga de mezcla 
agua/espumógeno es de 6,5 l/min por metro cuadrado del área a proteger. El 
caudal de las bocas es de 160 l/min. 
Para la protección de las salas de bombas del cubeto se ha diseñado la 
instalación de un generador de espuma de caudal 11,4 m3/h (190 l/min). 
El generador de espuma está montado directamente sobre la línea procedente del 
colector general de espumógeno. El accionamiento del generador se realiza 
mediante válvula manual de abertura rápida situada en zona alejada. 
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Existe refrigeración en foso de bombas, el cual es un sistema es común con el de 
protección con espuma. La selección de un sistema u otro se realiza mediante 
una válvula. 
Este sistema es común con el de protección con espuma. La selección de un 
sistema u otro se realiza mediante una válvula. 
 
7.9.10. Extintores. 
Los extintores son elementos que contienen un agente extintor de incendios a 
presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces 
situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego. 
Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el 
cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. 
Son equipos que se utilizan para la extinción de pequeños fuegos o conatos de 
incendio. 
Este agente extintor debe ser adecuado para cada tipo incendio (incendios con 
productos químicos, instalaciones eléctricas, etc). 
 
 
                                                                    Imagen 12: Extintor de polvo ABC 
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En la siguiente tabla se describe la utilización de cada tipo de agente extintor en 
función del tipo de fuego a extinguir: 
 
Tabla 9: Agente extintor según el tipo de fuego 
 
 
Combustibles sólidos con Brasas (Papel, madera, tejido, cartón) 
B. Combustibles líquidos (Grasas, gasolinas, disolventes, pinturas) 
C. Combustibles gaseosos (Acetileno, propano, butano, metano,...) 
D. Metales ligeros reactivos (Sodio, litio, potasio, magnesio,...) 
E. Fuegos en presencia de tensión eléctrica (motores, cuadros eléctricos, 
transformadores...) 
 
Las zonas de explotación más comprometidas (uniones flexibles, bombas, 
válvulas, etc.) disponen de extintores de polvo químico. Los extintores son 
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portátiles o sobres ruedas, de 12, 25 y 50 Kg de capacidad, y tiene que estar 
convenientemente señalizados. 
En las zonas de riesgo eléctrico tienen que disponer de extintores de CO2.  
Todos los extintores se revisan con la periodicidad que marca la normativa 
vigente y se mantiene un registro de las pruebas realizadas. 
 
7.9.11. Monitores. 
Los monitores incorporan lanzas que proyectar agua a distancia en forma de 
chorro o cortina. Una de las características de este equipo es la posibilidad de 
rotar 360º respecto al plano y 120º (Aprox.) en sentido azimutal.  
 
                                  Imagen 13: Monitor DCI 
 
Colocando una lanza de agua-espuma y aspirando de un depósito de 
espumógeno, el monitor puede proporcionar espuma. 
Precauciones: 
• Es importante mantener engrasadas las articulaciones de los monitores. En 
caso de utilización del elemento tiene que estar lo suficientemente 
engrasado para su perfecta movilidad para la extinción del posible conato. 
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7.9.12. Equipos auxiliares. 
Los equipos auxiliares tienen que estar ubicados en armarios contraincendios, 
convenientemente distribuidos por la planta. Cada armario tiene que disponer de 
al menos los siguientes equipos móviles: 
• Tres mangueras flexibles planas para servicio duro, dos del tipo UNE 23-
091/2B-45 y una tipo UNE 23-091/2B-70, de 30 m de longitud. 
 
                                                                                     Imagen 14: Manguera flexible 
 
• Dos lanzas de triple efecto de diámetros igual a 45 y 70 mm. 
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7.9.13. Brigada de lucha contra incendios propia. 
Las brigadas de lucha contra incendios se hayan normalmente formadas por un 
número de personas que trabajan en la propia planta, las cuales tienen la misión 
de controlar cualquier siniestro dentro de las instalaciones, hasta la llegada al 
lugar del personal de los servicios de emergencias. 
Está formada por personal adiestrado en el uso y manejo de la instalación contra 
incendios, con formación adecuada, periódica y demostrable, y dotada de los 
medios adecuados. 
El hecho de tener una brigada contra incendios propia aplica un coeficiente para 
reducción de distancias entre tanque por protecciones adicionales de 0.8 por las 
siguientes medidas de Nivel 1, según el artículo 18 de la APQ-1 en CUADRO II-6, 
expuesto en el apartado 8.1.2. de este proyecto. 
 
7.9.14. Sistemas de control y emergencia. 
El sistema de control actúa sobre el sistema de protección contraincendios. Los 
elementos constituyentes de dicho sistema son: 
 
7.9.14.1. Pulsadores de emergencia/alarma. 
Son pulsadores de alarma, instalados en lugares accesibles, correctamente 
señalizados, y que actuarán sobre la bomba principal contra incendios, sobre la 
alarma acústica de emergencia y sobre el suministro de energía al foso de 
bombas; son de fácil acceso y sin riesgo de accionamiento por confusión, además 
están correctamente señalizados.  
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   Imagen 16: Pulsador de alarma 
 
Se componen de una caja modular con frontal de cristal, en cuyo interior se 
encuentra, conectado con la línea de señalización de la zona correspondiente, un 
pulsador que actúa mediante la rotura del cristal.  
Su pulsación pone en funcionamiento los siguientes sistemas: 
• Bomba principal contra incendios. 
• Corte de energía a fosos de bombas. 
• Alarma acústica. 
 
7.9.14.2. Sistema de actuación centralizado. 
Tanto la refrigeración de los tanques como la aplicación de espuma en tanques y 
en cubeto, pueden activarse desde la sala de control a través de un panel.  
Este sistema garantiza la apertura de un servicio sin necesidad de aproximación 
al lugar del siniestro; de todos modos el sistema está concebido de modo que se 
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7.9.15. Mantenimiento de las instalaciones. 
El mantenimiento y reparación de equipos y sistemas y sus componentes, se 
efectúa por mantenedores autorizados, inscritos en el Registro de Mantenedores. 
 
7.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
Para la instalación eléctrica del proyecto de esta terminal de almacenamiento de 
graneles líquidos, se han seguido las siguientes premisas: máxima seguridad, 
máxima racionalidad y ahorro de energía. 
Las potencias instaladas en la terminal, según la evaluación efectuada serán: 
• Instalación de fuerza: 
o Bombas trasiego: 790 KW 
 
• Instalación de alumbrado: 
o Perimetral: 8 KW 
 
7.10.1. Instalación eléctrica en AT. 
El suministro de energía proviene de la red que circula por el muelle, a Media 
Tensión, con tensión de suministro de 30KV.  
La planta dispone de un centro de transformación de 630 KVA / 380-220 V, 
ubicado en un recinto destinado a tal efecto, en el extremo de la parcela más 
cercano a la red pública.  
 
7.10.2. Instalación eléctrica de BT. 
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión son el alumbrado general de la 
terminal, las líneas de distribución de fuerza y alumbrado y el conjunto de cuadros 
eléctricos del sistema. 
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Esta instalación eléctrica tiene que seguir R.D. 842/2002 "Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión". 
 
7.10.2.1. Cuadros eléctricos. 
Desde la acometida del Centro de Transformación parte una línea al Cuadro 
General de Distribución, situado en el C.C.M. dentro del recinto destinado a tal 
efecto. 
Del cuadro general parten las distintas líneas de distribución a cuadros del edificio 
administrativo, cuadro de distribución, protección y mando del foso de bombas y 
cuadro de alumbrado.  
El grupo contra incendios, bombas jockey/lavado, efluentes, etc. se alimentan 
directamente desde el cuadro general. 
 
7.10.2.2. Receptores. 
La instalación cumplirá en todos sus puntos con lo dispuesto en la instalación 
REBT (Reglamento Electrotécnico para baja tensión) y la normativa ATEX. 
 
7.10.2.3. Iluminación. 
La instalación cumplirá con la instrucción REBT. Con el objeto de garantizar la 
seguridad, las luminarias situadas en zonas de riesgo clase I, división 1, serán de 
tipo antideflagrante.  
El alumbrado exterior, de vías de comunicación y espacios residuales cumplirán 
con la instrucción REBT referente a instalaciones de alumbrado público y la 
ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo. Las luminarias proyectadas serán 
del tipo VASP de 250 W. 
 
 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 97 de 266 
 
7.10.2.4. Red de Tierras. 
Además del centro de transformación y del grupo electrógeno que disponen de 
red de tierras propia, se prevén dos redes de tierra diferenciadas: 
• Red de tierra de la instalación eléctrica y de los receptores 
• Puesta a tierra de las corrientes estáticas para tanques, tuberías, zona de 
carga y camiones cisterna. 
Las puestas a tierra cumplen con la instrucción REBT. 
 
7.10.3. Red de emergencia y grupo electrógeno. 
La terminal está dotada de dos fuentes de energía eléctrica: suministro de la 
compañía eléctrica y fuente de generación propia, con objeto de cumplir las 
condiciones de segundo suministro. A tal efecto se dispone de un Grupo 
electrógeno de 550 KVA para suministro a 380/220 V.  
El grupo está ubicado en un recinto cerrado adecuado y suministrará energía en 
caso de fallo de la red, a los equipos contraincendios, al alumbrado de 
emergencia en módulo de personal y planta, así como a la red de pulsadores de 
alarma.  
 
7.11. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. 
Todos los tanques, estructuras metálicas y los sistemas de tuberías están 
pintados para evitar la corrosión exterior. Las superficies a pintar requieren de una 
adecuada preparación para mejorar la adhesión de las distintas capas.  
El proceso de pintado en tanques, estructuras metálicas y tuberías de acero al 
carbono es el siguiente:  
• Decapado con arena silícea o escoria de cobre, logrando una visual Sa 2 ½ 
de las normas suecas SIS OS-59-00. 
• Capa de imprimación de base silicato de zinc, de 65/67 micras de espesor 
medio. 
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• Capa intermedia de base epoxi blanca, de 100/125 micras de espesor 
medio en película seca. 
• Capa de acabado de esmalte de poliuretano, de 45/50 micras de espesor 
medio en película seca. 
El proceso de pintado en tuberías galvanizadas es el siguiente:  
• Desengrase general y limpieza de la superficie de las tuberías, con 
parcheo de las uniones de soldadura con pintura de base epoxi. 
• Capa intermedia de base epoxi blanca, de 65/70 micras de espesor medio 
en película seca. 
• Dos capa de acabado de esmalte de poliuretano, de 45/50 micras de 
espesor medio en película seca. 
 
7.12. INSTALACIÓN DE INERTIZADO. 
Esta instalación no dispone de circuito de líneas de nitrógeno fijas, en operativas 
en que sea necesario abastecer las líneas de producto con gas inerte nitrógeno 
se utilizaran bombonas de nitrógeno portátil. 
Se ha estimado que el coste de la instalación y mantenimiento de líneas de 
inertizado sería demasiado elevado. 
 
7.13. INSTALACIÓN DE VIGILANCIA. 
La instalación está dotada de un circuito cerrado de televisión (CCTV) que abarca 
todo el perímetro. La instalación de control se encuentran ubicadas en un punto 
de la planta y un vigilante de seguridad controla las imágenes. La instalación 
dispone de videograbador que permite la revisión de imágenes en caso de 
necesidad. 
La instalación se ha dotado también de cámaras de vigilancia perimetral para mas 
seguridad de todo el recinto. 
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8. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
“ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS” ITC MIE APQ 01. 
 
8.1. JUSTIFICACIÓN DE DISTANCIAS. 
 
8.1.1. Distancia entre instalaciones. 
Todo el diseño de este tipo de instalaciones tiene que seguir unos parámetros de 
seguridad regidos por la legislación vigente. 
En este caso, para la determinación de distancias mínimas entre instalaciones 
fijas de superficie como pueden ser edificios localizados en planta, unidades y 
estaciones de bombeo,  paredes de los tanques de almacenaje, cargaderos de los 
distintos producto, etc.,   se ha seguido el procedimiento indicado en el artículo 17 
de la ITC MIE APQ-1. 
A partir del siguiente cuadro del citado artículo se han obtenido las distancias 
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TABLA 10: DISTANCIA EN METROS ENTRE INSTALACIONES FIJAS DE 




(1)           




































































































































































































































 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5 6 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 101 de 266 
 
LEYENDA DEL CUADRO. 
(1) No es objeto de este Reglamento 
(2) Sin requerimiento especial de distancias. 
(3) Pertenecientes al parque de almacenamiento 
(4) Salvo las bombas para transferencia de productos susceptibles de ser 
almacenados en el mismo cubeto, en cuyo caso es suficiente que estén situados 
fuera del cubeto. (En casos especiales, por ejemplo, por reducción del riesgo, y 
para clase D, las bombas podrían situarse dentro del cubeto.) 
(5) Salvo las bombas de transferencia propias de esta instalación. 
(6) Aplicar el artículo 18 
(7) Salvo los recipientes auxiliares de alimentación o recepción directa del 
cargadero con capacidad inferior a 25 m3 que pueden estar a distancias no 
inferiores a: Clase A = 1 5 m, clase B = 10 m y clases C y D = 2 m. 
(8) Ver Reglamento de Aparatos a Presión. 
(9) Si el vallado es de obra de fábrica u hormigón y de altura no inferior a 1,5 m 
esta distancia no necesita ser superior a 10 m. 
(10) Respecto a la vía del ferrocarril de la que se derive un apartadero para carga 
o descarga de vagones cisterna, esta distancia puede reducirse a 15 m con un 
vallado de muro macizo situado a 12 m del cargadero y altura tal que proteja la 
instalación. 
(11) Las distancias entre tanques de almacenamiento y otras instalaciones se 
consideraran individualmente en función de la clase del producto almacenado en 
cada tanque y no de la clasificación global del cubeto. 
(12) Solamente se requerirá esta distancia cuando se opere simultáneamente en 
ambos cargaderos con emisión de vapores en alguno de ellos. 
 
1. Unidades de proceso. 
2. Estaciones de bombeo y compresores. 
3.1 Recipientes de almacenamiento. Clase A (Paredes del tanque). 
3.2 Recipientes de almacenamiento. Clase B (Paredes del tanque). 
3.3 Recipientes de almacenamiento. Clase C (Paredes del tanque). 
3.4 Recipientes de almacenamiento. Clase D (Paredes del tanque). 
4.1 Cargaderos. Clase A. 
4.2 Cargaderos. Clase B. 
4.3 Cargaderos. Clases C y D. 
5. Balsas separadoras. 
6. Zonas de fuego abierto. 
7. Edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, almacenes y otros 
edificios independientes. 
8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 
9. Vallado de la planta. 
10. Limites de propiedades exteriores en las que pueda edificarse y vías de 
comunicación públicas. 
11. Locales y establecimientos exteriores de pública concurrencia. 
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En la tabla 10 anterior, se han coloreado las celdas de color amarillo 
correspondientes a las distancias que a nosotros nos incumben de esta terminal 
proyectada. 
En la siguiente tabla resumen indicamos nuestras distancias en metros: 
 
















      
3.2.Tanque 
clase B 
15      
3.3.Tanque 
clase C 
15      
4.2.Cargadero 
clase B 
20 20 15    
4.3.Cargadero 
clase C y D 
15 20 15    
5.Balsa 
separadora 
15 20 15 20 15  
7.Edificio 
administración 
20 30 25 20 15 20 
8.Estación 
bombeo DCI 
20 30 25 30 25 20 
9.Vallado planta 15 20 15 20 15 20 
10.Límite de 
propiedades 
20 30 25 40 20 20 
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Las distancias recogidas según plano de la instalación efectuado son en todos los 
casos iguales o superiores a las anteriores.  
Adoptando un coeficiente de reducción de distancias por sistemas de protección 
contra incendios adicionales con dos medidas Nivel 1 (corresponde un coeficiente 
0.5), según artículo 17 de cuadro II-4 de ITC-MIE-APQ1. 
 
Distancias entre tanques de almacenamiento y foso de bombas. 
La separación entre un tanque de almacenamiento de productos de la clase B y la 
estación de bombeo es de 12 m. según plano de diseño. Satisface, por tanto, la 
mínima distancia estipulada (7,5 m) según normativa. 
 
Distancia entre balsa separadora y foso de bombas. 
Esta separación está fijada en 15 m en el cuadro 1 (7,5 m aplicando reducción), 
en el plano de implantación supera los 100 m. 
 
Distancia entre balsa separadora y tanques de almacenamiento. 
En el caso más desfavorable, supera los 25 m, siendo los 10 m exigidos. 
 
Distancia entre edificio administración y foso de bombas. 
La distancia de acuerdo con el cuadro 1 es de 20 m. La separación entre el foso y 
el edificio de administración es de 20,8 m. 
 
Distancia entre edificio administración y tanques de almacenamiento. 
Los tanques de almacenamiento proyectados distan unos 32 m. de las oficinas. 
Satisface, por tanto, la especificación marcada por la APQ-1, que la fija en 30 m. 
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Distancia entre edificio administración y la balsa separadora. 
En el cuadro 1 de la APQ-1 se fija en 20 m. En la planta esta distancia supera los 
100 m. 
 
Distancia entre la estación de bombeo del sistema DCI y otras instalaciones de la 
Terminal. 
La estación de bombeo del sistema de defensa contra incendios está situada en 
el pantalán de atraque, cumpliendo por tanto cualquier especificación de 
separación. 
 
Distancia entre vallado de planta y estaciones de bombeo. 
La APQ-1 fija en su cuadro 1 una distancia de 15 m. En la instalación la distancia 
supera los 30 m. 
 
Distancia entre vallado de planta y tanques de almacenamiento. 
La distancia de acuerdo con el cuadro 1, aplicando coeficiente de reducción de 
distancia es de 10 m para tanques clase B y 7,5 m para clase C. La distancia 
mínima que se observa es de 10 m. 
 
Distancia entre vallado de planta y balsa separadora. 
No varía respecto a las instalaciones existentes. 
 
Distancia a vías exteriores. 
Las vías colindantes a la instalación son de uso restringido, pero las distancias se 
cumplen en todos los casos. 
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8.1.2. Distancias entre paredes de tanques de almacenamiento de producto. 
De acuerdo con el artículo 18 de la APQ-1 del CUADRO II-5, la distancia mínima 
entre paredes de recipientes, para productos de la Clase B, es la siguiente: 
• 0.5 D   siendo D el diámetro del tanque mayor. 
• 1.5 m   como separación mínima. 
Y para productos de Clase C es la siguiente: 
• 0.3 D 
Además se aplicará un coeficiente para reducción de distancias entre tanque por 
protecciones adicionales de 0.8 por las siguientes medidas de Nivel 1, según el 
artículo 18 de la APQ-1 en CUADRO II-6: 
• Sistemas fijos de agua pulverizada aplicada sobre los recipientes mediante 
boquillas conectadas permanentemente a la red contra incendios, con 
accionamiento en el exterior al cubeto. 
• Sistemas fijos de espuma física con accionamiento en el exterior del 
cubeto. 
• Brigada propia de lucha contra incendios formada por personal adiestrado 
en protección contra incendios. 
La distancia mínima observada en el cubeto para los tanques M es de 6,5 m, 
correspondiente a productos clase C, siendo la mínima distancia exigida: 
Clase C = 0,3*D*0,8 = 0,3*25*0,8= 6 m 
Para los tanques de clase B se cumple la separación mínima de 1,5 m, según 
plano es de 6,4 m. 
 
8.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CUBETO. 
Para la determinación de capacidad mínima del cubeto de retención se han 
seguido los preceptos del artículo 20 de la APQ-1. 
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Para líquidos de la Clase B ó C, la capacidad del cubeto será, como mínimo, igual 
al mayor de los valores siguientes: 
a)  Referido al recipiente mayor. 
100% considerando que no existe éste, pero sí los demás, es decir, 
descontando del volumen total del cubeto vacío, el volumen de la parte de 
cada recipiente sumergida en el líquido, excepto el mayor. 
 
b) Referido a la capacidad global. 
10% de la capacidad global de los recipientes, considerando que no existe 
ningún recipiente en su interior. 
 
Los cálculos correspondientes se presentan a continuación. 
 
Cubeto M. 
• Área total del cubeto: 5.470 m2. 
• Altura de muro: 3,1 m. 
• Capacidad de almacenamiento: 51.540 m3 
• Capacidad del tanque mayor: 10.308 m3 
 
Altura del muro requerida según a/: 
• Área útil cubeto: 5.470 m2 – (4 tanques*∏r²) = 3506 m2  
• Capacidad tanque mayor: 10.308 m3. 
• Altura requerida: 
ha = 10.308/3.506 = 2,94 m. 
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Altura del muro requerida según b/: 
• Capacidad global de los recipientes: 51.540 m3.  
• 10% Capacidad: 5.154,0 m3. 
• Área total del cubeto: 5.470 m2. 
• Altura requerida: 
hb = 5.154,0/5.470 = 0.94 m. 
 
Sumando 0.14 m, en concepto de pavimento interior, a la altura más restrictiva, 
obtenemos la altura mínima requerida, siendo: 
 
hmin = 2,94 + 0,14 = 3.08 m 
 
 
8.3. Justificación del sistema de protección contra incendios. 
 
8.3.1. Evaluación de las necesidades de agua. 
Se aplicarán los valores fijados por el artículo 25 del Reglamento "Protección con 
agua" de la APQ-1. El cálculo se efectuará de acuerdo con la aplicación del 
cuadro número IV-1. 
 
8.3.2. Hipótesis incidental. 
Se considera como hipótesis más desfavorable el incendio del tanque M-3 con 
contenido de producto Gasóleo (clase C). 
Los recipientes a refrigerar serán el supuesto incendiado (M-3) y los situados a 
menos de 1.5 * R (18,75 m) de la pared del supuesto incendiado (M-2 y M-5). 
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8.3.3. Caudal de agua de refrigeración para el tanque supuesto incendiado. 
Según cuadro número IV-1 antes mencionado: 
• Caudal Q1: 0.9 m3/h por metro de perímetro. 
• Perímetro: π*D = π*25 = 78,54 m. 
 
Por tanto: 
• Caudal Q1 = 0.9*78,54 = 70,7 m3/h. 
 
8.3.4. Caudal de agua de refrigeración para recipientes expuestos. 
Según cuadro número IV-1 antes mencionado: 
• Caudal Q2: 0.12 m3/h por m2 de 1/4 de la superficie de los recipientes para 
clase C. 
• Superficie lateral  SP=π*D*h = π*25*21 = 1.649 m2. 
Por tanto: 
• Caudal Q2 = 0.12*(1649*2)/4 = 0.12*3.298/4 = 98,9 m3/h. 
 
8.3.5. Caudal de agua para espuma para el interior del tanque. 
Según cuadro número IV-1 antes mencionado: 
• Caudal Q3 = 0.24 m3/h por m2 de superficie a cubrir  
Por tanto tenemos: 
• S = π*R2 = π*12,52 = 490,9 m2. 
Y entonces: 
• Caudal Q3 = 490,9*0.24 = 117,8 m3/h. 
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8.3.6. Caudal de agua para espuma para el interior del cubeto. 
El caudal para la protección con espuma del cubeto afectado será: 
• Caudal Q4 = 22,8 m3/h   
 
8.3.7. Caudal total de agua requerido. 
QT = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 310,2 m3/h. 
 
8.3.8. Caudal total de agua instalado. 
El caudal de agua que suministra los dos equipos contra incendios a la presión 
manométrica de 8 Kg/cm2. Será de: 
• QT = 720 m3/h. 
Por tanto, se puede concluir que el caudal mínimo de agua requerido en el área 
de almacenamiento quedará ampliamente satisfecho con la capacidad instalada. 
 
8.3.9. Necesidades de espumógeno. 
En el sistema contra incendios se  emplea  una  espuma  de base  
fluoroproteínica,  a una dilución de 3/6 (3 % hidrocarburos, 6 % alcoholes). 
La demanda máxima de espuma corresponde a la requerida por vertido en un 
cubeto y para vertido en el tanque que consideramos  (Tanque tipo M). 
Para tanques de techo fijo se deberá suministrar un caudal mínimo de 4 l/min de 
solución acuosa por m2 de superficie a cubrir, durante un tiempo mínimo de 55 
minutos para los tanques con productos clase B1 (gasolina) y 30 minutos mínimo 
para los tanques de productos C y B2, gasóleo y keroseno respectivamente, 
según el artículo de APQ-1 
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Para el tanque considerado: 
• Superficie a cubrir: S = π*R2 = π*12,52 = 490,9 m2. 
• Caudal de agua requerido: Qa = 4*490,9 = 1.963,6 l/min. 
• Caudal espumógeno dilución hidrocarburos 3%: Qe = 1.963,6*(3/100) = 
58,91 l/min. 
• Cantidad espumógeno en tanques clase B1: V = 58,91*55  =  3.240 l. 
• Cantidad espumógeno en tanques clase C y B2: V = 58,91*30  =  1.767 l. 
 
Para la protección de incendios en cubetos se requieren 2 generadores de 
espuma de un caudal de agua unitario mínimo de 190 l/min durante, al menos, 30 
minutos. Por tanto: 
• Caudal de espumógeno dilución hidrocarburos 3%: Qe= 2*190*(3/100) = 
11,4 l/min. 
• Cantidad de espumógeno: V= 11,4*30 = 342 l. 
 
Por lo tanto, considerando la demanda máxima de espumógeno como en tanques 
de techo fijo clase B1 según normativa,  la planta tendrá una necesidad total de 
espumógeno de: 
VT = 3.240 + 342 = 3.582 l. 
 
8.3.10. Caudal de agua de refrigeración a instalar en los recipientes. 
La refrigeración de los tanques de almacenaje se efectúa mediante anillo de 
boquillas pulverizadoras de cono lleno situadas en la parte superior y alrededor de 
cada depósito, a 0.8 m de separación del tanque. 
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              Imagen 17: Boquillas pulverizadoras en tanque 
 
Los pulverizadores tienen un ángulo de descarga de 120º. 
De acuerdo con la tabla IV-I del artículo 26 la APQ-1 la densidad de descarga de 
agua será de 15 l/min/m de perímetro de circunferencia para un tanque supuesto 
incendiado, 5 l/min/m2 de 1/4 de la superficie lateral para tanques expuestos 
(para productos clase B1) y 2 l/min/m2 de 1/4 de la superficie lateral para tanques 
expuestos (para productos clase B2 y C). 
El número de pulverizadores requeridos viene determinado por las 
especificaciones geométricas del tanque de almacenaje.  
Se determina el caudal a suministrar por cada uno de ellos en función del tipo de 
tanque para cumplir con las citadas especificaciones. 
 
Tanque tipo M: 
• Perímetro: P = π*D = π*25 = 78,54 m 
• Caudal a instalar: 36 l/min por boquilla. 
• Caudal de descarga para tanque incendiado:  
Q = 78,54*15 = 1.178,1 l/min. 
• Superficie lateral: S = π*D*h = π*25*21 = 1.649,3 m2. 
• Caudal de descarga para tanque clase B2 y C expuesto: 
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Q = 1.649,3*2/4 = 825 l/min. 
• Caudal de descarga para tanque clase B1 expuesto: 
Q = 1.649,3*5/4 = 2.061 l/min. 
• Número de boquillas N = 1178,1/36 = 32,5  
 
Se instalarán 33 boquillas en tanque. 
 
8.3.11. Caudal de agua para espuma a instalar en los recipientes. 
La protección con espuma en el interior de los tanques se efectuará mediante 
cámaras de espuma situadas en la parte lateral superior del recipiente. 
 
 
                                                             Imagen 18: Cámara de espuma en tanque  
 
De acuerdo con el artículo 26 de APQ-1, el caudal mínimo a proveer será de 4 
l/min por m2 de superficie a cubrir. En nuestra planta diseñada, todos los tanques 
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Tanque Tipo M 
• Superficie: S = π R2 = π (12,5)2 = 490,9 m2. 
• Caudal mínimo a proveer: Q = 4*490,9 = 1.693 l/min. 
• Caudal a instalar en tanque: 2.000 l/min. 
Se ha diseñado los tanques tipo M con 3 cámaras con caudal 1.250 l/min. 
 
8.3.12. Complemento a la red contra incendios. 
El sistema de protección contra incendios de la instalación está dotado de 
hidrantes para servicio de mangueras y monitores móviles.  
Los hidrantes de la red de agua contra incendios estarán provistos de racores de 
conexión conformes a Norma UNE.23-400. 
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8.4. JUSTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS 
TÓXICOS Y NOCIVOS. 
Aunque los productos a almacenar en los tanques están en el ámbito de 
aplicación de la APQ-1, es posible que alguno de ellos esté clasificado como 
producto tóxico  o nocivo, por lo que las instalaciones cumplirán las prescripciones 
particulares de la APQ-7. 
Según el artículo 14 de la APQ-7 no existen requisitos específicos de distancias 
entre las propias instalaciones. Las distancias establecidas para vallado de planta 
o vías exteriores son inferiores a las solicitadas por la APQ-1. 
Según el artículo 15, la distancia requerida entre recipientes es de mínimo 1 m, 
por lo que prevalecen los requisitos de la APQ-1. 
Según el artículo 17, la distancia mínima horizontal entre la pared del recipiente y 
el borde interior del cubeto será igual o superior a 1.5 m, condición que se cumple 
para los cinco tanques tipo M (mínimo 3 m). 
Los accesos al cubeto son tales que no se requiere recorrer más de 50 m desde 
cualquiera de los puntos. 
De acuerdo con el artículo 28, los tanques dispondrán de un sistema de medida 
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9. INSTRUCCIONES PARA EL USO, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD EN 
LA INSTALACIÓN.  
 
Una instalación de este tipo requiere un personal especializado, por ello se quiere 
dar una serie de pautas de instrucción y actuación tanto a nivel operativo, de 




9.1.1. Operaciones con buques. 
 
Enumeraremos unas consideraciones previas que tenemos de tener en cuenta en 
la realización de operaciones con buques. 
Al conocer la nominación del cargamento: 
• Comprobación de las especificaciones de almacenamiento (materiales, 
revestimientos, calefacción, inertización, etc.). 
• Comprobación de la compatibilidad entre el producto contenido 
anteriormente en el tanque y/o en las tuberías del producto a trasvasar. 
El cliente o su representante, comunicará con la máxima antelación, vía fax o 
télex, como mínimo los siguientes datos: 
• Cargamento (productos y cantidades). 
• Buque (nombre y consignatario). 
• Instrucciones especiales que puedan facilitar la preparación y desarrollo de 
las operaciones. 
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9.1.1.1. Descarga de Buques. 
Antes de la llegada del Buque, el Supervisor de Operaciones: 
• Asegurará la información entre todas las partes involucradas: 
Consignatario, Agente de Aduanas, Compañía de Control, Personal propio, 
Puerto. 
• Mantendrá contactos con el Consignatario del buque, por vía telefónica y 
confirmación mediante télex o fax de la fecha y hora de llegada prevista 
(E.T.A.). Además se comentarán detalles que afecten a la operación: 
tiempos de plancha, tipos de conexión del buque, atraque preferente, etc. 
• Consultará con el cliente la hora de inicio de operaciones (si procede). 
• Comprobará junto con el inspector de la Compañía de Control, si el Cliente 
lo requiere, la limpieza de tanques, de tuberías y mangueras a utilizar. 
• Conjuntamente con el Inspector de control determinará cantidades 
mediante sonda de los tanques que contengan producto. Los controles de 
Calidad de los tanques que no se hallen vacíos, los especificará el cliente 
directamente a la Entidad de Control. 
• Asegurará que la capacidad de almacenamiento prevista permite la 
descarga, considerando el margen de seguridad. 
A la llegada del buque: 
a) El Operador en el atraque: 
• Indicará al buque (Práctico) la/s línea/s que utilizará la Terminal, para el 
centrado del mismo. Si la persona no estuviese se preverán carteles 
indicativos. 
• Introducirá en el cilindro al efecto (Safety Plan) las fichas de productos que 
vayan a ser manipulados. 
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b) El Supervisor o “Loading Master”: 
• Acordará con el Primer Oficial, los detalles de procedimiento de la 
descarga, y la lista de comprobación de seguridad buque/terminal. 
• Comprobará la correcta conexión de mangueras con tuberías de buque-
terminal en función de los productos a descargar por las mismas. 
• Esperará la entrega por parte del Consignatario o Agente de Aduanas del 
Permiso de descarga y depósito en terminales, firmado y sellado por el 
registro de la Aduana y por el Inspector de la Zona. Así como copia del 
manifiesto del cargamento y de otra documentación requerida por el 
Cliente y confiada a la terminal. 
• Esperará a la aprobación de los análisis de las muestras extraídas en cada 
tanque de carga del buque por el Inspector de la Compañía de Control. 
• Revisará junto al Inspector, las tuberías del buque antes de que se realice 
la inspección. 
• Aceptará mediante firma el parte de situación (N.O.R) en la fecha y hora en 
que el Inspector apruebe el buque para la descarga y la terminal esté apta 
para recibir el producto o según póliza de Fletamento. 
• Obligará a que el personal que interviene en la descarga usen el equipo de 
protección adecuado y necesario en cada caso. 
• Asegurará el cierre de bocas del tanque, con sus correspondientes tapas y 
bridas ciegas atornilladas, y que la línea de drenaje del tanque esté con la 
válvula cerrada y con la brida ciega atornillada. 
• Decidirá cuándo puede iniciarse la descarga. 
c) Los Operadores de la Terminal: 
• Asegurarán el correcto funcionamiento de las válvulas de seguridad de los 
tanques. 
• Asegurarán el correcto montaje de las instalaciones para la realización de 
la descarga. 
• Ayudarán al operador en el atraque a la conexión de las líneas de tierra 
con el buque, cuando lo indique el Supervisor. 
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9.1.1.2. Buque- Terminal en Operaciones: Normas de actuación. 
a) El Operador en el atraque: 
• Hará cumplir las normas de seguridad establecidas. 
• Cumplimentará la lista de chequeos. 
• Controlará la no existencia de fugas, ni goteos, derrames o reboses a 
bordo. 
• Controlará el trabajo del brazo de descarga, sin tensiones ni rozamientos. 
• Comunicará por radioteléfono al Supervisor de terminal cualquier anomalía 
o irregularidad que observe. 
• Solicitará el relevo a la terminal sin abandonar su puesto. 
b) El Supervisor: 
• Inspeccionará todo el sistema de descarga. 
• Mantendrá una correcta comunicación entre atraque y terminal. 
• Interrumpirá el llenado si observase cualquier anomalía en la primera 
muestra obtenida, como materias en suspensión, color, materias extrañas, 
turbidez, etc. 
• Interrumpirá las operaciones (parada de bombeo y válvulas cerradas) si las 
condiciones climatológicas son duras, como tormentas eléctricas, fuertes 
vientos o corrientes. 
• Recibirá una relación de muestras precintadas por la Entidad de Control, 
del final de la línea del buque al empezar la descarga de un producto. 
• Firmará al finalizar la descarga, la hoja de tiempos o Estado de hechos en 
representación del cliente, haciendo constar cualquier observación 
importante. 
c) Los Operadores en la Terminal: 
• Conocerán al igual que el operador en el atraque, todos los detalles 
operativos, de identificación de producto-línea de tubería a tanque, y el 
orden de secuencia en la descarga, así como los procedimientos de 
emergencia. 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 119 de 266 
 
• Al finalizar la operación de descarga de buque: 
⇒ Realizarán sondas previas de los tanques de la terminal donde ha 
entrado producto. 
⇒ Inspeccionarán visualmente el producto. 
⇒ Drenarán el brazo de conexión buque - terminal. (soplado con 
nitrógeno a una presión de 6 Kg/cm2 y despresurización). 
⇒ Desconectarán el brazo. 
⇒ Vaciarán, si procede, la/s tubería/s con “topo” impulsado por 
nitrógeno. 
⇒ Desconectarán todo el sistema de descarga en el foso de bombas, y 
cerrarán las válvulas de los tanques y del circuito. 
⇒ Recogerán todo el material empleado. 
⇒ Entregarán los radioteléfonos al Supervisor para puesta en carga. 
 
9.1.1.3. Carga de Buques. 
Se sigue el mismo procedimiento operativo que para la descarga de buques, pero 
teniendo en cuenta que es la terminal la que realiza la impulsión del producto. 
Proceso de vaciado de tanques: 
a) Antes de proceder al vaciado, se tomará sonda y temperatura del producto 
contenido en el mismo, y se constatará con la existencia teórica. 
Se asegurará que la válvula de seguridad actúa libremente y que sus conductos 
estén perfectamente limpios. 
b) Al empezar el vaciado, se abrirán las válvulas de la línea: pie de tanque y en 
foso de bombas y se comprobará que no existe ninguna fuga en el circuito y evitar 
la aspiración de aire por la bomba. Se pondrá la bomba en marcha y se asegurará 
que la válvula de seguridad actúa. 
c) Una vez finalizado el vaciado se cerrarán las válvulas del tanque: pie de tanque 
y final línea en foso de bombas. 
d) El correcto vaciado del tanque, será comprobado por el Supervisor. 
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9.1.2. Control de Producto en tanques. 
 
9.1.2.1. Definiciones. 
• Boca de sonda: es la tubuladura del techo del tanque destinada a introducir 
la sonda para medir el nivel de líquido y cuya vertical es la referencia para 
la tabla de calibración del tanque. 
 
• Sonda de referencia o altura de referencia: es la distancia vertical desde el 
borde interior superior de la boca de sonda hasta el fondo de tanque. Está 
indicada en la tabla de calibración de cada tanque y en el techo del tanque 
al lado de la boca de sonda. Sirve de referencia para conocer cuando la 
plomada de la sonda va a tocar el fondo del tanque y para la realización de 
mediciones por vacío. 
 
• Cinta de plomada: cinta métrica metálica con una plomada en su extremo 
para la medición de distancias verticales. 
 
• Equipo de medición: equipo necesario para la medición de nivel y 
temperatura del producto en un tanque, formado básicamente por una 
cesta, un termómetro y una cinta plomada. 
 
• Pasta indicadora: pasta que cambia de color al contacto con el producto del 
cual se quiere determinar el nivel. Has pastas indicadoras de productos y 
de agua. 
• Surveyor / Inspector: Empleado de una compañía de control independiente 
que actúa en nombre del vendedor y/o comprador que supervisa y certifica 
las operaciones de carga/descarga en lo concerniente a cantidad y calidad 
del producto. 
Los controles de la calidad a realizar en cada operación deberán ser 
especificados por el Cliente a la Compañía de Control. No obstante, la Terminal 
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supervisará que, al menos, se tomen las muestras que se indican en los puntos 
anteriores y que el aspecto (olor, color) de las mismas sea correcto. 
El control de los movimientos de entrada y salida de la Terminal se realizarán con 
el mismo procedimiento vigente, de modo que, tanto la Administración de 
Aduanas como la Autoridad Portuaria, reciban la información necesaria para 
poder proceder al control fiscal y de las tarifas vigentes de tránsito de mercancías. 
En cuanto a los controles de la cantidad, a determinar mediante sonda de los 
tanques y toma de temperaturas, deberán ser realizados por la Entidad de Control 
y el Supervisor. 
 
9.1.2.2. Principios generales en la sonda de tanques. 
Las sondas se pueden realizar por nivel o por vacío. La sonda por nivel es más 
precisa, siendo recomendable sondar en más de un punto para mayor exactitud. 
El volumen de líquido en las tuberías se puede calcular fácilmente. Sin embargo, 
el grado de llenado o de vacío de la tubería es difícil de precisar, y es 
recomendable determinar cantidades con tuberías vacías. 
Proceso de medición: 
• Se usará una cinta métrica, provista de plomada. 
• Se medirá con sonda. 
• Se medirá la altura total del tanque y se observará el vacío del tanque, con 
lo que: 
 
ALTURA TOTAL - VACIO = SONDA DEL LIQUIDO 
 
• Secada la cinta, se limpiará el tramo donde debe estar la sonda y se le 
aplicará pasta indicadora (si es necesario) en capa fina. 
• A continuación se procederá a efectuar la medición, teniendo cuidado de 
bajar la cinta a pulso y lentamente cuando se llegue a las proximidades de 
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la altura total. Si se percibe que la plomada al hacer contacto con el fondo 
se ladea, se anulará la medición y se tomará de nuevo. 
• Especial cuidado protegiéndose la mano con guantes al deslizar e izar la 
cinta, pues es posible el corte de la piel. 
• Llevar recipientes adecuados para evitar salpicaduras en el techo del 
tanque. 
 
9.1.2.3. Medición de Temperatura. 
Una buena medición de temperatura es esencial para la determinación de 
cantidad. La lectura en fracciones de 0,25ºC ó 0,50ºC sería la idónea, para lo cual 
se requieren termómetros de gran precisión, correctamente calibrados y 
contrastados periódicamente. Un mismo error en la medida de temperatura entre 
dos tanques de distinta capacidad, provocaría un error absoluto mayor en la 
cantidad de producto determinada para el tanque de mayor volumen. 
 
En tanques llenos se tomarán temperaturas en el centro de cada tercio de la 
altura del líquido: 
• Tanque lleno a la mitad: De las dos mitades de la altura. 
• Tanque lleno un tercio: De ese tercio. Se tomará el valor medio. 
 
Esta precisión en los puntos de toma de temperaturas es necesaria para aquellos 
productos que hay que mantener a temperaturas determinadas. 
En el caso de líquidos a altas temperaturas por encima de la temperatura 
ambiente o de líquidos con elevada tensión de vapor (gran volatilidad), hay que 
tomar una lectura inmediata, pues la bajada de temperatura es rápida. 
Especial cuidado en no golpear el termómetro (rotura columna capilar de 
mercurio). 
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Especial cuidado en usar cuerdas apropiadas (evitar cuerdas de nylon, cadenas 
metálicas, etc.). 
Llevar recipientes adecuados para evitar salpicaduras en el techo del tanque. 
 
9.1.2.4. Densidad: relación peso/volumen. 
Para la determinación del peso, se utilizan de tablas de densidad a diversas 
temperaturas (tabla 54), corrección por volumen a 15ºC. 
• Generalmente se acepta un margen de error en la diferencia entre 
cantidades manifestadas y cantidades resultantes en tanques de tierra de - 
0,5%. Diferencias mayores originarían cartas de protesta, reclamaciones, 
intervenciones de seguros, sanciones, etc. entre las partes. 
• La Entidad de Control emitirá un documento con informes de la operación: 
análisis, mediciones, tiempos, etc. 
• El Supervisor emitirá un informe de operaciones con Buques que será 
archivado como documento interno. 
• La cantidad Certificada será registrada en el libro de Aduanas 
correspondiente. 
 
9.1.2.5. Toma de muestras. 
Existen varios tipos de toma de muestras, como son las siguientes: 
• Muestras de superficie: se obtiene a unos 15 cm. de la superficie libre del 
líquido en el tanque. 
• Muestra superior: se obtiene a la mitad del tercio superior de la altura del 
líquido en el tanque. 
• Muestra media: se obtiene a la mitad de la altura del líquido en el tanque. 
• Muestra inferior: Se obtiene a la mitad del tercio inferior de la altura del 
líquido en el tanque. 
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• Muestra de fondo: es la que se obtiene en el punto más bajo de la 
superficie del tanque. Muestra significativa para comprobar agua, partículas 
de óxido, etc. 
• Muestra promedio: consiste en un conjunto proporcional a todas las alturas 
del tanque. 
• Muestra corrida: se obtiene bajando la botella hasta el fondo, y subiéndola 
a una velocidad constante. Al sacarla, la botella no debe estar 
completamente llena. 
• Muestra compuesta: es una mezcla de muestras individuales de varios 
tanques, en proporción al volumen de cada uno de ellos. 
El procedimiento para toma de muestras es el siguiente: 
• Usar botellas nuevas. 
• Comprobar la limpieza de la jaula. 
• Comprobar que la cuerda es adecuada para el producto. 
• Lavar la botella y la jaula con el propio producto (dos veces). 
• Tomar la muestra. 
• Vaciar un poco la botella para dejar margen de seguridad. 
• Cerrar la botella rápidamente para evitar contaminación por la atmósfera y 
pérdida de componentes más volátiles. 
Las muestras deben ser almacenadas durante tres meses en caso de descarga 
de buques y un mes para las cargas, precintadas y etiquetadas. 
 
9.2. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES. 
 
9.2.1. Utilización de Equipos de protección individual (E.P.I). 
La protección personal es uno de los últimos recursos de se dispone para hacer 
frente a los riesgos específicos procedentes de una ocupación laboral. Para que 
ésta resulte eficaz es imprescindible conocer los medios de que se dispone y 
utilizarlos adecuadamente. La misión del equipo de protección personal es 
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proteger al trabajador en dos aspectos: seguridad y salud. La seguridad hace 
referencia a la protección ante un riesgo de accidente que, en caso de producirse, 
se manifestaría de forma inmediata y contundente. Por otra parte, hay que 
extremar la protección de la salud del trabajador ante un riesgo que, en caso de 
actuar sobre él de forma prolongada, lo llevaría a padecer una enfermedad 
profesional. 
Todas las pruebas de protección personal que se utilicen deben estar 
homologadas, para lo cual deben cumplir unas especificaciones mínimas y 
superar con éxito las pruebas establecidas para cada caso. Actualmente, ha de 
aplicarse el mismo sistema de certificación y homologación en toda la Comunidad 
Europea y, por tanto, también en España.  
Esta normativa se encuentra recogida, fundamentalmente, en los R.D. 1407/1992, 
159/1995 y 773/1997. 
Es obligación de la empresa dotar al personal de los medios de protección 
adecuados a cada caso según la legislación vigente. Es obligación de la empresa 
y del personal el cumplimiento de las normas establecidas para cada operación. 
Es obligación del personal mejorar de manera activa su propia protección y la de 
su entorno y solicitar los equipos necesarios contemplados por la legislación si no 
los hubiere. 
Existen varios equipos de protección individual clasificados en 5 grupos según el 
tipo de protección para el que están diseñados: 
• Protección personal de ojos y cara. 
• Protección personal auditiva 
• Protección personal de vías respiratorias. 
• Protección personal frente a riesgos y agresivos físicos y/o químicos 
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9.2.1.1. Protección personal de ojos y cara. 
Estos equipos deben cumplir una doble finalidad: permitir la visión y proteger los 
riesgos existentes, incluyendo las radiaciones de determinada longitud de onda. 
Por ello, pueden actuar sólo como filtros (protegiendo de las radiaciones) y/o 
como protectores oculares propiamente dichos (protegiendo de los riesgos que 
pudieran incidir frontalmente). Para ello se utilizan pantallas o gafas. En ambos 
casos, la misión de este tipo de protección es preservar los ojos y la cara de los 
siguientes riesgos: 
• Impacto d partículas sólidas. 
• Salpicaduras de líquidos. 
• Radiaciones nocivas (por su intensidad o naturaleza). 
• Atmósferas contaminantes. 
Según el tipo de riesgo para la que esté diseñada, la pantalla podrá ser de varios 
tipos: para soldadores, de malla metálica, con visores de plástico, con tejidos 
aluminizados o reflectantes, combinadas de visor de plástico y mallas metálicas. 
Los criterios de uso son los siguientes: 
a) Obligatorias en trabajos de soldadura o manipulación de productos 
corrosivos. Su uso viene regulado por las instrucciones correspondientes. 
b) Recomendables en el llenado de bidones en general, aunque su 
obligatoriedad no se especifique. 
Por lo que respecta a las gafas, desde el punto de vista de su montura, se pueden 
agrupar en varios tipos: Montura tipo universal, montura tipo integral, montura tipo 
cazoleta, montura tipo adaptable al rostro (en ellas, la montura es de forma y 
características de flexibilidad tales que se ajustan adecuadamente a la cara del 
usuario sin originar molestias indeseadas), gafas de montura suplemento. Los 
criterios generales de uso son los siguientes: 
a) Obligatorias en operaciones de taladrar, esmerilar, etc., en manipulación de 
productos irritantes, en zonas contiguas a trabajos de chorreado de arena, 
etc. 
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b) Recomendables en limpieza de tuberías, conexiones y desconexiones, etc. 
 
9.2.1.1.1. Condiciones del equipo de protección de ojos y cara. 
• Todo el equipo de se vaya a usar debe cumplir las condiciones exigidas 
para el riesgo que se trate y a la vez debe ser lo más funcional posible. Un 
factor muy importante a tener en cuenta cuando se elige una protección 
para ojos y cara es la reducción del campo visual del usuario. Es por ello 
que, entre los equipos que cumplan las especificaciones indicadas, habrá 
que escoger el que permita mayor amplitud visual. 
• Tanto la montura como los oculares llevan marcados distintos códigos en 
función del uso al cual pueden destinarse y del tipo de protección que 
proporcionan. 
• Si se utilizan oculares de seguridad por operarios que usen normalmente 
gafas correctoras es conveniente que se usen cristales correctores 
previamente securizados. 
• Hay que controlar el envejecimiento de los visores, producto sobre todo de 
impactos o rozaduras que pueden reducir su periodo de utilización. 
• Las protecciones deben guardarse limpias y secas en sus estuches. Utilizar 
protecciones con mala visibilidad incrementa el riesgo. 
• Dado que se pueden producir dermopatías profesionales, es conveniente 
desinfectar periódicamente las prendas de protección de ojos y cara, 
especialmente si las utilizan varios usuarios. 
• Antes de su utilización, comprobar siempre el buen estado de todos sus 
elementos. 
 
9.2.1.2. Protección personal auditiva. 
Es importante conocer el riesgo que supone una exposición continuada al ruido 
dado el gran número de sorderas profesionales que se dan, aunque este tipo de 
riesgo no es una amenaza en las Terminales de almacenaje de producto.  
En función de su colocación, existen dos tipos de protectores auditivos: 
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a) Protectores auditivos externos: se colocan en el pabellón auditivo, 
envolviéndolo. Pueden ser orejeras, orejeras acopladas a caso o cascos 
anti-ruido. 
b) Protectores auditivos internos: se colocan en el conducto auditivo externo. 
Estos protectores pueden ser: Tapones, Válvulas o Algodones. 
En función de la respuesta y tipo de protección, se clasifican en: 
• Protectores pasivos: son los tradicionales cuya atenuación acústicas 
depende de sus características físicas, como la presión que ejercen sobre 
la cabeza del usuario. La atenuación también depende de si el ruido 
existente es fundamentalmente de bajas, de medias o de altas frecuencias. 
• Protectores no pasivos: son aquellos que incorporan algún tipo de circuito  
electrónico que los hace comportarse de una forma específica, 
normalmente con una respuesta no lineal con relación al ruido exterior. Los 
componentes de frecuencias de este ruido ambiente también influyen en el 
comportamiento acústico del protector. 
 
9.2.1.3. Protección personal de las vías respiratorias. 
Estos equipos de protección personal son los utilizados para conseguir una 
atmósfera adecuada para ser respirada. Es decir, con la proporción de oxígeno 
adecuada y libre de factores contaminantes: polvos, nieblas, gases, etc. 
 
9.2.1.3.1. Medidores. 
Para poder elegir un tipo de protección personal adecuado es imprescindible 
conocer detalladamente los riesgos a los que nos exponemos. Para ello, debe 
conocerse el manejo de aparatos que sirven para medir la presencia de ciertos 
gases en el medio ambiente. Los más conocidos son los siguientes: 
• Tubos Dräeger: son tubos detectores colorímetros por difusión. Los tubos 
disponen de una escala numérica impresa (ppm x h), por lo que la 
evaluación de la concentración en ppm, se obtiene dividiendo el valor 
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numérico alcanzado por la decoloración por el número de horas que se ha 
llevado el tubo. Existen tubos de esta clase para distintos productos. 
• Explosímetros: detectan la presencia de sustancias explosivas dentro de la 
zona de inflamabilidad. 
• Medidor de oxígeno: detecta la cantidad de oxígeno presente en el aire. 
Los más indicados para llevar a cabo trabajos en lugares confinados son 
los medidores de oxígeno en continuo con sistema de alarma. 
Los equipos de protección personal de vías respiratorias se clasifican en 
dependientes o independientes del medio ambiente (aire ambiente). 
 
9.2.1.3.2. Equipos dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes). 
Son todos aquellos que purifican el aire del medio en que se encuentra el usuario. 
En estos casos, el aire inhalado pasa a través de un filtro donde se eliminan los 
contaminantes. Se subdividen en: 
• Equipos filtrantes contra partículas. 
⇒ Filtro contra partículas + adaptador facial. 
⇒ Mascarilla filtrante contra partículas. 
⇒ Equipos filtrantes ventilados (cascos, capuchas, etc.). 
• Equipos filtrantes contra gases y vapores. 
⇒ Filtro para gases + adaptador facial. 
⇒ Mascarilla filtrante contra gases y vapores. 
• Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores. 
⇒ Filtro combinado + adaptador facial. 
⇒ Mascarilla filtrante contra partículas, gases y vapores. 
Por lo que respecta a los criterios para la sustitución de un filtro respiratorio, 
puede percibirse que el filtro se ha agotado de dos formas, según el tipo de filtro. 
En los filtros mecánicos se percibe porque cuesta respirar, lo cual indica que la 
malla de fibra de vidrio se ha saturado de partículas en suspensión. Cuando un 
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filtro de carbón activo se calienta o huele indica que éste se ha saturado por 
absorción de gases. 
Conservación y mantenimiento: una vez usados, los filtros se deben guardar 
tapados para evitar su deterioro por la humedad del aire. Antes de usar cualquier 
filtro se debe comprobar su fecha de caducidad. Las máscaras respiratorias se 
revisarán, como mínimo, una vez al año según la norma correspondiente, 
comprobando el estado general y en especial su estanqueidad en inhalación y 
exhalación. 
 
9.2.1.3.3. Equipos independientes del medio ambiente (equipos aislantes). 
Proporcionan protección tanto para atmosferas contaminadas como para la 
deficiencia de oxígeno. Se fundamentan en el suministro de un gas no 
contaminado respirable (aire u oxígeno).  
Esta clase de equipos de protección incluye aquellos que suministran al usuario 
aire en condiciones, procedente de otro lugar o de un envase a presión. Se 
clasifica en: 
• No autónomos. Son aquellos en la que la fuente suministradora de aire 
está en un punto fijo de la instalación. El usuario no transporta la fuente 
suministradora de aire que le llega a través de mangueras que le limitan el 
área de acción. Estos equipos se dividen en: 
⇒ De manguera. 
 Sin asistencia. 
 Manualmente asistidos. 
 Asistidos con ventilador. 
⇒ Con línea de aire comprimido. 
 De flujo continuo. 
 A demanda. 
 A demanda, de presión positiva. 
 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 131 de 266 
 
• Autónomos. La fuente suministradora de aire (u oxigeno) son bombonas a 
presión que el usuario lleva consigo de manera que dispone de autonomía 
completa, aunque por un tiempo limitado. Pueden ser de salida libre 
(cuando el aire exhalado para volver a ser inhalado una vez eliminado el 
CO2). Se dividen en: 
⇒ De circuito abierto. 
 De aire comprimido. 
 De aire comprimido, a demanda con presión positiva. 
⇒ De circuito cerrado. 
 De oxígeno comprimido. 
 De oxígeno líquido. 
 De generación de oxígeno. 
 
9.2.1.3.4. Criterios generales de uso. 
Para elegir el equipo de protección de vías respiratorias es conveniente tener en 
cuenta los factores siguientes: 
• Tanto por ciento de oxígeno presente en el ambiente. Si la proporción de 
oxígeno es insuficiente no podrá utilizarse un equipo de respiración 
dependiente del aire ambiente, dado que éste no elimina el riesgo de 
asfixia por falta de oxígeno. 
• Contaminante o contaminantes que se encuentran en el ambiente. Si se 
van a usar equipos dependientes del aire ambiente hay que tener en 
cuenta que cada contaminante requiere un equipo distinto dependiente de 
sus propiedades químicas y físicas. Cuando se manipulen productos 
tóxicos, será obligatorio el uso de equipos independientes del aire 
ambiente. 
• Concentración del contaminante o contaminantes. Todos los filtros tienen 
una capacidad de retención limitada. Si la concentración de contaminante 
en el ambiente es superior al valor límite, el filtro no podrá retener lo 
suficiente para evitar la intoxicación. 
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• Es obligatorio el uso de un equipo independiente del aire ambiente para la 
entrada en tanques, pozos, espacios confinados y lugares poco ventilados, 
donde la carencia de oxígeno puede ser mortal con otro tipo de protección. 
Se recomienda el uso de equipos independientes del aire ambiente cuando 
el contenido de oxígeno sea inferior al 18% en volumen. 
 
9.2.1.4. Protección personal frente a riesgos y agresivos físicos y/o químicos. 
Se incluyen dentro de este grupo todos aquellos elementos que tienen como 
misión proteger al usuario de lesiones producidas por contusiones y/o por el 
contacto con productos dañinos. Son elementos tales como: Cascos, Cinturones 
de seguridad, Calzado de seguridad para riesgos físicos o químicos, Guantes de 
seguridad, Ropa de protección frente a riesgos químicos. 
 
9.2.1.4.1. Cascos.  
Son los elementos destinados a proteger la parte superior de la cabeza contra 
choques y golpes. Deberán ser resistentes y no metálicos para evitar los riesgos 
de tipo eléctrico. 
Un casco de seguridad consta de tres partes: 
• Casquete: es el elemento resistente, de superficie lisa con o sin 
nervaduras. 
• Arnés o atalaje: conjunto de elementos internos de fijación y sujeción que 
adaptan y sostienen el casquete sobre la cabeza del usuario. 
• Accesorios: son aquellos elementos que, sin ser parte integrante del caso, 
se adaptan para completar su acción protectora. El más conveniente es el 
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9.2.1.4.2. Cinturones de seguridad. 
Son equipos cuya finalidad es evitar la caída o frenar y detener el cuerpo del 
usuario en los trabajos u operaciones en altura, evitando las consecuencias de 
este tipo de accidentes. Un cinturón de seguridad está compuesto de: 
• Faja: parte del cinturón que rodea la cintura. Puede estar constituido por 
más de una banda de igual o diferente espesor y anchura. 
• Elementos de amarre: cuerda, banda, etc. que une la zona o zonas de 
conexión con el punto de anclaje (dicho punto deberá carecer de 
empalmes y sus bordes no tener aristas vivas). 
• Zonas de conexión: parte del cinturón por la que se une el elemento de 
amarre a la faja o arnés. 
• Mosquetón: elemento metálico de cierre seguro, mediante el que 
generalmente se une el extremo libre del elemento de amarre a un punto 
de anclaje o a otra zona de conexión en los cinturones de sujeción con más 
de una zona de conexión. 
• Arnés: parte del cinturón de seguridad constituida por bandas o elementos 
flexibles que reparte por zonas del cuerpo distintas a la cintura los posibles 
esfuerzos originados durante su utilización. 
• Arnés torácico: parte del arnés relativa a la parte superior del cuerpo. 
• Amortiguador de caída: elemento o dispositivo que, formando parte 
integrante del cinturón, permite frenar la caída, absorbiendo parte de la 
energía desarrollada en la misma y amortiguando las posibles oscilaciones 
del usuario. 
Según el tipo de trabajo que el usuario vaya a realizar, el cinturón se seguridad 
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9.2.1.4.2.1. Cinturones de sujeción. 
Es el usado para sostener al usuario a un punto de anclaje, anulando la 
posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más 
elementos de amarre. Se aplica en trabajos donde el operario no necesita 
desplazarse. Los sistemas de amarre están dotados de sistemas de regulación. 
 
9.2.1.4.2.2. Cinturones de suspensión. 
Son adecuados para operaciones en las que tengan que soportar únicamente 
esfuerzos estáticos, debidos al peso del usuario en movimientos de elevación o 
descenso. Hay dos tipos según vayan destinados a periodos cortos de utilización 
(evacuación de una planta alta) o a operaciones largas; en este caso son de 
forma tal que el usuario pueda estar sentado. 
 
9.2.1.4.2.3. Cinturones de caída. 
Este tipo es muy conflictivo dado que se suele usar en trabajos en que el operario 
necesita movilidad y además deben estar preparados para soportar grandes 
esfuerzos dinámicos o fuerza de impacto. Han de ser distribuidos por zonas 
apropiadas del cuerpo. 
Para asegurar que el cinturón soporte el esfuerzo para el que se prevé un riesgo, 
es necesario adoptar algunas precauciones generales: 
• Cuando un cinturón vaya a almacenarse deberá limpiarse sin agresivos 
químicos o mecánicos. Los cinturones de fibras naturales o sintéticas 
deberán secarse sin exponerlos al sol ni acercarlos a estufas o a otras 
fuentes de calor. 
• Deberán guardarse en lugares limpios y secos, evitando que en el 
almacenamiento estén enrollados o en contacto con objetos cortantes. 
• Engrasar las partes metálicas para evitar que se forme óxido. 
• Los cinturones fabricados en cuero deben engrasarse. 
• Someterlos a revisiones periódicas. 
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• Un cinturón que haya soportado una caída apreciable debe ser retirado de 
servicio. 
 
9.2.1.4.3. Calzado de seguridad para riesgos físicos y/o químicos. 
Se incluyen en este grupo todos aquellos elementos que cubren el pie y lo 
protegen  contra riesgos físicos o químicos. Se clasifican en dos grandes grupos 
según la protección que ofrecen: 
• Zapatos: cubren el pie únicamente. 
• Botas: cubren el pie y el tobillo, pudiendo cubrir, además, la parte inferior 
de la pierna en mayor o menor grado. 
Los pies son una de las partes del cuerpo más expuestas a riesgos derivados de 
derrames de productos y caída de objetos. Por esta razón es importante conocer 
los riesgos de cada operación y elegir el calzado adecuado en consecuencia. 
Según el tipo de riesgo para el que deba ofrecer protección, el calzado deberá 
cumplir ciertos requisitos, además de los generales que se exigen a esta clase de 
prendas, como son: comodidad, no deslizante, resistencia a la abrasión, etc. 
 
9.2.1.4.3.1. Protección contra riesgos físicos. 
El calzado de protección contra riesgos físicos deberá satisfacer las 
características siguientes: 
• Puntera de hacer: protege de las contusiones por caída de objetos o 
choques contra ellos. 
• Contrafuerte: pieza de refuerzo en la parte posterior del calzado. 
• Plantilla de acero: protege contra objetos punzantes. 
• Suela aislante de la corriente eléctrica: ofrece protección contra el riesgo 
de electrocución. 
• En el caso de que exista o pueda existir riesgo de inflamación, el calzado 
no podrá tener partes metálicas en la puntera ni en la suela. 
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9.2.1.4.3.2. Protección contra riesgos químicos. 
El calzado de protección contra riesgos químicos deberá satisfacer las 
características siguientes: 
• Impermeable y resistente a la corrosión: protege las zonas cubiertas contra 
los riesgos de toxicidad y corrosión de los productos que se manejan. 
• Suela inyectada: evita que la suela pueda despegarse. Esta condición es 
importante dado el peligro de que un producto tóxico o corrosivo pueda 
penetrar por capilaridad en el calzado. 
• Suela disipadora de la electricidad estática: evita que el calzado pueda 
retener carga estática. Esta condición es importante cuando se manipulen 
productos inflamables dado el riesgo de producir chispas. 
El calzado debe guardarse en lugares resguardados de la humedad y el polvo y 
limpiarse periódicamente con grasa o betún. 
 
9.2.1.4.4. Guantes de seguridad. 
Son aquellos elementos que cubren total o parcialmente la mano y protegen la 
parte cubierta contra riesgos de tipo físico y/o químico. Se clasifican en 5 grupos 
según su constitución: 
• Guantes de 2 dedos o manoplas: cubren cuatro dedos conjuntamente y 
dejan libre únicamente el dedo pulgar. 
• Guantes de tres dedos: cubren conjuntamente tres dedos de la mano por 
separado permitiendo mayor movilidad. 
• Mitones: cubren únicamente la palma de la mano o la palma de la mano y 
la falange y deja libre las extremidades de los dedos. 
• Cubre-palmas o manoplas simples: cubren la parte interior de la palma de 
la mano y de los dedos. 
• Dediles: cubren únicamente un dedo. 
Los guantes pueden estar fabricados con distintos materiales según sea el tipo de 
riesgo al que han de hacer frente: 
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• Lona y tejido: se utilizan para proteger contra la suciedad, contusiones, 
cortes leves, abrasiones, etc. 
• Cuero: tienen gran resistencia al desgaste, se utilizan para proteger contra 
abrasiones y el calor cuando la fuente de calor no es muy intensa. A veces 
se colocan refuerzos en la palma de la mano para aumentar su protección 
contra el calor. Se deterioran fácilmente con el agua. 
• Materiales aluminizados: se utilizan para proteger contra fuentes de calor 
intensas. 
• Caucho natural o artificial: se utilizan para protección contra líquidos y 
diversas sustancias químicas. Tienen además cierta resistencia a cortes y 
a abrasiones. 
• Tejidos impregnados: se utilizan para los mismos fines que los guantes de 
tejido y tienen mayor resistencia al desgaste. 
• Plásticos: son los más utilizados y pueden ser de varios tipos: 
⇒ Cloruro de polivinilo o PVC: se utilizan para trabajos que requieren 
destreza manual. Son resistentes a pinchazos, abrasiones y a 
ciertos compuestos químicos. 
⇒ Alcohol polivinílico o PVA: resisten cortes y abrasiones y aguantan el 
calor mejor que el PVC. 
⇒ Polietileno: tiene una gran flexibilidad que permite el manejo de 
piezas pequeñas, se usan principalmente en laboratorios. 
• Cota de malla: están hechas de acero inoxidable. Son adecuadas cuando 
haya un gran riesgo de sufrir cortes. 
 
9.2.1.4.5. Ropa de protección frente a riesgos químicos. 
Son las prendas destinadas a proteger el cuerpo, las extremidades y la cabeza de 
los riesgos químicos. Los materiales constituyentes de las prendas son 
específicos para el compuesto químico frente el cual se busca protección. En 
función de este compuesto, se fijan 6 niveles de protección mediante unos índices 
que van del 1 al 6 (el 1 indica la menor protección y el 6 la máxima). Estos índices 
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de protección se determinan en función de un parámetro de ensayo denominado 
tiempo de paso, que indica el tiempo que el producto químico tarda en atravesar 
el material. 
Por otro lado, en función de su hermetismo, los trajes de protección se clasifican 
de la siguiente manera: 
• Tipo 1. Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor. 
Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de protección 
respiratoria. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables 
y con resistencia a la permeación. Se subdividen en: 
⇒ Tipo 1a. Llevan el equipo de protección respiratoria dentro del traje. 
⇒ Tipo 1b. Llevan el equipo de protección respiratoria en el exterior del 
traje. 
⇒ Tipo 1c. Van conectados a una línea de aire respirable. 
• Tipo 2. Son como los del tipo 1c, pero sus costuras no son estancas. Todos 
ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a 
la permeación. 
• Tipo 3. Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en 
forma de chorro a presión. Todos ellos están constituidos por materiales no 
transpirables y con resistencia a la permeación. 
• Tipo 4. Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en 
forma de spray. Puede estar constituidos por materiales transpirables o no, 
pero que tienen que ofrecer resistencia a la permeación. 
• Tipo 5. Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de 
partículas sólidas. Están confeccionados por materiales transpirables y el 
nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de partículas 
sólidas. 
• Tipo 6. Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de 
productos químicos líquidos. Están confeccionados por materiales 
transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la 
penetración de líquidos. 
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9.2.1.4.6. Protección personal contra contactos eléctricos. 
Estos equipos tienen la misión de proteger al usuario de los riesgos de 
electrocución. En la mayoría de los casos su función es aumentar la resistencia 
eléctrica. Se incluyen en este grupo: 
• Taburetes aislantes: aíslan del suelo al operario que trabaja subido a él. 
• Guantes aislantes: están hechos de material aislante. 
• Pértigas de maniobra y/o aislantes: son pértigas de material aislante en las 
que se acopla en su extremo el útil de maniobra o salvamento para actuar 
en caso de accidente. 
• Herramientas aislantes: son herramientas con los mangos protegidos con 
material aislante. 
 
9.2.2. Hipótesis de siniestros. 
Los incidentes que conllevan un riesgo para el personal, instalaciones y medio 
ambiente son los siguientes: 
1. Fuga de líquidos y vapores inflamables que pueden originar incendios de 
charcos (pool-fire), incendios de los vapores dispersados en la atmósfera (Flash-
Fire) y explosiones no confinadas de nubes de vapor (UVCE). 
2. Explosiones de vapores confinados (VCE) que pueden provocar el 
desprendimiento del techo del tanque, sobrepresiones e incendio del producto 
(Tank-fire). 
 
9.2.2.1. Actuaciones de prevención. 
La prevención tiene por objeto evitar la aparición de cualquier suceso no deseable 
o minimizar las consecuencias, caso de no poder evitarse. 
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9.2.2.1.1. Medidas estructurales de prevención. 
 
9.2.2.1.1.1. Medidas estructurales para el riesgo de incendio. 
Los objetivos que se pretenden conseguir con dichas medidas son los siguientes: 
1. Aislar el incendio en el área donde se declare, impidiendo su propagación a las 
restantes áreas de las instalaciones. 
2. Facilitar la evacuación del personal mediante salidas alternativas. 
La instalación proyectada está dotada de un sistema de protección contra 
incendios diseñado de cara a aislar las distintas áreas de la planta. Cada tanque 
está dotado de un número de rociadores de agua para refrigeración de sus 
paredes y mitigar los efectos de la radiación térmica procedente de cualquier otro 
tanque siniestrado. Las estaciones de carga de cisternas también cuentan con un 
completo sistema de rociadores ubicados en sus estructuras, permitiendo su 
aislamiento de otras áreas siniestradas o impidiendo que un incendio declarado 
en estas instalaciones afecte al resto de la planta. 
Por lo que al segundo punto se refiere, los cubetos de retención cuentan con 
escaleras situadas en extremos opuestos de cara a facilitar la evacuación del 
personal del área. La planta también dispone de diferentes salidas alternativas, 
permitiendo una evacuación rápida de las instalaciones. 
 
9.2.2.1.1.2. Medidas estructurales para el riesgo de explosiones. 
La explosión de un tanque podría conllevar unas consecuencias graves, tanto 
para el personal como para las instalaciones, debido a la proyección de 
fragmentos y las ondas de sobrepresión. 
Para minimizar los efectos de este tipo de incidentes, los tanques presentan, 
como diseño constructivo, una unión débil de soldadura entre el casquete 
esférico, que conforma el techo, y la virola superior del tanque. Caso de una 
sobrepresión interna, debida a una explosión de vapores confinados o generación 
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espontánea de vapores no evacuados por el venteo, se produciría un 
desprendimiento de dicho casquete. 
 
9.2.2.1.1.3. Medidas estructurales para el riesgo de intrusismo. 
A parte de las medidas de control con las que cuenta la propia Autoridad Portuaria 
de Barcelona, las instalaciones de TEPSA disponen de un vigilante nocturno y de 
festivos. La instalación también cuenta con un sistema de vigilancia perimetral 
mediante circuito de TV. 
 
9.2.2.1.2. Medidas funcionales de prevención. 
Las medidas funcionales se basarán en el cumplimiento de unas pautas en 
materia de seguridad por parte del personal en planta. 
 
9.2.2.1.2.1. Medidas funcionales para el riesgo de fuga e incendio en el área de 
almacenamiento. 
Las posibles causas iniciadoras de escapes líquidos en esta área pueden ser: 
• Mal estado de la junta de la tapa de hombre del tanque. 
• Rotura de injertos del tanque. 
• Fisura en la pared del tanque. 
• Hermeticidad defectuosa de bridas de la tubería del fondo del tanque. 
• Rotura de la tubería del fondo del tanque. 
•  Mal estado del cierre de las válvulas del fondo del tanque. 
• Sobrellenado del tanque con rebose de líquido por el venteo del mismo. 
Las posibles fuentes de ignición, que darían origen al incendio del líquido fugado, 
podrían ser: 
• Llamas libres y superficies calientes. 
• Corte y soldadura. 
• Chispas de origen mecánico. 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 142 de 266 
 
• Electricidad estática. 
• Incendio premeditado. 
• Autoignición. 
Las prevenciones que se toman para evitar una posible fuga de líquido y su 
posterior ignición son las siguientes: 
• Inspección asidua de todos los tanques, y especialmente las válvulas de 
salida, bridas, bocapuertas, etc. 
• Prohibición de fumar en la terminal, excepto en zonas habilitadas. 
• Inspección, desgasificación y comprobación mediante detectores de gas de 
la no existencia de atmósferas inflamables en las áreas donde se han de 
efectuar trabajos de corte y soldadura. Además, todo el personal 
contratado es informado de las medidas de seguridad a seguir en el interior 
de la planta. Se exige la homologación de soldadores. 
• Se emplearán herramientas antichispa. 
• Inspección periódica de las puestas a tierra de tanques y de su continuidad 
eléctrica. 
• Instrucción concienzuda del personal sobre el uso de herramientas, formas 
de apertura y cierre de bocapuertas, tanques, evitación de golpes, etc. 
• El llenado de tanques se efectúa bajo un estricto control del personal de la 
planta, con sondeos periódicos del tanque y con comunicación directa y 
permanente entre terminal y buque. 
 
9.2.2.1.2.2.  Medidas funcionales para el riesgo de fuga e incendio en la estación 
de bombeo. 
Las posibles causas iniciadoras de escapes líquidos en esta área pueden ser: 
• Rotura de la tubería de impulsión o aspiración. 
• Rotura del cierre de la bomba. 
• Fisuras en uniones, juntas o bridas. 
• Conexión defectuosa de flexibles. 
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Las posibles fuentes de ignición, que darían origen al incendio del líquido fugado, 
podrían ser: 
• Fallo de la continuidad eléctrica de los circuitos. Fallo en la puesta a tierra 
de bombas. 
• Fallo en la instalación eléctrica antideflagrante. 
• Chispas de origen mecánico. 
• Llamas libres y superficies calientes. 
 
Las prevenciones que se toman para evitar una posible fuga de líquido y su 
posterior ignición son las siguientes: 
• Parada de las operaciones ante cualquier goteo observado. 
• Verificar la continuidad eléctrica de todas las conexiones hidráulicas 
efectuadas. 
• Repaso periódico de los circuitos de puestas a tierra de bombas y otros. 
• Control periódico de la continuidad eléctrica de todos los flexibles. 
• Comprobación regular de los circuitos eléctricos (prensaestopas, cajas de 
conexión y latiguillos). 
• Evitar los golpes de bridas, extremos de flexibles o cualquier otro elemento 
con el suelo o entre ellos, con el propósito de evitar cualquier chispa. 
• Utilización de herramientas antichispa. 
• Prohibición de fumar. 
 
9.2.2.1.2.3. Medidas funcionales para el riesgo de explosión. 
Las posibles causas que podrían provocar una explosión de un tanque serían: 
• Válvulas atmosféricas o sistemas de venteo obturados. 
• Entrada de foco ígneo por válvula atmosférica. No funciona el apagallamas. 
• Autoignición por calentamiento de las paredes del tanque debido a un 
incendio exterior. 
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• Por negligencia del personal. Golpes que originen chispas en las 
proximidades de válvulas atmosféricas, bocapuertas, etc. 
• Por velocidad inadecuada de llenado del tanque. 
• Por fallo de la puesta a tierra o rotura de continuidad eléctrica en alguno de 
los circuitos. 
Las prevenciones que se toman para evitar una posible explosión son las 
siguientes: 
• Repaso periódico de válvulas atmosféricas, apagallamas y sistema de 
venteo. 
• Instrucción completa al personal sobre el uso de herramientas (sólo se 
usarán antichispas), calzado, etc. 
Severas medidas disciplinarias. 
• Al iniciar el llenado de un tanque siempre se hará a una velocidad baja, la 
cual no se aumentará hasta que el nivel del líquido haya cubierto el tubo de 
entrada. 
• Paralización de operaciones en situaciones de tormenta eléctrica. 
• Repaso periódico de puestas a tierra y circuitos. 
 
9.2.3. Respuesta a incidentes. 
El objetivo que se persigue en este apartado es el estudio de las actuaciones a 
seguir cuando se produce un incidente a pesar de las prevenciones. 
Los incidentes que conllevan un riesgo para las instalaciones, el personal, y el 
medio ambiente, y que justifican la activación del PEI son: 
• Fuga de líquidos y vapores inflamables. 
• Fuga de líquidos y vapores tóxicos. 
• Incendio de derrames y nubes de productos inflamables. 
• Explosiones de vapores confinados. 
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Además pueden darse ciertas situaciones, no implicadas con las operaciones de 
planta, y que pueden provocar una situación de emergencia. Estas situaciones 
pueden producirse por causas naturales como: 
• Terremoto. 
• Vientos huracanados. 
O bien por causas debidas a terceras personas, como: 
• Sabotajes. 
• Error humano. 
• Emergencia en el Rack de tuberías externo. 
 
9.2.3.1.  Fuga de producto inflamable. 
El criterio de activación del PEI, en caso de fuga, no puede fijarse de un modo 
cuantitativo. Dado que este incidente es un riesgo potencial para la instalación, en 
cuanto puede conducir a un incendio, se ha recurrido a un criterio cualitativo. Una 
fuga activará el PEI cuando, por sus características, tanto por cantidades 
involucradas como por su localización, se considere un escape descontrolado de 
producto. 
Las acciones básicas a realizar ante una fuga de producto inflamable son las 
siguientes: 
1. Suspender las operaciones de carga/descarga. Avisar a la tripulación del 
buque, caso de efectuarse dicha operación por barco 
2. Dar el aviso de alarma e informar al Director de Terminal del incidente: 
• Producto involucrado. 
• Localización de la fuga. 
• Magnitud del incidente. 
3. Restringir el acceso al área. 
4. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición. 
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5. Cortar todas las líneas involucradas en la emergencia que sean accesibles y 
detener la fuga si es posible. Si la fuga se produjera en un cubeto, comprobar que 
la válvula del circuito de drenaje está completamente cerrada. 
6. Evitar todo contacto con el líquido derramado y respirar sus vapores. 
Los grupos de intervención se presentarán en la zona con el equipo de protección 
adecuado, que incluirá: 
• Protección respiratoria, mediante equipos de respiración autónoma para 
altas concentraciones o máscaras con filtro para bajas. 
• Protección corporal: botas de goma, guantes y trajes impermeables, gafas 
protectoras. Utilizar trajes antifuego en las intervenciones donde se prevea 
la existencia de mezclas inflamables. 
Las normas básicas de actuación de los equipos de intervención serán: 
1. Vertido de espuma sobre el derrame para minimizar la formación de vapores. 
2. Refrigerar con agua pulverizada los equipos cercanos al incidente. 
3. Utilizar lanzas de agua pulverizada en la dirección del viento, de cara a 
favorecer la dispersión de vapores. 
4. Bombear el producto derramado a un tanque, caso de que éste quede 
confinado. 




9.2.3.2.1. Incendio en el área de almacenamiento. 
Según se muestra en el estudio de seguridad, un incidente de este tipo puede 
originarse por una fuga de producto en el área (por sobrellenado de tanques) y su 
posterior ignición. 
Las normas básicas de actuación frente a un incendio en esta área serán: 
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1. Pulsar cualquier botonera de emergencia, ya que automáticamente se pondrá 
en marcha la alarma general y arrancarán las bombas contra incendios. 
2. Arrancar el grupo electrógeno en caso de corte de fluido eléctrico. 
3. Todo el personal evacuará el interior de los cubetos y ocupará los puestos 
asignados en el Cuadro Orgánico de Actuaciones. 
4. Aviso a Bomberos, Autoridades, Puerto, etc. 
5. Apertura de las cortinas de refrigeración de los tanques cercanos y 
refrigeración de otras posibles instalaciones afectadas. 
6. Si el incendio se produjera de forma inmediata a la fuga y rodeara a un tanque, 
entonces se procedería a la apertura de las cortinas de refrigeración de los 
tanques colindantes al siniestrado, incluso éste. Vertido de espuma en el interior 
del tanque. 
Los equipos de intervención se presentarán en la zona con el equipo de 
protección adecuado, utilizando un traje antifuego. 
Las normas básicas de actuación de los equipos de intervención serán: 
1. Detener la fuga antes de proceder a la extinción del incendio. 
2. Utilizar monitores y lanzas de agua/espuma para la extinción del incendio. El 
agua sola es ineficaz como agente extintor en incendios de productos como 
Metanol, Acetato de Vinilo, etc. 
3. Refrigerar con agua las instalaciones colindantes que puedan verse afectadas 
por la radiación térmica. 
 
9.2.3.2.2. Incendio en el foso de bombas. 
Según se especifica en el estudio de seguridad, este incidente puede originarse 
por la fuga de producto (debido a la rotura o fisura de tuberías de aspiración o de 
impulsión de los equipos de bombeo o rotura de flexibles) y su posterior ignición. 
Las normas básicas de actuación frente a un incendio en esta área serán: 
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1. Se actuará sobre la alarma general, poniendo en marcha el servicio contra 
incendios. 
2. Cerrar válvulas de salida de tanques. 
3. Apertura de los pulverizadores agua/espuma del foso de bombas. 
4. Se apoyará con los monitores y lanzas de agua/espuma dispuestos en las 
zonas de carga. 
5. Se abrirán las cortinas de refrigeración de los tanques y plataforma de carga 
contiguos al foso de bombas. 
6. Aviso a Bomberos, Autoridades, etc. 
Los equipos de intervención se presentarán en la zona con el equipo de 
protección adecuado, utilizando un traje antifuego. 
Las normas básicas de actuación de los equipos de intervención serán: 
1. Detener la fuga antes de proceder a la extinción del incendio. 
2. Utilizar monitores y lanzas de agua/espuma para la extinción del incendio. 
3. Refrigerar con agua las instalaciones colindantes que puedan verse afectadas 
por la radiación térmica. 
 
9.2.3.3.  Explosión. 
La explosión confinada de vapores en el interior de un tanque es, en 
determinados casos, difícil de preveer. Sólo en casos de incendios exteriores a un 
tanque, en situación incontrolable, puede preveerse la explosión por autoignición 
o entrada de un foco ígneo por el venteo del tanque. En estos casos, las normas 
básicas de actuación serían: 
1. Refugiarse en un lugar seguro dentro de la zona de alerta y protegido del 
alcance de posibles fragmentos proyectados. 
2. Una vez se haya producido la explosión, los procedimientos de emergencia 
serían los mismos que para el caso de incendio en el área de almacenamiento. 
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9.2.3.4. Derrame en el mar. 
A continuación se citan las repercusiones que conllevaría un vertido incontrolado 
de gasóleo, queroseno o gasolina en el mar; se citan las actuaciones para la 
mitigación de dichas consecuencias. 
En general son productos peligrosos para la vida acuática en bajas 
concentraciones. Presentan un riesgo adicional por la elevada inflamabilidad que 
presentan estos productos. 
En caso de derrame, avisar a las Autoridades Portuarias. Detener todas las 
operaciones que se estaban efectuando y eliminar las posibles fuentes 
potenciales de ignición. Utilizar barreras flotantes para contener el derrame.  
Eliminación del producto empleando embarcación dotada de skimmer o separador 
de flotantes, o empleando absorbentes como la paja o productos comerciales.  
Evitar la utilización de agentes dispersantes o hundidores. 
 
9.2.3.5. Emergencias especiales. 
Los fenómenos naturales son predecibles y, por tanto, no implican daños graves 
(excepto terremotos). Entre las medidas de seguridad a tomar en caso de vientos 
huracanados o tormentas eléctricas destacamos: 
• No realizar operaciones de carga o descarga en situaciones críticas. 
• Verificar el estado y la seguridad de las instalaciones (válvulas drenaje 
cubetos, fosos, etc.) 
• Permanecer en estado de alerta. 
Las situaciones de emergencia causadas por terceras personas son imprevisibles, 
sólo se pueden impedir tomando severas medidas de seguridad y vigilancia. Ante 
una situación de emergencia por "amenaza de bomba", las normas de actuación 
serían: 
1. Aviso telefónico a: 
• Autoridad Portuaria. 
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• Guardia Civil Puerto. 
• Prácticos (si hay buque atracado). 
• Instalaciones vecinas. 
 
2. Paralización de todas las operaciones de trasiego de productos. 
3. Cerrar las válvulas de pie de tanque que estén abiertas. 
4. Comprobar cierre de las válvulas de desagüe de cubetos. 
5. Comprobar están dispuestos todos los equipos de D.C.I. 
 
 
9.1. CADENA DE MANDO OPERATIVA EN UNA TERMINAL. 
 
9.3.1. Mando de la emergencia. 
El Director de Terminal ostentará el mando y la coordinación de todos los medios 
humanos y materiales que intervengan en la emergencia. 
 
9.3.2. Equipo de acción. 
 
9.3.2.1. Área de comunicaciones. 
Será la encargada de canalizar la información durante la emergencia al exterior y 
realizar las llamadas que le solicite el mando de la emergencia. Concretamente 
avisará a las Autoridades y Bomberos. 
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9.3.2.2. Grupo de intervención. 
Será el encargado de la actuación de cara a combatir el incidente que ha 
provocado la activación del plan. 
Estará formado por los operarios de las instalaciones. 
 
9.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 Además de las operaciones de mantenimiento correctivo que puedan surgir a 
diario, están previstas una serie de actuaciones en mantenimiento preventivo de 
acuerdo con las frecuencias que se indican: 
 
9.4.1. Elemento frecuencia. 
 
9.4.1.1. Líneas Generales de Descarga. 
• Inspección de purgas y manómetro atraque Mensual. 
• Inspección y engrase válvulas Trimestral 
• Inspección pintura Anual 
• Contrastación manómetros Semestral 
 
9.4.1.2. Tanques de almacenamiento. 
• Contrastación termómetros Semestral 
• Inspección exterior Anual 
 
9.4.1.3. Válvulas atmosféricas. 
• Inspección válvulas atmosféricas Semestral 
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9.4.1.4. Efluentes. 
• Limpieza canaletas de cubetos Anual 
• Limpieza recintos separadores Anual 
• Verificar válvulas de desagüe cubetos Trimestral 
• Inspección válvulas desagüe general Trimestral 
 
9.4.1.5. Instalación eléctrica. 
• Verificación de botoneras Trimestral 
• Inspección de toma de tierras Anual 
• Verificar pulsadores de alarma Trimestral 
 
9.4.1.6. Seguridad personal. 
• Revisar traje aluminizado Semestral 
• Revisar duchas de emergencia Mensual 
• Revisar máscaras y filtros Semestral 
• Verificar equipos de respiración autónoma Anual 
• Verificar radioteléfonos Mensual 
• Inspección señalizaciones Anual 
 
9.4.1.7. Sistema Contra Incendios. 
• Rodaje grupo electrógeno Mensual 
• Chequeo general grupo electrógeno Mensual 
• Engrase bombas contra incendios Trimestral 
• Rodaje Bombas contra incendios Mensual 
• Inspección parte sumergida de bombas Anual 
• Inspección y verificación de hidrantes Trimestral 
• Inspección vertedera espuma Trimestral 
• Inspección cámaras de espuma tanques Anual 
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• Inspección rociadores Trimestral 
• Inspección mangueras contra incendios Trimestral 
• Inspección cañones fijos y móviles Trimestral 
• Inspección lanzas de 45 y 70 mm Trimestral 
• Inspección depósitos espumógeno Trimestral 
• Verificar puertas de emergencia Trimestral 
• Chequeo grupo de presión Trimestral 
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10. REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 
 
10.1. RUIDOS. 
Los únicos elementos de la instalación susceptibles de producir ruidos son los 
grupos de bombeo accionados por motores eléctricos, y de funcionamiento 
discontinuo. El nivel sonoro producido por dichos motores no es elevado, no 
siendo audible en modo alguno fuera de los límites de la planta.  
 
10.2. VIBRACIONES. 
Las actividades susceptibles de provocar vibraciones son las mismas que las 
contempladas en el apartado anterior, y por las mismas razones, puede afirmarse 
que la actividad objeto del presente proyecto no produce vibraciones reseñables. 
 
10.3. GASES, NIEBLAS, POLVOS Y OLORES. 
Con el ejercicio de la actividad mencionada, no se sobrepasan los máximos 
establecidos en la normativa vigente. Además la instalación cumple con las 
condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias establecidas por la 
legislación vigente sobre limitación de la contaminación atmosférica. 
 
10.4. AGUAS RESIDUALES. 
Esta actividad no produce aguas residuales, a parte de las procedentes de la 
actividad humana, que son tratadas en fosa séptica. 
Las aguas pluviales susceptibles de ser contaminadas serán tratadas en el 
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10.5. RESIDUOS SÓLIDOS. 
Por la propia actividad desarrollada, no se generan residuos sólidos o pastosos en 
los fondos de los tanques, ya que la totalidad de los productos a almacenar están 
libres de materias en suspensión que puedan provocar residuos sólidos. 
No obstante, los tanques de almacenamiento están diseñados de modo que la 
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11.  NORMATIVA APLICABLE. 
En general serán de aplicación las siguientes normativas prevaleciendo en el 
diseño los criterios de seguridad más restrictivos con el fin de impedir los riesgos 
que, la construcción y la operación de las nuevas instalaciones, puedan constituir 
tanto para las personas como para el medio ambiente.  
A continuación, y con carácter no exhaustivo, se incluye la normativa y 
reglamentación de aplicación en este proyecto: 
 
Diseño de Instalaciones:  
• API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) STD 650 Welded Steel Tanks 
for Oil Storage (Tanques de acero soldado para almacenamiento de 
combustible). 
• Venteos: API 2000 “Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage 
Tanks” 
• Normas del Ministerio de Fomento NBE-AE-88 (MV-101 "Acciones en la 
edificación". 
• Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02).  Real Decreto 
997/2002 de 27 de Septiembre.  
• Instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado EH-91. 
• R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre, por  la que se aprueba la “Instrucción 
de Hormigón Estructural” (EHE). 
• Instrucciones, Normas Básicas, Normas Tecnológicas y Prescripciones 
Técnicas Generales sobre materiales de construcción y diseño estructural 
del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente del Reino 
de España. 
• R.D. 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades 
legales de medida. 
• Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión. Decreto 842/2002 de 02 de 
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Agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-BT. 
• Reglamento De Líneas Eléctricas Aéreas De Alta Tensión. Decreto 
3.151/1.968 de 28 de Noviembre. 
• Reglamento Sobre Condiciones Técnicas Y Garantías De Seguridad En 
Centrales Eléctricas, Subestaciones Y Centros De Transformación.  
• Real Decreto 3.275/1.982 de 12 de Noviembre y las Órdenes Ministeriales 
por las que se aprueban o modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT. B.O.E. del 18-01- B.O.E. del 01-08- en la que 
está: ITC-MIE-APQ-001 "Almacenamiento de Líquidos Inflamables y 
Combustibles" y ITC MI-IPQ-002 “Parques de Almacenamiento de Líquidos 
Petrolíferos”. 
• Normativa ATEX, Directiva 1999/92/CE y R.D. 681/2003 de 12 de junio, 
sobre la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores 




• R.D.L. 1302/86, de 28 de julio, de evaluación de impacto ambiental. Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RDL 1302/1986 de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental.  
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RDL 1302/1986 de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental.  
• R.D. 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del R.D.L. 1302/86 sobre EIA. 
• Decreto 83/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación conjunta de impacto ambiental. 
• Decreto 27/1989, de 14 de febrero, por el que se define el órgano 
ambiental competente a efectos de la aplicación de la normativa relativa a 
la evaluación de impacto ambiental y residuos tóxicos y peligrosos. 
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• Real Decreto 258/89, de 10 de marzo, normativa general sobre vertidos se 
sustancias peligrosas desde tierra al mar. 
• Ley 38/72, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente 
Atmosférico y Real Decreto 833/75, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 
38/72. 
• Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas y R.D. 849/86, de 11 de abril, 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 
• Orden (BOE 178, de 27/7/1993 y BOE 193, de 13/7/1993), por el que se 
aprueba la instrucción de conducciones de vertidos de la tierra al mar. 
• Ley de Residuos 10/1998, de 21 de abril. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de 
residuos tóxicos y peligrosos 
• Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la DGC y EA, por la que se 
dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado 
por la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993. 
• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. 
• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de 
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante el RD 
849/1986. 
• Real Decreto 212/2002, de 22  de febrero, por el que se regulan las 
emisiones de sonoras en el entorno, debido a determinadas máquinas de 
uso al aire libre. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación 
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• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de 
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante el RD 
849/1986. 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico 
• Real Decreto 212/2002, de 22  de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso 
al aire libre. 
• Ley 1/2005, de 4 de Febrero, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo. 
• Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
Seguridad industrial, Salud e Higiene: 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones 
complementarias 
• R.D. 145/89 "Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de 
Mercancías Peligrosas en los Puertos". 
• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.  
• R.D. 2085/1994 de 20 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas. 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 160 de 266 
 
• Orden 14/1983, de 12 de mayo, por la que se dictan normas técnicas 
complementarias para la aplicación  del reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
• R.D. de 6 de febrero de 1996, Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial. 
• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.  
• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, Por el que se establecen los criterios 
Higiénico-Sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la 
Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el 
riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.  
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 
• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999 de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo 
• Orden de 15 de junio de 2006, de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo, sobre la documentación, evaluación e inspecciones relacionadas 
con la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas 
• Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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12. PRESUPUESTO. 
El siguiente presupuesto comprende la ejecución de los tanques M-1, M-2, M-3, 
M-4 y M-5, así como las instalaciones diseñadas en planta.   
 
12.1. OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN IMPORTE (€.) 
Muro cubeto 175.000 
Muretes intermedios 13.000 
Anillos tanques 160.000 
Pavimento cubeto 62.000 
Desagüe cubeto 20.000 
Desagües planta 5.000 
Foso de bombas 55.000 
Pasarelas y escaleras 50.000 
Urbanización 85.000 
Apoyo industriales 75.000 




DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE (€.) 
Tanque (25 &), 
completamente equipado 
5 396.000 1.980.000 
Pasarela entre tanques 4 9.000 36.000 
Escalera helicoidal 2 12.500 25.000 
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12.3. REDES DE TRASIEGO. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE (€.) 
MI. Tubería acero al 
carbono estirado, 
suministro, montaje y 
accesorios para 
diámetros: 
   
12" 625 128 80.000 
10" 2100 110 231.000 
8" 125 60 7.500 
4" 280 50 14.000 
1" 85 10 850 
Und. Valvulería compuerta 
bridas ASA 150 lbc cuerpo 
acero al carbono, 
guarnición y husillo 
ascendente en acero 
inoxidable para diámetros: 
   
12" 18 1.750 31.500 
10" 52 1.000 52.000 
8" 6 600 3.600 
4" 14 400 5.600 
Und. Valvula de seguridad 
bridas ASA 150 lbs cuerpo 
acero al carbono, 1x1": 
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12.4. AUTOMATIZACIÓN PROCESOS DE CARGA/DESCARGA. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE (€.) 
Und. Actuador eléctrico 
marca ROTORK de 12". 12 3000 36.000 
Und. Actuador eléctrico 
marca ROTORK de 10". 25 3000 75.000 
Und. Actuador eléctrico 
marca ROTORK de 8". 6 2600 15.600 
Und. Actuador eléctrico 
marca ROTORK de 6". 6 2600 15.600 
Und. Montaje, regulación y 
pruebas. 49 100 4.900 
Und. Acoplamiento 
actuador-válvula. 49 200 9.800 
Und. Configuración 
software Sistema Control 
Distribuido. 
1 9600 9.600 
Und. Instalación eléctrica 





12.5. RED AGUA DULCE. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE (€.) 
Ml de tubería DN2440 
galvanizada de 2” de 
diámetro 
480 20 9.600 
Ml proporcional de 
accesorios, valvulería, 
bridas, soportajes, etc. 
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12.6.  SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE (€.) 
Und. Cámara espuma 
para tanques, suministro 
completo y montaje 15 4.000 60.000 
Und. Vertederas espuma 
cubeto, suministro y 
montaje 5 3.000 15.000 
Und. Monitor 
autooscilante, suministro y 
montaje 5 5.000 25.000 
Und. Rociadores cono 
lleno para tanques, 
suminstro y montaje 260 40 10.400 
Und. Sprinklers espuma 
para fosos, suministro y 
montaje 63 300 18.900 
Ml. Tubería acero 
galvanizado DN2440, 
incluido montaje y 
accesorios de diámetros 
10" 400 100 40.000 
8" 400 80 32.000 
6" 700 40 28.000 
4" 1.100 30 33.000 
2" 230 25 5.750 
Und. Hidrante dotado con 
dos bocas racor UNE 12 600 7.200 
Elementos valvulería y 
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12.7.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
DESCRIPCIÓN IMPORTE (€.) 
Instalación de bandejas para 
cableado. 12.000 
Instalación red de tierras. 9.000 
Trenzas de continuidad 
eléctrica. 1.500 
Instalación alumbrado de 
foso de bombas. 4.000 
Instalación alumbrado 
cubeto y tanques. 7.500 
Instalación eléctrica bombas 
desagüe. 2.500 
Instalación cuadro eléctrico 
en CCM. 10.000 
Emergencias e 
interconexiones. 2.000 
Instalación pararrayos. 8.000 
Alumbrado exterior. 18.000 
Instalación tomas corriente. 3.000 
Instalación sistema de 




DESCRIPCIÓN IMPORTE (€.) 
Pintura tanque. 85.000 
Pintura escaleras 
helicoidales. 3.000 
Pintura interior fondo 
tanque. 30.000 
Sellado anillo/tanque. 2.000 





Pintura estructuras. 20.000 
TOTAL 200.000 
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12.9. EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE (€.) 
Actuadores  para válvulas, 
defensa contra incendios, 
incluso instalación y 
configuración del sistema de 
control. 
8 5.625 45.000 
Niveles para tanques, 
incluso instalación y 
configuración sistema de 
control distribuido. 
2 16.000 32.000 
Interruptores de alto nivel 
para tanques, incluso 
instalación. 
2 4.000 8.000 
Actuadores para válvulas 
desagüe cubeto y 
configuración sistema de 
control. 
4 6.500 26.000 
TOTAL 111.000 
 
12.10. PRESUPUESTO GENERAL.  
DESCRIPCIÓN IMPORTE (€.) 
1.    Obra civil y estructuras. 810.000 
2.    Recipientes. 2.046.000 
3.    Redes de trasiego. 436.550 
4.    Automatización procesos 
de carga/descarga. 240.000 
5.    Red de agua dulce 18.000 
6.    Sistema de protección 
contra incendios 312.500 
7.    Instalación eléctrica 100.00 
8.    Pintura 200.000 
10. Equipos automatización. 111.000 
TOTAL      4.174.050 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución de este proyecto a la cantidad de 
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA  €. 
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13. CONCLUSIONES. 
El estudio y análisis que hemos tenido que realizar para la elaboración de este 
proyecto sobre el diseño de una terminal de almacenamiento de graneles líquidos 
en la explanada de la Esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran 
Canaria, nos ha dado a conocer la dificultad que tiene la elaboración de cada 
elemento de esta instalación en un ámbito donde todo tiene que estar bien 
construido, bien ubicado y en servicio permanentemente. 
Uno de nuestros principales objetivos que ha sido el de proporcionar información 
detallada con los cálculos necesarios para el diseño de todos los elementos que 
definen una terminal de graneles líquidos como pueden ser  tanques de 
almacenaje, cubetos de retención, sistema contra-incendios, circuito de tuberías 
para recepción y reexpedición de producto, etc., según nuestra opinión se ha 
cumplido satisfactoriamente. 
Las conclusiones principales que dan respuesta al objetivo planteado en la 
introducción para el desarrollo del proyecto se recogen a continuación: 
1. Se ha descrito la actividad profesional en la que se desarrollaría la 
instalación proyectada enumerando la normativa correspondiente. 
 
2. Se ha mostrado el emplazamiento físico donde se ubicaría el presente 
proyecto. 
 
3. Se ha hecho un estudio de las características de los productos a contener 
en los diferentes tanques de almacenamiento en planta según el organismo 
competente, la NFPA, enumerando sus peculiaridades químicas y 
operativas al trabajar con este tipo de producto a determinadas presiones. 
 
4. Se han descrito las distintas operaciones a realizar en la terminal según 
diseño efectuado. 
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5. Se ha informado de las organizaciones y convenios internacionales que 
regulan el transporte, manipulación y almacenamiento de mercancías 
peligrosas como las que se almacenan en el proyecto de esta terminal. 
 
6. Se han descrito las diferentes obras e instalaciones de la planta ya sean 
obras de carácter civil como edificios, cubetos de retención, foso de 
bombas, red de drenaje y efluentes, como también recipientes o tanques 
de almacenaje con su diseño y cálculo de dimensionamiento de todas sus 
partes: techo, cuerpo, fondo del tanque según el material empleado para 
ello. 
 
7. Se ha elaborado un circuito o red de tuberías desde atraque hasta tanques 
de almacenaje, pasando por isletas de carga dependiendo de la línea y el 
producto empleado para ello. 
 
8. Se han diseñado dos brazos marinos en atraque para recepción de 
producto desde buque o para reexpedición de producto desde terminal 
mediante sistema de bombeo. 
 
9. Se han enumerado los diferentes elementos de un sistema contra-
incendios de la terminal  según legislación vigente como medida de 
prevención en caso de emergencia, informando en cada caso de su radio 
de actuación. 
 
10. Se han justificado distancias y dimensiones de los todos los elementos de 
la terminal proyectados siguiendo las pautas del reglamento vigente ITC 
MIE APQ 01. 
 
11. Se han dado instrucciones para el uso adecuado de una instalación de este 
tipo según las diferentes operaciones a realizar ya sea para personal de la 
empresa como para personal externo de ella. 
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12. Se han enumerado mecanismos obligatorios de seguridad en la instalación 
como los equipos de protección individual (E.P.I), como también medidas 
de actuación por el personal ante el riesgo de siniestro y incidentes en 
planta que puedan ocurrir y la cadena de mando operativa en caso de 
emergencia. 
 
13. Se han dado pautas de mantenimiento preventivo a seguir y a efectuar en 
planta. 
 
14. Se ha informado de las repercusiones que tendría este terminal sobre el 
medio ambiente. 
 
15.  Se ha efectuado un presupuesto para saber el coste económico de la 
implantación de este proyecto físicamente. 
 
Otra objetivo que se ha cumplido ha sido el de constituir un documento de fácil 
acceso, lectura y comprensión que dé a entender todos los procesos de 
dimensionamiento llevados a cabo. 
En la búsqueda de este objetivo se ha intentado que el cálculo y 
dimensionamiento de los elementos descritos sean paso a paso con la ayuda de 
tablas descriptivas para su compresión, adjuntando las normativas para su uso 
cuotidiano.  
Asimismo, me gustaría redactar unos puntos críticos sobre determinados 
aspectos que me he ido encontrando en la elaboración de este proyecto: 
• Falta de formación e información adecuada en muchas normativas que se 
tienen que seguir de carácter obligatorio para el diseño de esta clase de 
terminales y sus elementos (como por ejemplo lo concerniente a la norma 
A.P.I 650). 
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• Más concienciación por parte de la Administración del Estado en materia 
de seguridad y medio ambiente tanto en empresas privadas del sector 
como también en muelles portuarios. 
 
13.1. CONCLUSIONES PERSONALES. 
La realización de este proyecto ha contribuido a aumentar y enriquecer la 
formación técnica recibida en la Facultad con una visión real y practica. 
He podido trabajar con normas americanas, europeas y españolas de diseño en la 
elaboración de este proyecto intentando ofrecer una solución eficiente y practica 
en todo momento, como también se engloba el proceso dentro de la empresa 
privada. 
En definitiva, me ha permitido conocer y aprender las tareas que se desarrollan en 
la ingeniería actual así como las competencias profesionales necesarias para el 
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ITC MIE-APQ 1: «Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles» 
 
REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y 
MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001 
 








Artículo 1. Objeto. 
 
Artículo 2. Campo de aplicación. 
 
Artículo 3. Definiciones usadas en esta Instrucción. 
 
Artículo 4. Clasificación de productos. 
 
Artículo 5. Área de las instalaciones. 
 
Artículo 6. Formas de almacenamiento. 
 




 Almacenamiento en recipientes fijos 
 
Capítulo I. Condiciones generales 
 
Artículo 8. Tipos de recipientes. 
 
Artículo 9. Diseño y construcción. 
 
Artículo 10. Venteos normal y de emergencia. 
 
Artículo 11. Sistemas de tuberías. 
 
Artículo 12. Almacenamiento conjunto. 
 
Artículo 13. Instalación de recipientes enterrados. 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 177 de 266 
 
 
Artículo 14. Instalación de recipientes dentro de edificios. 
 
Artículo 15. Pruebas. 
  
Capítulo II. Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes 
 
Artículo 17. Distancia entre instalaciones en general. 
 
Artículo 18. Distancia entre recipientes. 
 
Capítulo III. Obra Civil 
 
Artículo 19. Cimentaciones. 
 
Artículo 20. Cubetos de retención. 
 
Artículo 21. Redes de drenaje. 
 
Artículo 22. Zonas de carga y descarga. 
 
Artículo 23. Límites exteriores de las instalaciones: vallado. 
 
Capítulo IV. Protección contra incendios en instalaciones fijas de superficie 
 
Artículo 24. Generalidades. Artículo 25. 
Protección con agua. 
 
Artículo 26. Protección con espuma para productos de la subclase B1. 
Artículo 27. Atmósferas inertes. 
 
Artículo 28. Protecciones especiales. 
Artículo 29. Extintores. 
 
Artículo 30. Alarmas. 
 
Artículo 31. Equipos auxiliares. 
Artículo 32. Ignifugado. 
 
Capítulo V. Instalaciones para carga y descarga 
 
Artículo 33. Clasificación. 
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Artículo 34. Edificios. 
 
Artículo 35. Cargaderos. 
 
Capítulo VI. Instalación eléctrica 
 
Artículo 36. Generalidades. 
 
Artículo 37. Alumbrado. 
 
Artículo 38. Instalaciones, materiales y equipos eléctricos. 
 
Artículo 39. Instalaciones temporales o provisionales. 
 
Artículo 40. Puesta a tierra. 
 
Artículo 41. Suministro de energía eléctrica. 
 
Capítulo VII. Tratamiento de efluentes 
 
Artículo 42. Depuración de efluentes líquidos. 
 
Artículo 43. Lodos y residuos sólidos. 
 
Artículo 44. Emisión de contaminantes a la atmósfera. 
 
Capítulo VIII. Características específicas para almacenamientos de productos de la 
clase A 
 
Artículo 45. Generalidades. 
 
Artículo 46. Almacenamiento de líquidos de la subclase A1. 
 
Artículo 47. Almacenamiento de líquidos de la subclase A2. 
 




 Almacenamiento en recipientes móviles 
 
Artículo 49. Campo de aplicación. 
 
Artículo 50. Exclusiones. 
 
Artículo 51. Generalidades. 
 
Artículo 52. Clasificación de los almacenamientos. 
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 Operación, mantenimiento y revisiones periódicas 
 
Artículo 54. Medidas de seguridad. 
 
Artículo 55. Operación y mantenimiento. 
 
Artículo 56. Revisiones periódicas. 
 
Apéndice 1. Relación de normas de obligado cumplimiento que se citan en esta 







Artículo 1. Objeto. 
 
La presente instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las 
que han de ajustarse el almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los líquidos 
inflamables y combustibles. 
 
Artículo 2. Campo de aplicación. 
 
Esta instrucción técnica se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, carga y 
descarga y trasiego de los líquidos inflamables y combustibles comprendidos en la 
clasificación establecida en el artículo 4, «Clasificación de productos», con las 
siguientes excepciones: 
 
1. Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 l de productos de clase B, 250 ll 
de clase C o 1.000 l de clase D.   
2. Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya 
capacidad estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso.  
 
Las instalaciones en las que se cargan/descargan contenedores cisterna, 
camiones cisterna o vagones cisterna de líquidos inflamables o combustibles 
deberán cumplir esta ITC aunque la carga/descarga sea a/de instalaciones de 
proceso.  
 
3. Los almacenamientos regulados por el Reglamento de Instalaciones petrolíferas.   
4. Los almacenamientos de GLP (gases licuados de petróleo) o GNL (gases 
naturales licuados) que formen parte de una estación de servicio, de un parque de 
suministro, de una instalación distribuidora o de una instalación de combustión.   
5. Los almacenamientos de líquidos en condiciones criogénicas (fuertemente 
refrigerados).   
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6. Los almacenamientos de sulfuro de carbono.  
7. Los almacenamientos de peróxidos orgánicos.   
8. Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 
150 °C.   
9. Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de 
seguridad industrial específicas.  
  
Asimismo se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos 
relativos a los almacenamientos de líquidos (por ejemplo: los accesos, el drenaje del área de 
almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra incendios y las estaciones 
de depuración de las aguas contaminadas), cuando estén dedicadas exclusivamente al 
servicio de almacenamiento. 
 
Artículo 3. Definiciones usadas en esta Instrucción. 
 
1. Aguas contaminadas.-Se entiende por aguas contaminadas aquellas que no 
cumplan con las condiciones de vertido, de acuerdo con la legislación vigente al 
respecto.  
 
En general se consideran como susceptibles de estar contaminadas las aguas que 
estén en contacto con los productos, las de limpieza de recipientes, cisternas y 
otras semejantes, así como las aguas de lluvia y de protección contra incendios 
que, en su recorrido hacia el drenaje, puedan ponerse en contacto con elementos 
contaminantes.  
 
2. Almacenamiento.-Es el conjunto de recintos y recipientes de todo tipo que 
contengan o puedan contener líquidos inflamables y/o combustibles, incluyendo los 
recipientes propiamente dichos, sus cubetos de retención, las calles intermedias de 
circulación y separación, las tuberías de conexión y las zonas e instalaciones de 
carga, descarga y trasiego anejas y otras instalaciones necesarias para el 
almacenamiento, siempre que sean exclusivas del mismo.  
 
3. Almacenamiento conjunto.-Almacenamiento de productos que en superficie se 
encuentran dentro del mismo cubeto o en un mismo recipiente subdividido, en el 
interior de edificios se encuentran dentro de la misma sala y en los enterrados se 
encuentran en un mismo recipiente subdividido.   
4. Almacenamiento en tránsito.-Almacenamiento esporádico de productos en 
espera de ser reexpedido y cuyo período de almacenamiento previsto no supere 
las 72 horas continuas. No obstante si en el almacén existiera producto durante 
más de 8 días al mes o 36 días al año, no será considerado almacenamiento en 
tránsito.  
5. Antorchas.-Instalaciones destinadas a quemar a la atmósfera de un modo 
controlado y seguro determinados gases.   
6. Área de las instalaciones.-Superficie delimitada por el perímetro de la 
instalación considerada de acuerdo con el artículo 5.  
7. Balsa separadora.-Instalación donde se separan los productos orgánicos que 
contienen las aguas procedentes de los drenajes del almacenamiento.  
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8. Capacidad de almacenamiento.-Es la máxima cantidad de producto que puede 
contener el recipiente o almacenamiento en las condiciones especificadas en la 
presente ITC.  
9. Cargadero.-Lugar donde se realizan las operaciones de carga y descarga de  
acuerdo con el artículo 33 sustituido por Corrección de Errores de 19 de octubre de   
2001 por: de acuerdo con el artículo 35  
10. Cubeto.-Cavidad destinada a retener los productos contenidos en los elementos  
de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos.  
11. Cubeto a distancia.-Aquel en que el líquido derramado queda retenido en un 
lugar alejado de los recipientes de almacenamiento.  
12. Esfera.-Recipiente a presión de forma esférica.  
13. Inspección periódica.-Toda inspección o prueba posterior a la puesta en servicio 
de los aparatos o equipos realizada por el organismo de control. 
14. Inspector propio.-El personal técnico competente designado por el titular, con 
experiencia en la inspección de instalaciones de almacenamiento, carga y 
descarga y trasiego de líquidos inflamables y combustibles.   
15. Líquido.-Todo producto que en condiciones de almacenamiento tiene dicho 
estado físico.   
16. Líquido combustible.-Es un líquido con un punto de inflamación igual o 
superior a 55 °C.   
17. Líquido inestable.-Es un líquido que puede polimerizarse, descomponerse, 
condensarse o reaccionar consigo mismo violentamente, bajo condiciones de 
choque, presión o temperatura. Se perderá el carácter de inestable cuando se 
almacene en condiciones o con inhibidores que eliminen tal inestabilidad.   
18. Líquido inflamable.-Es un líquido con un punto de inflamación inferior a 55 
°C.  
19. Prueba hidráulica.-Es la comprobación que se realiza con el recipiente lleno de 
agua, sometiéndolo a la presión prescrita por el código de diseño, o las normas 
empleadas en la construcción.   
20. Pila.-Es el conjunto de recipientes móviles no separados por pasillos o por 
recipientes con productos no inflamables o cuya combustión sea endotérmica en 
condiciones de fuego.   
21. Reacciones peligrosas.-Entre otras, se considerarán reacciones peligrosas las 
que dan lugar a:  
 una combustión y/o una considerable producción de calor,  
 la emanación de gases inflamables y/o tóxicos,  
 la formación de materias líquidas corrosivas, y  
 la formación de materias inestables.   
22. Recipiente.-Toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A efectos de esta 
ITC las tuberías no se consideran como recipientes.  
23. Recipiente a presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 
manométrica superior a 0,5 bar.   
24. Recipiente enterrado.-Se consideran como tales los recipientes totalmente 
enterrados, los cubiertos totalmente de tierra u otro material adecuado ola 
combinación de ambas disposiciones.   
25. Recipiente fijo.-Recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable con más de 
3.000 l de capacidad.  
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26. Recipiente móvil.-Recipiente con capacidad hasta 3.000 l, susceptible de ser 
trasladado de lugar.   
27. Revisión periódica.-Toda revisión o prueba posterior a la puesta en servicio de 
los aparatos o equipos realizada por el inspector propio u organismo de control.  
28. Sector de almacenamiento.-Es una parte de un almacén que:   
 En edificios, esté separada de otras salas mediante paredes y techos con 
una resistencia al fuego determinada.   
 Al aire libre, esté separada mediante las correspondientes distancias o 
mediante paredes con una resistencia al fuego determinada.   
29. Sistemas de tuberías.-Se entiende por sistema de tuberías el conjunto de 
tuberías, bridas, válvulas, juntas, tornillos de sujeción y demás accesorios de 
tuberías sometidos a la acción del producto.   
30. Sistemas de venteo y alivio de presión.-Son los sistemas diseñados para prevenir 
los efectos de las alteraciones de la presión interna de un recipiente de 
almacenamiento.  
31. Tanque atmosférico.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 
manométrica de hasta 0,15 bar.   
32. Tanque a baja presión.-Recipiente diseñado para soportar una presión interna 
manométrica superior a 0,15 bar y no superior a 0,5 bar.   
33. Tanque de techo flotante.-Recipiente cono sin techo fijo que lleva una doble 
pared horizontal flotante o una cubierta metálica soportada por flotadores 
estancos.   
34. Titular de la instalación.-Persona física o jurídica que figura como responsable ante 
la Administración, de las obligaciones impuestas en la normativa y reglamentación 
vigente. Podrá ser el propietario, arrendatario, administrador, gestor o cualquier otra 
cuyo título le confiera esa responsabilidad.   
35. Trasiego.-Operación consistente en la transferencia de productos entre cualquier 
tipo de recipientes de almacenamiento (fijos o móviles), entre estos y las unidades 
de transporte, o entre los anteriores y las unidades de proceso.   
36. Unidad de proceso.-Es el conjunto de elementos e instalaciones de producción, 
incluyendo los equipos de proceso y los recipientes necesarios para la continuidad 
del proceso, situados dentro de los límites de batería de las unidades de proceso.   
37. Vías de comunicación públicas.-Son las carreteras, caminos y líneas de 
ferrocarril de uso público.  
38. Zonas clasificadas.-Son los emplazamientos en los que haya o pueda haber 
gases o vapores inflamables en cantidad suficiente para producir mezclas 
explosivas o inflamables de acuerdo con la IC MI-BT-026.   
39. Zonas de fuego abierto.-Se consideran zonas de fuego abierto aquellas en las 
que, de forma esporádica o continuada, se producen llamas o chispas al aire libre, 
así como en las que existen superficies que pueden alcanzar temperaturas capaces 
de producir ignición.  
 
A título indicativo y no exhaustivo se consideran como zonas de fuego abierto:  
 
a. Los hornos, calderas, forjas, gasógenos fijos o móviles, antorchas y todo 
sistema de combustión en general.   
b. Las instalaciones con motores de explosión o combustión interna 
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utilizados en zonas con ambientes inflamables o explosivos, 
que no lleven protección antideflagrante.   
 c. Los emplazamientos y locales en los que está permitido encender el 
fuego o fumar, por ejemplo: oficinas, comedores y otros lugares 
similares.  
  
Artículo 4. Clasificación de productos. 
 
1. Clase A.-Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea superior a 
1 bar.  
 
Según la temperatura a que se los almacena puedan ser considerados como:  
 
a. Subclase A1.-Productos de la clase A que se almacenan licuados a una 
temperatura inferior a 0 °C.   
b. Subclase A2.-Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras 
condiciones.  
 
2. Clase B.-Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C y no están 
comprendidos en la clase A.  
 
Según su punto de inflamación pueden ser considerados como:  
 
a. Subclase B1.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 
38 °C.   
b. Subclase B2.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o 
superior a 38 °C e inferior a 55°C.   
3. Clase C.-Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C y 
100 °C.   
4. Clase D.-Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 °C.  
 
Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado se aplicarán los 
procedimientos prescritos en la norma UNE 51.024, para los productos de la clase B; en la 
norma UNE 51.022, para los de la clase C, y en la norma UNE 51.023 para los de la clase 
D. 
 
Si los productos de las clases C o D están almacenados a temperatura superior a su 
punto de inflamación, deberán cumplir las condiciones de almacenamiento prescritas 
para los de la subclase B2. 
 
Artículo 5. Área de las instalaciones. 
 
A efectos de establecer las áreas de las instalaciones se deben considerar los límites 
siguientes: 
 
1. Almacenamiento.-El área que contiene las instalaciones definidas para igual 
concepto en el párrafo 2 del artículo 3.  
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2. Antorcha.-El conjunto de antorcha y elementos adicionales.  
3. Balsas separadoras.-El borde de la balsa a plena capacidad.   
4. Cargaderos de buques o barcazas.-El área que contiene la batería de válvulas y 
tuberías terminales, los brazos y los dispositivos de trasiego en posición de reposo y 
todo el muelle de atraque o pantalán a lo largo del buque atracado.   
5. Cargaderos de camiones y vagones cisterna.-El área que contiene los 
dispositivos de carga en posición normal de operación, más las cisternas y/o 
contenedores que se encuentren cargando o descargando simultáneamente.   
6. Centrales de vapor de agua.-El borde de las calderas con sus elementos de 
recuperación y conductos de humos, si están situados a la intemperie, o el 
edificio que las albergue, incluidas las turbinas de generación de energía 
eléctrica si las hubiera.  
7. Edificios.-El área de la proyección de las paredes exteriores.   
8. Estaciones de bombeo.-El área que incluye el conjunto de bombas con sus 
accionamientos y valvulería aneja o el vallado mínimo que pudiera serle 
aplicable o el edificio que las contenga.   
9. Recipientes.-El área de la proyección sobre el terreno, tomada desde la periferia de 
los mismos.   
10. Subestaciones eléctricas.-El vallado más próximo que deba existir a su 
alrededor, o los límites del edificio donde estén contenidas.  
11. Trasiego.-El área que contiene las estaciones de bombeo y los sistemas de tuberías 
destinados a este fin, así como el lugar donde se efectúe el llenado de recipientes 
móviles. El área donde se realice esta última operación será considerado como 
cargadero a efectos de distancia de seguridad del cuadro II.1.   
12. Unidad de proceso.-El área que contiene los elementos definidos para igual 
concepto en el párrafo 36 del artículo 3.  
 
Artículo 6. Formas de almacenamiento. 
 
El almacenamiento se hará en recipientes fijos de superficie o enterrados o bien en 
recipientes móviles. Los recipientes podrán estar situados al aire libre o en edificios 
abiertos o cerrados. 
 
Artículo 7. Inscripción. 
 
1. El proyecto de la instalación de almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles en edificios o establecimientos no industriales se desarrollará, bien 
como parte del proyecto general del edificio o establecimiento, o bien en un 
proyecto específico. En este último caso será redactado y firmado por técnico 
titulado competente que, cuando fuera distinto del autor del proyecto general, 
deberá actuar coordinadamente con éste y ateniéndose a los aspectos básicos de la 
instalación reflejados en el proyecto general del edificio o establecimiento.  
2. El proyecto a que hace referencia el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos estará compuesto por los documentos siguientes:  
a. Memoria técnica en la que consten, al menos, los siguientes apartados:   
1. Almacenamiento y recipientes, describiendo sus capacidades, 
dimensiones y demás características, productos almacenados con 
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sus fichas de datos de seguridad, establecidas en el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, presiones y temperaturas, tanto 
de servicio como máximas previstas, así como la norma o código de 
diseño utilizado.  
2. Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, 
definiendo las normas de dimensionado que sean de aplicación en 
cada caso y efectuando los cálculos o determinaciones en ellas 
exigidas.   
3. Otros elementos de seguridad, describiendo sus características y, en 
su caso, las protecciones de los materiales contra la corrosión y/u 
otros efectos peligrosos.  
4. Elementos de trasiego, sus características y dimensionado.  
5. Estudio de las zonas clasificadas.   
6. Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con especial 
incidencia en aquellos accidentes naturales que puedan presentar 
riesgo de desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas; se 
indicarán las medidas de protección previstas en tales casos.   
7. Justificación del cumplimiento de esta Instrucción Técnica 
Complementaria o de las medidas sustitutorias previstas.   
b. Planos, que incluirán, al menos, los siguientes:   
1. Mapa geográfico (preferentemente escalas 1:25.000 ó 1:50.000), en el 
que se señalarán el almacenamiento y las vías de comunicación, 
núcleos urbanos y accidentes topográficos relevantes existentes 
dentro de un círculo de 10 km de radio con centro en dicho 
almacenamiento.  
2. Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias 
reglamentarias de seguridad.   
3. Planos de las instalaciones en los que se señalen el trazado de la 
red contra incendios y la situación de todos los equipos fijos de 
lucha contra incendios y los sistemas de alarma, así como de las 
redes de drenaje y de otras instalaciones de seguridad.   
4. Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los 
sistemas de seguridad anejos al mismo.   
c. Presupuesto.   
d. Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación, en lo 
que respecta a las personas, los bienes y el medio ambiente.   
3.    Para almacenamientos con capacidades inferiores a las siguientes: 
 
       
 Productos  Interiores  Exteriores  
 de la clase  Litros  Litros  
       
     
 B  300 500  
       
     
 C  3.000 5.000  
       
     
 D  10.000 15.000  
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4. El proyecto podrá sustituirse por un escrito firmado por el propietario del 
almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar: los productos 
que se van a almacenar, las características de los mismos y la descripción del 
almacén, así como los medios de protección de que se va a disponer, los cuales, en 
todo caso, deberán cumplir lo establecido en la presente ITC.   
5. Con el certificado final de obra o, en su caso, del organismo de control, se 






 ALMACE6AMIE6TO E6 RECIPIE6TES FIJOS 
 
CAPÍTULO I. Condiciones generales 
 
Artículo 8. Tipos de recipientes. 
 
Los recipientes para almacenamiento de líquidos inflamables o combustibles podrán ser de 
los siguientes tipos: 
 
1. Tanques atmosféricos.  
2. Tanques a baja presión.  
3. Recipientes a presión.  
 
Los tanques atmosféricos no se usarán para almacenar líquidos a su temperatura de 
ebullición o superior. 
Los recipientes a presión podrán usarse como tanques a baja presión y ambos como 
tanques atmosféricos. 
 
Artículo 9. Diseño y construcción. 
 
1. Materiales de construcción.-Los recipientes serán construidos con un material 
adecuado para las condiciones de almacenamiento y el producto almacenado. La 
selección del material se justificará en el proyecto.   
2. 6ormas de diseño.-Los recipientes estarán diseñados de acuerdo con las 
reglamentaciones técnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, con 
códigos o normas de reconocida solvencia.  
 
En ausencia de normas o códigos se realizará un proyecto de diseño en el que se 
tendrán en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:  
 
a. Peso total lleno de agua o del líquido a contener cuando la densidad de 
éste sea superior a la del agua.   
b. Presión y depresión interior de diseño.  
c. Sobrecarga de uso.  
d. Sobrecarga de nieve y viento.  
e. Acciones sísmicas.  
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f. Efectos de la lluvia.  
g. Techo flotante.  
h. Temperatura del producto.  
i. Efectos de la corrosión interior y exterior.  
3. Fabricación.-Los recipientes fijos podrán ser de cualquier forma o tipo, siempre 
que sean diseñados y construidos conforme alas reglamentaciones técnicas vigentes 
sobre la materia y, en su ausencia, con códigos o normas de reconocida solvencia. 
Durante la fabricación se seguirán las inspecciones y pruebas establecidas en las 
reglamentaciones técnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, el código o 
norma elegido.   
4. Soportes, fundaciones y anclajes.-Los recipientes fijos estarán apoyados en el 
suelo o sobre fundaciones de hormigón, acero, obra de fábrica o pilotes. Las 
fundaciones estarán diseñadas para minimizar la posibilidad de asentamientos 
desiguales y la corrosión en cualquier parte del recipiente apoyado sobre ellas.  
 
Los soportes de los recipientes que contengan líquidos de las clases A, B o C 
tendrán una estabilidad al fuego EF-180.  
 
Cada recipiente estará soportado de tal manera que se eviten las concentraciones no 
admisibles de esfuerzos en su cuerpo.  
 
Cuando sea necesario, los recipientes podrán estar sujetos alas cimentaciones o 
soportes por medio de anclajes.  
 
En las áreas de posible actividad sísmica, los soportes y conexiones se diseñarán 
para resistir los esfuerzos que de ella se deriven.  
 
Cuando los recipientes se encuentren en áreas que puedan inundarse, se tomarán las 
precauciones indicadas en el artículo 16, «Recipientes en áreas inundables».   
5. Dispositivos anti-rebose.-Los recipientes de almacenamiento llevarán dispositivos 
para evitar un rebose por llenado excesivo. En caso de fallo de estos dispositivos, 
el rebose debe ser conducido a lugar seguro.   
6. Conexiones.-Las conexiones a un recipiente por las que el líquido pueda circular 
llevarán una válvula manual externa situada lo más próxima a la pared del recipiente. 
Se permite la adición de válvulas automáticas, internas o externas.  
 
Las conexiones por debajo del nivel del líquido, a través de las cuales éste no 
circula, llevarán un cierre estanco. Una sola válvula que conecte con el exterior 
no se considera cierre estanco.  
 
Las aberturas para medida manual de nivel o toma de muestras por encima del 
nivel del líquido para productos de la clase B llevarán un tapón o cierre estanco al 
vapor, que sólo se abrirá en el momento de realizar dicha operación.  
 
Las conexiones de entrada en recipientes destinados a contener líquidos de la 
clase B estarán diseñadas e instaladas para minimizar la posibilidad de generar 
electricidad estática.  
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Artículo 10. Venteos normal y de emergencia. 
 
1. Venteos normales.-Todo recipiente de almacenamiento deberá disponer de 
sistemas de venteo para prevenir la deformación del mismo como consecuencia de 
llenados, vaciados o cambios de temperatura ambiente.  
 
Los venteos normales de un recipiente se dimensionarán de acuerdo con las 
reglamentaciones técnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, con 
códigos de reconocida solvencia. En ausencia de los mismos, tendrán como 
mínimo un tamaño igual al mayor de las tuberías de llenado o vaciado y en 
ningún caso inferiores a 35 mm de diámetro interior.  
 
Si cualquier recipiente tiene más de una conexión de llenado o vaciado, la 
dimensión del venteo se basará en el flujo máximo posible.  
 
La salida de todos los venteos en recipientes que permitan presiones 
manométricas mayores de 0,15 bar, se dispondrá de forma que la descarga, en 
caso de inflamarse, no pueda producir recalentamientos locales o que el fuego 
incida en cualquier parte del recipiente.  
 
En el caso de recipientes con capacidad superior a 5 m
3
 que almacenen líquidos 
con punto de ebullición igual o inferior a 38 °C, el venteo estará normalmente 
cerrado, excepto cuando se ventee a la atmósfera en condiciones de presión 
interna o vacío.  
 
Los venteos de los recipientes que almacenen líquidos de clase B1, así como los de 
clase B2, C y D que estén almacenados a temperatura superior a su punto de 
inflamación, estarán equipados con un sistema que evite la penetración de chispas 
o llamas (apagallamas, cierre hidráulico, inertización garantizada siempre, etc.).  
 
Las válvulas de venteo pueden actuar como cortaIlamas cuando su construcción 
garantice una velocidad de salida superior a la velocidad de propagación de la 
llama durante todo el tiempo de apertura. 
Para el uso de los apagallamas a que se refiere el párrafo anterior deben tenerse en 
cuenta las propiedades de los líquidos que puedan provocar su obstrucción 
(condensación, corrosión, cristalización, polimerización, congelación u otras 
semejantes). Cuando exista alguna de estas condiciones, deben tomarse medidas 
correctoras o utilizar otro sistema. 
 
2. Venteos de emergencia.-Todo recipiente de almacenamiento de superficie tendrá 
alguna forma constructiva o dispositivo que permita aliviar el exceso de presión 
interna causado por un fuego exterior. En tanques verticales, la forma constructiva 
puede ser de techo flotante, techo móvil, unión débil del techo o cualquier otra 
solución establecida en códigos de reconocida solvencia.  
 
Los tanques que almacenen líquidos de la clase D y que no estén situados dentro de 
un cubeto o próximos a un canal de evacuación de líquidos de las clases A, B y C 
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no necesitan venteos de emergencia.  
 
Cuando el venteo de emergencia está encomendado a una válvula o dispositivo, la 
capacidad total de venteo normal y de emergencia serán suficientes para prevenir 
cualquier sobrepresión que pueda originar la ruptura del cuerpo o fondo del 
recipiente si es vertical, o del cuerpo y cabezas si es horizontal.  
Si los líquidos almacenados son inestables, se tendrán en cuenta además los 
efectos del calor o gases producidos por polimerización, descomposición, 
condensación o reactividad propia.  
 
La salida de todos los venteos y sus drenajes, en recipientes que permitan 
presiones manométricas de 0,15 bar, se dispondrá de forma que la descarga, en el 
caso de inflamarse, no pueda producir recalentamientos locales o que incida en 
cualquier parte del recipiente.  
 
Cada dispositivo de venteo deberá llevar estampado sobre él la presión de 
apertura, la presión a la cual la válvula alcanza la posición totalmente abierta y su 
capacidad de venteo en esta última posición.  
 
3. Cálculo del venteo total para líquidos estables.  
 
El venteo de emergencia está relacionado con la superficie húmeda del recipiente 
que puede estar expuesta a un fuego exterior. Dicha superficie se calculará sobre 
las bases de un 55 por 100 de la superficie total de una esfera, o de un 75 por 100 
del área total de un recipiente horizontal y los primeros 10 m por encima del suelo 
de un recipiente vertical, se descontará la parte de superficie que esté en contacto 
con el suelo.  
 
a. En el caso de almacenamientos atmosféricos o a baja presión la 








Q= calor recibido según apartado 3.c) de este artículo en kJ/h. 
 
L = calor latente de vaporización en kJ/kg. 
 
M = peso molecular. 
 
Para almacenamientos atmosféricos diseñados pare presiones manométricas hasta 
0,07 bar, se podrá utilizas la tabla I-1. Se utilizará la tabla I-2 para presiones 
mayores que 0,07 bar y hasta 0,15 bar. El resultado obtenido se multiplicará por el 
factor F definido en el apartado 3.c de este artículo. 
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Capacidad total de venteo de tanques con presión hasta 0,07 bar 
 
             
 Superficie  m
3
/h  Superficie m
3




 húmeda  de  húmeda  
de aire
 húmeda  
















       
 
             
 2  636  20  6.360 90  14.408 
 
             
        
 4  1.272  25  6.978 100  15.293 
 
             
        
 6  1.908  30  7.736 120  16.000 
 
             
        
 8  2.544  35  8.441 140  16.846 
 
             
        
 10  3.180  40  9.104 160  17.624 
 
             
        
 12  3.816  50  10.330 180  18.340 
 
             
        
 14  4.452  60  11.453 200  19.000 
 
             
        
 16  5.088  70  12.497 230  19.924 
 
             
        
 18  5.724  80  13.478 260  20.767 
 
         y superior   
 
             
             
Los caudales del aire son a presión atmosférica y 15 °C. 




Capacidad de venteo de tanques con presión mayor de 0,07 bar y hasta 0,15 bar 
 
             
 Superficie  m
3
/h  Superficie  m
3




 húmeda  de  húmeda  
de aire 
 húmeda  
















       
 
             
 280  22.340  600  41.740  2.500  134.500 
 
             
        
 300  23.640  700  47.360  3.000  156.193 
 
             
        
 330  25.250  800  52.840  4.000  197.774 
 
             
          
 360  27.460  900  58.200     
 
         
Para valores 
 
          
 400  29.930  1.000  63.450        superiores            
          




             
 500  35.940  2.000  112.000     
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Los caudales del aire son a presión atmosférica y 15 °C. 
 
Los valores intermedios pueden interpolarse. 
 
Para valores inferiores a 280 m
2
 ver Tabla I-1. 
 
b. En el caso de recipientes a presión, el venteo de emergencia permitirá dar salida a los 
vapores producidos por efecto del calor recibido, sin que pueda aumentar la presión en 
el interior del recipiente en más del 10 por 100 de la máxima presión de diseño. El 
cálculo se hará según la siguiente fórmula:  
 




Q =calor recibido según el apartado 3.c) de este artículo en kJ/h. 
 
L = calor latente de vaporización en kJ/kg en las condiciones de venteo. c. El calor 
recibido en caso de fuego externo Q se determina por: 








Q =calor recibido por el recipiente en kJ/h. 
 
F =factor de reducción sin dimensiones. 
 




El factor F se tomará igual a la unidad, salvo en los casos siguientes, en que se 
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4. Tuberías de venteo.-Las tuberías de venteo serán construidas de acuerdo con el 
artículo 11, «Sistemas de tuberías».  
 
Las tuberías de venteo para recipientes que almacenen líquidos de la clase A o la 
subclase B1, próximos a edificios o vías de uso público, estarán situadas de forma 
que los vapores sean descargados en un lugar seguro fuera de los edificios y a una 
altura superior a 3,6 m sobre el nivel adyacente y, como mínimo, a 1,5 m de 
cualquier abertura de un edificio.  
 
Las salidas de venteos terminarán por encima del nivel normal de nieve y podrán 
llevar codos u otros dispositivos para minimizar la entrada de materiales extraños.  
 
Se evitará obstruir las tuberías de venteo con mecanismos que den lugar a un 
aumento de la presión de descarga.  
 
Se evitarán conexiones a otros recipientes excepto para recuperación de vapores, o 
control de contaminación atmosférica. Los venteos de líquidos de la clase A y 
subclase B1 no se conectarán con los de la subclase B2 y clases C y D a no ser que 
existan dispositivos que impidan a los vapores de los primeros pasar a los otros 
tanques o se cambie la clasificación de los segundos. No se permite la 
interconexión de venteos entre recipientes con productos que puedan producir 
reacciones peligrosas.  
 
Cuando en tuberías de venteo se instalen válvulas de bloqueo, éstas deberán 
permitir que, en cualquier posición, exista siempre una salida a la atmósfera, a 
una válvula de seguridad o a un sistema de recogida de vapores.  
 
Artículo 11. Sistemas de tuberías. 
 
1. General.-El diseño, fabricación, ensamblaje, pruebas e inspecciones de los sistemas 
de tuberías destinados a contener líquidos inflamables y combustibles será adecuado 
para la presión y temperatura de trabajo esperadas y para los máximos esfuerzos 
combinados debido a presiones, dilataciones u otras semejantes en las 
condiciones normales o transitorias de puesta en marcha y/o situaciones 
anormales de emergencia. 
 
Sólo se instalarán tuberías enterradas en casos excepcionales debidamente 
justificados. 
 
Cuando pueda quedar líquido atrapado entre equipos o secciones de tuberías y 
haya la posibilidad de que este líquido se dilate o evapore (por ejemplo entre 
válvulas de bloqueo) deberá instalarse un sistema que impida alcanzar presiones 
superiores a las de diseño del equipo o tubería siempre que la cantidad atrapada 
exceda de 50 I. 
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Se excluyen de los requerimientos anteriores los sistemas de tuberías de motores o 
vehículos, calderas, servicios de edificios y similares. 
 
Los sistemas de tuberías por los que circulen líquidos de las clases A y B tendrán 
continuidad eléctrica con puesta a tierra, siendo válido cualquier sistema que 
garantice un valor inferior en resistencia de tierra de 20 P, excepto en las bridas de 
aislamiento de las tuberías con protección catódica. 
 
2. Materiales para tuberías, válvulas y accesorios. Los materiales de tuberías, válvulas 
y accesorios serán adecuados a las condiciones de presión y temperatura, 
compatibles con el fluido a transportar, y diseñados de acuerdo con códigos de 
reconocida solvencia o con los principios de la buena práctica.  
 
Las válvulas unidas a los recipientes y sus conexiones serán de acero o fundición 
nodular, salvo en caso de incompatibilidad del líquido almacenado con dichos 
materiales. Cuando las válvulas se instalen fuera del recipiente el material deberá 
tener una ductilidad y punto de fusión comparables al acero o fundición nodular a 
fin de poder resistir razonablemente las tensiones y temperaturas debidas a la 
exposición a un fuego.  
 
Podrán utilizarse materiales distintos del acero o fundición nodular cuando las 
válvulas estén dispuestas en el interior del recipiente.  
 
El uso de otros materiales se justificará en el proyecto.  
 
3. Uniones de tuberías.-Las uniones serán estancas al líquido. Se usarán uniones 
soldadas, embridadas, roscadas o cualquier otro tipo de conexión adecuado al 
servicio. Se soldarán todas las uniones de tuberías para líquidos de las clases A y B 
situadas en lugares ocultos o inaccesibles dentro de edificios o estructuras.   
4. Soportes.-Los sistemas de tuberías serán adecuadamente soportados y 
protegidos contra daño físico y excesivos esfuerzos debidos a vibración, 
dilatación, contracción o asentamiento.   
5. Protección contra la corrosión externa.-Los sistemas de tuberías para líquidos 
inflamables o combustibles enterrados o de superficie estarán pintados o 
protegidos, cuando estén sujetos a corrosión exterior.  
6. Válvulas.-Los sistemas de tuberías tendrán suficiente número de válvulas para 
operar el sistema adecuadamente y proteger el conjunto. Las válvulas críticas 
deberán tener indicación de posición.  
 
Las tuberías que descargan líquidos a los almacenamientos llevarán válvulas de 
retención como protección contra retorno, si la disposición de las tuberías lo hace 
posible.  
 
Artículo 12. Almacenamiento conjunto. 
 
1. En un mismo cubeto sólo podrán almacenarse líquidos de la misma clase o 
subclase para la que fue proyectado o de otra de riesgo inferior, procurando 
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agrupar aquellos que contengan productos de la misma clase.   
2. En el mismo cubeto no podrán situarse recipientes sometidos y no sometidos al 
Reglamento de Aparatos a Presión, con la excepción de los medios de protección 
contra incendios.  
3. No podrán estar en el mismo cubeto recipientes con productos que puedan 
producir reacciones peligrosas entre sí, o que sean incompatibles con los 
materiales de construcción de otros recipientes, tanto por sus características 
químicas como por sus condiciones físicas.   
4. Los peróxidos orgánicos líquidos (sustancias de la clase 5.2 del ADR), los 
productos corrosivos (sustancias de la clase 8 del ADR) y los bifenilos 
policlorados, no podrán almacenarse en un cubeto que contenga líquidos 
combustibles que no tengan, además, estas propiedades, a menos que se adopten las 
medidas necesarias para que, en caso de siniestro, no provoquen reacciones 
peligrosas.   
5. Los líquidos tóxicos se almacenarán preferentemente en cubeto diferente del de los 
inflamables y combustibles. En caso de almacenarse conjuntamente se deberán 
tomar las medidas de protección adecuadas que se justificarán en el proyecto.   
6. Los líquidos combustibles no se almacenarán conjuntamente con productos 
comburentes (sustancias de la clase 5.1 del ADR).  
 
Artículo 13. Instalación de recipientes enterrados. 
 
1. Situación.-Los recipientes enterrados se alojarán evitando el desmoronamiento de 
cimentaciones existentes. La situación con respecto a cimentaciones de edificios y 
soportes y otros recipientes será tal que las cargas de éstos no se trasmitan al 
recipiente. La distancia desde cualquier parte del recipiente a la pared más próxima 
de un sótano o foso, a los límites de propiedad o a otros tanques, no será inferior a 
un metro. Cuando estén situados en áreas que puedan inundarse se tomarán las 
precauciones indicadas en el artículo 16.  
 
Todos los recipientes enterrados se instalarán con sistema de detección y 
contención de fugas, tales como, cubeto estanco con tubo buzo o doble pared 
con detección de fugas.  
 
2. Enterramiento y cubrición.-Los recipientes enterrados se dispondrán en 
cimentaciones firmes y rodeados con un mínimo de 250 mm de materiales 
inertes, no corrosivos, tales como arena limpia y lavada o grava bien 
compactada. 
 
Los recipientes se cubrirán con un mínimo de 600 mm de tierra u otro material 
adecuado, o bien por 300 mm de tierra u otro material adecuado más una losa de 
hormigón armado de 100 mm de espesor. 
 
Cuando pueda existir tráfico de vehículos sobre los recipientes enterrados, se 
protegerán, como mínimo, mediante 900 mm de tierra u otro material adecuado, o 
bien con 450 mm de tierra apisonada y encima una losa de hormigón armado de 
150 mm de espesor o 200 mm de aglomerado asfáltico. La protección con 
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hormigón o aglomerado asfáltico se extenderá al menos 300 mm fuera de la 
periferia del recipiente en todas direcciones. 
 
3. Protección contra la corrosión.-Las paredes del recipiente y sus tuberías se 
protegerán contra la corrosión exterior mediante métodos adecuados, tales como 
uso de pinturas o recubrimientos, empleo de materiales resistentes a la corrosión, 
protección catódica.   
4. Venteos.-Los venteos de recipientes enterrados cumplirán lo establecido en los 
apartados 1 «Venteos normales» y 4 «Tuberías de venteo» del artículo 10.   
5. Conexiones.-Las conexiones diferentes a los venteos cumplirán lo establecido en el 
apartado 6 del artículo 9 con las excepciones siguientes:   
a. Las conexiones se realizarán por la parte superior del recipiente, salvo 
que se justifique otra cosa en el proyecto. Las líneas de llenado tendrán 
pendiente hacia el recipiente.   
b. Las aberturas para medida manual de nivel, si es diferente a la conexión de 
llenado, llevarán un tapón o cierre estanco al líquido, que sólo se abrirá en 
el momento de realizar la medida de nivel.  
 
Artículo 14. Instalación de recipientes dentro de edificios. 
 
El almacenamiento en recipientes fijos dentro de edificios o estructuras cerradas será 
permitido solamente si la instalación de recipientes de superficie o enterrados en el 
exterior no es práctica debido a exigencias locales o consideraciones tales como 
temperatura, alta viscosidad, pureza, estabilidad, higroscopicidad, sensibilidad a 
cambios de temperatura u otras, lo cual debe justificarse en el proyecto. 
 
Los recipientes fijos de almacenamiento dentro de edificios estarán situados en la planta 
baja o pisos superiores. En sótanos, entendiendo por tales los locales cuya planta se 
encuentre a nivel inferior en más de 60 cm con relación al suelo exterior en todas las 
paredes que conforman el local, sólo se podrán almacenar líquidos de las clases B, C y D 
en recipientes enterrados o líquidos de las clases C y D en recipientes de superficie. 
 
1. Características de los edificios.-El edificio estará construido de manera que el 
área de almacenamiento y las paredes colindantes con otras dependencias del 
edificio o edificios contiguos tengan una resistencia al fuego RF-90, como 
mínimo. Las paredes que limiten con áreas de proceso, zonas de riesgo o 
propiedades ajenas deberán tener una resistencia al fuego RF-120, como mínimo.  
Cuando una pared acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta será al 
menos igual a la mitad de la exigida en el párrafo anterior, en una franja cuya 
anchura sea igual a 1 m. No obstante si la pared se prolonga por encima del 
acabado de la cubierta 0,60 m o más, no es necesario que la cubierta cumpla la 
condición anterior. 
 
Todas las áreas citadas dispondrán obligatoriamente de dos accesos independientes, 
cuando el recorrido máximo real (sorteando cualquier obstáculo) a la salida más 
próxima, supere los 30 m. En ningún caso la disposición de los recipientes 
entorpecerá las salidas normales ni las de emergencia, ni serán obstáculo para el 
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acceso a equipos o áreas destinados a la seguridad. 
 
Los pasos a otras dependencias tendrán puertas cortafuegos automáticas, 
adecuadas a la clase de riesgo. 
 
Se dispondrá necesariamente de ventilación natural o forzada. En caso de 
líquidos de la clase A o la subclase B1 la ventilación será forzada con un 
mínimo de 0,3 metros cúbicos por minuto y metro cuadrado de superficie del 
recinto, y no menor de cuatro metros cúbicos por minuto. 
 
2. Recogida de derrames.-Los recipientes de superficie estarán en cubetos estancos 
y se cumplirán las condiciones aplicables indicadas en los artículos 20 y 21. Las 
paredes del edificio podrán ser parte del cubeto.   
3. Venteos.-Los venteos de recipientes de superficie situados dentro de edificios 
cumplirán con lo establecido en el artículo 10, excepto que para los venteos de 
emergencia no se permite el empleo de techo flotante, techo móvil o unión débil 
del techo.  
 
Todos los venteos terminarán fuera de los edificios, excepto para líquidos de la 
clase D, que podrán terminar en el interior de los mismos.  
 
4. Conexiones.-Las conexiones diferentes a los venteos cumplirán lo establecido 
en el apartado 6 del artículo 9 con la excepción siguiente:  
 
En recipientes de superficie que contengan líquidos de clase A y subclase B1, 
cualquiera que sea su capacidad, y líquidos de subclase B2 y clase C, con 
capacidad superior a 35 m
3
, se dispondrá en cada conexión por debajo del nivel 
del líquido un sistema de cierre automático accionado por calor, excepto en las 
conexiones que deban permanecer abiertas en casos de emergencia y en los 
almacenamientos en edificios de una planta con sistema de protección automática 
contraincendios. Este sistema de cierre automático puede ser instalado sobre la 
válvula de cierre de las conexiones que lo requieran.  
 
Artículo 15. Pruebas. 
 
1. Recipientes.-Todos los recipientes serán probados antes de su puesta en servicio y, 
en su caso, de acuerdo con las exigencias del Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión y la normativa 
posterior que lo modifica, y las especificaciones del código o norma de diseño 
elegido.   
 
Cuando la altura vertical de las tuberías de llenado o venteo es tal que al llenarse de 
líquido la presión manométrica en el fondo supere 0,7 bar, el recipiente y sus 
tuberías serán probadas hidráulicamente, como mínimo, a la presión estática a que 
puedan estar sometidas. 
 
En casos especiales en que la altura de los venteos sea excesivamente elevada 
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deberán probarse a una presión estática igual a la correspondiente al máximo 
nivel de líquido limitado por dispositivos adecuados. 
 
Además de las pruebas anteriores todos los recipientes y conexiones serán probados 
a estanquidad. Excepto para recipiente enterrados, esta estanquidad será realizada a 
la presión de operación con aire, gas inerte o agua, antes de poner el tanque en 
servicio. En tanques construidos «in situ» la prueba de estanquidad puede 
considerarse dentro de las señaladas en los dos primeros párrafos. Los tanques 
atmosféricos enterrados se probarán antes de cubrirse o ser puestos en servicio, con 
agua o aire a una presión manométrica superior a 0,2 bar y no superior a 0,35 bar. 
 
Antes de poner el recipiente en servicio se corregirán todas las fugas y 
deformaciones de manera aceptable para el código o normas de diseño. No se 
permite la corrección de fugas, en recipientes soldados, por retacado mecánico, 
excepto en poros de techo. 
 
Los recipientes que vayan a trabajar a presiones inferiores a las de diseño 
pueden ser probados teniendo en cuenta la presión desarrollada en caso de 
venteo total de emergencia. 
 
La temperatura y características del agua empleada para la prueba hidráulica 
será compatible con el material del recipiente e instalaciones. 
 
2. Tuberías, válvulas y accesorios.-Las tuberías, válvulas y accesorios se probarán 
antes de ser cubiertas, enterradas o puestas en servicio de acuerdo con los códigos 
de diseño.  
 
Artículo 16. Recipientes en áreas inundables. 
 
Las medidas señaladas a continuación son aplicables para la protección de recipientes de 
almacenamiento de líquidos que puedan flotar debido a la elevación del nivel de agua en la 
zona donde estén instalados. 
 
1. Conviene disponer de un suministro de agua adecuado para rellenar los 
recipientes parcialmente vacíos. 
 
En tanques verticales es conveniente, además, la instalación de unas guías para 
permitir la flotación del tanque y evitar desplazamientos horizontales. 
 
Los recipientes horizontales o verticales de pequeñas dimensiones, o los recipientes 
enterrados, se anclarán en cimentaciones de hormigón en masa o armado con el 
suficiente peso para resistir el empuje del recipiente vacío y completamente 
sumergido en agua o bien se asegurará por otros procedimientos. 
Conviene proteger las esferas y otros tipos de recipientes de forma equivalente a 
los tanques verticales o recipientes horizontales. 
 
2. Cuando no sea suficiente o fiable el suministro público de agua, se puede utilizar 
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una fuente independiente de agua.  
 
La capacidad de bombeo se diseñará de manera que la velocidad de llenado de 
todos los tanques sea equivalente a la velocidad prevista de elevación del agua 
exterior.  
 
3. Las guías para permitir la flotación del recipiente deberán ser de material no 
combustible y diseñado para resistir un esfuerzo horizontal en cualquier dirección 
equivalente, como mínimo, a 0,0125 bar, aplicado al área de la sección vertical del 
recipiente.  
 
Si se espera que la inundación produzca corriente de agua, el esfuerzo horizontal 
debe ser, como mínimo, de 0,025 bar sobre la misma área anterior.  
 
4. Es recomendable que las conexiones de tuberías por debajo del nivel de líquido 
lleven válvulas o cierres situados lo más cerca posible del tanque, empleándose 
materiales no frágiles.  
 
CAPÍTULO II. Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes 
 
Artículo 17. Distancia entre instalaciones en general. 
 
1. Las distancias mínimas entre las diversas instalaciones que componen un 
almacenamiento y de éstas a otros elementos exteriores no podrán ser inferiores a 
los valores obtenidos por la aplicación del siguiente procedimiento:   
a. En el cuadro II.1, obtener la distancia entre las dos instalaciones a 
considerar.   
b. En el cuadro II.2, obtener el posible coeficiente de reducción en base a la 
capacidad global de almacenaje y aplicarlo a la distancia obtenida en 
17.1.a).   
c. En el cuadro II.3, obtener el posible coeficiente multiplicador, si procede, y 
aplicarlo a la distancia resultante en 1 7.1.b).   
d. Aplicar los criterios del cuadro 11.4 a la distancia resultante en 1 7.1.c).   
e. Las distancias así obtenidas no podrán ser inferiores a 2 m, excepto las 
distancias entre instalaciones que puedan contener líquidos de clase B 
(recipientes, cargaderos y balsas separadoras) y los conceptos 6, 10 y 11 
del cuadro II.1, que no podrán ser inferiores a:  
 
Subclase B1 = 12 m. 
Subclase B2 = 8 m.  
 
2. Cuando en alguna instrucción técnica complementaria del Reglamento de 
Almacenamiento de productos químicos se establezcan distancias a/o desde 
puntos concretos, las distancias entre ellas establecidas tendrán prioridad a los 
valores obtenidos siguiendo este procedimiento, siempre que aquéllas sean 
superiores a éstas. 
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3. Si existen antorchas, éstas se situarán a una distancia mínima de 60 m de cualquier 
instalación, excepto del concepto 11 del cuadro II.1, al que distará un mínimo de 
100 m. Su distancia a los conceptos 1 y 6 del mencionado cuadro no es objeto de 
este Reglamento.   
4. A los efectos de medición de estas distancias se consideran los límites de las 
áreas de las instalaciones que se definen en el artículo 5.   
5. Se consideran instalaciones independientes, a efectos de la capacidad global del 
almacenamiento, aquellas en que sus recipientes disten entre sí más de la distancia 
resultante de aplicar al concepto 6 del cuadro II-1 los coeficientes correspondientes 
de los cuadros II-2 y II-3 a cada una de las instalaciones consideradas.   
6. La variación de la capacidad global de almacenamiento, como consecuencia de 
nuevas ampliaciones obliga a la modificación de distancias en las instalaciones 
existentes, salvo que el interesado justifique que no se origina un riesgo adicional 
grave, mediante certificación extendida por un organismo de control autorizado 
para la aplicación del Reglamento de almacenamiento de productos químicos.  
 
CUADRO II. 1 
 
Distancia en metros (11) entre instalaciones fijas de superficie en 







  (3)  (2)                   
2  20                     
                       
                      
    (4)  (6)                 
3.1  60  30                   
                       
                     
    (4)  (6)  (6)               
3.2  30  15                   
                       
                    
    (4)  (6)  (6)  (6)             
3.3  30  15                   
                       
                   
    (4)  (6)  (6)  (6)  (6)           
3.4  10  10                   
                       
                  
    (5)  (7)  (7)  (7)  (7)  (2)         
4.1  60  30 30  30  30  30           
                       
                 
    (5)  (7)  (7)  (7)  (7)  (12)  (2)       
4.2  30  20  30  20  15  15  30         
                       
                
    (5)  (7)  (7)  (7)  (7)  (2)  (2)  (2)     
4.3  20  15  25  20  15  10           
                       
              
5  30  (5)  30  20  15  10  30  20  15  (1)  
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     15                   
                        
                     
   (1)                   (1) 
 6    30  60  30  20  20  60  20  15  30   
                        
                     
   (1)                   (8) 
 7    20  60  30  20  15  40  20  15  20   
                        
                      
   (1)                    
 8    20  60  30  25  10  30  30  25  20  20 
                        
                    
   (1)                 (9)  (8) 
 9    15  30  20  15  10  30  20  15  20   
                        
                   
   (1)             (10)  (10)    (8) 
 10    20  60  30  25  10  60  40  20  20   
                        
                     
   (1)                   (8) 
 11    30  100  60  40  20  100  60  30  40   
                        
            
   1  2  3,1  3,2  3,3  3,4  4,1  4,2  4,3  5  6 
                        
                        
 
(1) No es objeto de este Reglamento   
(2) Sin requerimiento especial de distancias.   
(3) Pertenecientes al parque de almacenamiento  
 
(4) Salvo las bombas para transferencia de productos susceptibles de ser almacenados 
en el mismo cubeto, en cuyo caso es suficiente que estén situados fuera del cubeto. 
(En casos especiales, por ejemplo, por reducción del riesgo, y para clase D, las 
bombas podrían situarse dentro del cubeto.)  
 
(5) Salvo las bombas de transferencia propias de esta instalación.   
(6) Aplicar el artículo 18  
 
(7) Salvo los recipientes auxiliares de alimentación o recepción directa del cargadero 
con capacidad inferior a 25 m
3
 que pueden estar a distancias no inferiores a: Clase A 
= 1 5 m, clase B = 10 m y clases C y D = 2 m.   
(8) Ver Reglamento de Aparatos a Presión.  
 
(9) Si el vallado es de obra de fábrica u hormigón y de altura no inferior a 1,5 m esta 
distancia no necesita ser superior a 10 m.   
(10) Respecto a la vía del ferrocarril de la que se derive un apartadero para carga o 
descarga de vagones cisterna, esta distancia puede reducirse a 15 m con un vallado de 
muro macizo situado a 12 m del cargadero y altura tal que proteja la instalación.  
 
(11) Las distancias entre tanques de almacenamiento y otras instalaciones se considerarán 
individualmente en función de la clase del producto almacenado en cada tanque y no de 
la clasificación global del cubeto. 
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(12) Solamente se requerirá esta distancia cuando se opere simultáneamente en ambos 
cargaderos con emisión de vapores en alguno de ellos.  
 
 
1. Unidades de proceso.   
2. Estaciones de bombeo y compresores.  
 
3.1 Recipientes de almacenamiento. Clase A (Paredes del tanque).   
3.2 Recipientes de almacenamiento. Clase B (Paredes del tanque).   
3.3 Recipientes de almacenamiento. Clase C (Paredes del tanque).   
3.4 Recipientes de almacenamiento. Clase D (Paredes del tanque).   
4.1 Cargaderos. Clase A.   
4.2 Cargaderos. Clase B.   
4.3 Cargaderos. Clases C y D.   
5. Balsas separadoras.   
6. Zonas de fuego abierto.  
 
7. Edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, almacenes y otros 
edificios independientes.   
8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios.   
9. Vallado de la planta.  
 
10. Límites de propiedades exteriores en las que pueda edificarse y vías de 
comunicación públicas.   
11. Locales y establecimientos exteriores de pública concurrencia.  
 
 
7. CUADRO II-2 
8. Coeficientes de reducción por capacidad 
 
      
 Capacidad global  
Coeficiente para reducción 
 
 






    
 
      
 Q ≥ 50.000  1  
 
      
 50.000 > Q ≥ 20.000  0,95  
 
      
 20.000 > Q ≥ 10.000  0,90  
 
      
 10.000 > Q ≥ 7.500  0,85  
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7.500> Q ≥ 5.000  0,80  
     
    
5.000> Q ≥ 2.500  0,75  
     
2.500> Q ≥ 1.000  0,70  
    
1.000 > Q ≥ 500  0,65  
     
500> Q ≥ 250  0,60  
     
250> Q ≥ 100  0,50  
     
100> Q ≥ 50  0,40  
     
50> Q ≥ 5  0,30  
      
  5>Q  0,20  
      
      
 
Nota 1: No se computará a efectos de capacidad global de la instalación la 
que pueda existir en recipientes móviles ni en recipientes enterrados. 
 
Nota 2: La capacidad computable es la máxima real y no la 
geométrica. 
 
9. CUADRO II-3 
10. Coeficientes multiplicadores 
 
        
     Clases de  
 
 Características de los productos  Coeficiente  líquidos a los  
 
 y/o de los almacenamientos    que es  
 
     aplicable  
 
        
       
 Líquidos inestables  2,0  A, B, C y D  
 
        
        
 Almacenamiento con venteos de      
 
 emergencia que permitan el  
1,5 
 
B, C y D 
 
 
 desarrollo de presiones superiores a           
 
 0,15 bar      
 
       
 
         
Nota 1: Después de la aplicación de estos coeficientes de aplicación simultánea 
cuando proceda, las distancias obtenidas no necesitan ser superiores a 150 
metros para líquidos de la clase A, 100 m para líquidos de la clase B y 75 metros 
para los de las clases C y D. 
 
Nota 2: Para líquidos inestables de clases A, B y C, la distancia desde tanques o 
estaciones de carga/descarga a los conceptos 6, 7, 8, 10 y 11 del cuadro II-1 no 
será inferior a 45 metros, después de la aplicación de los coeficientes de este 
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cuadro II-3. 
11. CUADRO II-4 
 
12. Reducciones de las distancias entre instalaciones fijas de superficie por 
protecciones adicionales a las obligatorias señaladas en el capítulo IV  
 
        
 Medidas o sistemas de protección adoptados  Coeficiente  
 
     
de reducción 
  
 6ivel  Cantidad         
 
        
      
0  ---  No hay reducción.  
 
       
      
1  Una.  0,75  
 
       
      
1  Dos o más.  0,50  
 
       
      
2  Una.  0,50  
 
       
      
2  Dos o más.  0,40  
 
       
 
         
 Nota: Solamente se puede aplicar una (y por una sola vez) de 
entre las reducciones que figuran en el cuadro II-4. 
 
13.  
14. Las distancias mínimas entre las instalaciones fijas de superficie para productos de las 
clases B, C o D pueden reducirse mediante la adopción de medidas y sistemas 
adicionales de protección contra incendios. Las distancias susceptibles de reducción 
son las correspondientes al elemento de la instalación dotado de protección adicional 
respecto a otros que tengan o no protección adicional.   
15. A efecto de reducciones se definen los niveles de protección siguientes:  
a. Nivel 0. Protecciones obligatorias según el capítulo IV.   
b. Nivel 1. Pueden 
ser:  
 
1. Muros RF-120 situados entre las instalaciones o revestimiento 
ignífugo de los recipientes RF-90.   
2. Sistemas fijos de agua pulverizada, aplicada mediante boquillas 
conectadas permanentemente a la red de incendios, con accionamiento 
situado en lugar protegido y accesible durante el incendio.   
3. Sistemas fijos de espuma para la inundación o cubrición del elemento 
de instalación considerado, con accionamiento situado en lugar 
protegido y accesible durante el incendio.   
4. Otros sistemas fijos de extinción de incendios de accionamiento manual 
(por ejemplo: Polvo seco, CO2) especialmente adecuados al riesgo 
protegido.   
5. Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal 
especialmente adiestrado en la protección contra incendios mediante 
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formación adecuada, periódica y demostrable) incluyendo los medios 
adecuados, que deben determinarse específicamente, y un plan de 
autoprotección, así como una coordinación adecuada con un servicio 
de bomberos.  
 
Es equivalente a lo anterior la localización de la planta en una zona 
dedicada específicamente a este tipo de instalaciones (tales como áreas 
de inflamables y similares) y con una distancia mínima a zonas 
habitadas urbanas de 1.000 metros. Dicha zona deberá contar con 
buenos accesos por carretera, con un servicio de bomberos a menos de 
10 kilómetros y con un sistema de aviso adecuado. 
 
6. Sistemas de agua de DCI (red, reserva y medios de bombeo) con capacidad 
de reserva y caudales 1,5 veces los de diseño obligado.   
7. Tener red de DCI conforme al apartado 2 del artículo 25 de esta ITC las 
instalaciones que no estén obligadas.  
 
Dicha red deberá ser capaz de aportar como mínimo un caudal de 24 
m
3
/h de agua durante una hora.  
 
8. Tener medios para verter, de forma rápida y eficaz, espuma en el área 
de almacenamiento considerada, las instalaciones que no están 
obligadas a ello.  
 
Se dispondrá de una capacidad de aplicación mínima de 1 1,4 m
3
/h 
durante, al menos, 30 minutos.  
 
9. Disponer de hidrantes en número suficiente para que cada punto de la 
zona de riesgo esté cubierto por dos hidrantes, que además estén 
ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de 
siniestro que pueda afectar a uno de ellos.   
10. Detectores automáticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas (de 
forma directa o mediante la concentración) en la zona circundante a la 
instalación.  
11. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma 
razonable y justificada, en los proyectos.  
 
c. Nivel 2.  
Pueden ser:  
1. Sistemas fijos de inertización permanente mediante atmósfera de gas 
inerte en el interior de los recipientes de almacenamiento.   
2. Los sistemas mencionados en los puntos 8.b)2), 8.b)3) y 8.b)4) de este 
artículo, pero dotados de detección y accionamiento automáticos.   
3. Las instalaciones que no estén obligadas, tener red D.C.I. con bomba de 
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presurización automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para 
un mínimo de 2 horas y media con caudal mínimo de 60 m
3
/h y 
presiones mínimas indicadas en el artículo 25.   
4. Doble reserva y doble capacidad de aplicación de espuma del que 
resulte por cálculo en la ITC.  
5. Para productos de la subclase B1, techo flotante en el tanque de 
almacenamiento y sistema fijo de espuma, de accionamiento manual.   
6. Monitores fijos con garantía de operación durante el incendio que 
protejan las áreas circundantes a la instalación considerada, supuesto 
que se disponga del caudal de agua requerida para la alimentación de los 
mismos.  
 
Artículo 18. Distancia entre recipientes. 
 
1. No está permitido situar un recipiente encima de otro.   
2. La distancia entre las paredes de los recipientes será la mayor obtenida del 
cuadro II-5 con la reducción aplicable del cuadro II-6. En ningún caso estas 




Distancia entre paredes de recipientes 
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Nota 1. D será igual al diámetro del recipiente, salvo que su generatriz sea superior a 1,75 veces el diámetro, 
en cuyo caso se tomará como D la semisuma de generatriz y diámetro. 
El valor de D a considerar será el que, una vez aplicadas las distancias del cuadro II-5, de 
lugar a la distancia mayor. 
 
Nota 2. Cuando la capacidad total de almacenamiento sea inferior a 100 m
3
 se considerarán las 
distancias fijadas en el Capítulo VIII <<Características específicas para almacenamiento de 
productos de la clase A>>, en los demás casos se aplicará el presente cuadro. 
 
Nota 3. Si el almacenamiento de estos productos se efectúa a temperaturas superiores a su punto de 
inflamación, las distancias entre los recipientes se mantendrán de acuerdo con lo 
preceptuado para los productos de la clase B. 
 
Nota 4. Si el almacenamiento de estos productos coexiste con el de las clases B ó C, dentro de un 
mismo cubeto, la distancia mínima será de 0,3 D (mínimo: 1,5 metros). 
 
Nota 5. El límite de distancia mínima podrá reducirse a un metro para productos de las clases B, C 




Nota 6. Si los recipientes son cilíndricos horizontales y dispuestos paralelamente (batería) la distancia 
mínima de separación entre las generatrices de los mismos se basará en el diámetro 
exclusivamente. 
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Reducciones de las distancias entre recipientes por protecciones adicionales a las 
obligatorias en el capítulo IV 
 
         
 Medidas o sistemas de protección adoptados  Coeficiente  
 
     
 de reducción 
  







      
 
         
       
0   ---  No hay reducción  
 
        
       
1   Una  0,90  
 
        
       
1   Dos o más  0,80  
 
        
       
2   Una  0,80  
 
        
       
2   Dos  0,70  
 
        
       
2   Más de dos  0,65  
 
        
 
          
Nota: Solamente se puede aplicar una, y por una sola vez, de entre 
las reducciones que figuran en el cuadro II-6 
 
3. Las distancias mínimas entre recipientes para productos 
de las clases B, C y D pueden reducirse mediante la 
adopción de medidas y sistemas adicionales de 
protección contra incendios.   
4. Las distancias susceptibles de reducción son las 
correspondientes al recipiente con protección adicional 
con respecto a otro que tenga o no protección adicional.   
5. A efectos de reducción se definen los niveles de 
protección siguientes:  
a. Nivel 0. Protecciones obligatorias según el capítulo IV.  
b. Nivel 1. Pueden ser:   
1. Muros RF-120 situados entre los recipientes o 
revestimiento ignífugo del recipiente RF-90.   
2. Sistemas fijos de agua pulverizada, aplicada sobre los 
recipientes mediante boquillas conectadas 
permanentemente a la red de incendios, con 
accionamiento situado en lugar protegido y accesible 
durante el incendio.   
3. Sistemas fijos de espuma para la inundación del 
recipiente, con accionamiento situado en lugar 
protegido y accesible durante el incendio.   
4. Brigada de lucha contra incendios propia (formada por 
personal especialmente adiestrado en la protección 
contra incendios mediante la formación adecuada, 
periódica y demostrable), incluyendo los medios 
adecuados, que deben determinarse específicamente, y 
un plan de autoprotección, así como una coordinación 
adecuada con un servicio de bomberos.  
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Es equivalente a la anterior la localización de la planta en 
una zona dedicada específicamente a este tipo de 
instalaciones (tales como áreas de inflamables o 
similares), y con una distancia mínima a zonas 
habitadas urbanas de 1.000 metros. Dicha zona deberá 
contar con buenos accesos por carretera, con servicio 
de bomberos a menos de 10 km y con un sistema de 
aviso adecuado.  
 
5. Sistemas de agua de DCI con capacidad de reserva y 
caudales 1,5 veces, como mínimo, los de diseño 
obligado.   
6. Tener red de DCI de acuerdo con el artículo 25.2 y con 
el cuadro IV-1 durante una hora las instalaciones que 
no estén obligadas a ello.   
7. Tener medios para verter, de forma rápida y eficaz, 
espuma en el cubeto las instalaciones que no estén 
obligadas a ello.  
 
Se dispondrá de una capacidad de aplicación mínima de 
11,4 m
3
/h durante, al menos, treinta minutos.  
 
8. Disponer de hidrantes en número suficiente para que 
cada punto de la zona de riesgo esté cubierto por dos 
hidrantes, que además estén ubicados 
convenientemente para actuar de forma alternativa en 
caso de siniestro que pueda afectar a uno de ellos.   
9. Detectores automáticos fijos, con alarma, de mezclas 
explosivas (de forma directa o mediante la 
concentración) en la zona circundante a los tanques.   
10. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, 
de forma razonada y justificada, en los proyectos.   
c. Nivel 2. Pueden ser:   
1. Sistemas fijos de inertización permanente mediante 
atmósfera de gas inerte en el interior de los recipientes.   
2. Los sistemas mencionados en los puntos 5.b).2) y 
5.b).3) de este artículo, pero dotados de detección y 
accionamiento automáticos. 
3. Brigada propia y permanente de bomberos, dedicada 
exclusivamente a esta función.   
4. Para productos de la subclase B1, techo flotante en el tanque de 
almacenamiento y sistema fijo de espuma de accionamiento 
manual, accionable desde lugar protegido y accesible durante el 
incendio.   
5. Las instalaciones que no estén obligadas, tener red DCI con 
bomba de presurización automática, abastecimiento exclusivo 
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para este fin y para un mínimo de una hora y media con caudal 
mínimo de 60 m
3
/h y presión mínima indicada en el apartado 2 
del artículo 25.   
6. Doble reserva, doble caudal y doble sistema para inyección de 
espuma en los recipientes subclase B1, del que resulte por 
cálculos según la ITC.   
7. Doble reserva y doble caudal de vertido de espuma al cubeto del 
que resulte por cálculos según la ITC. No es aplicable a cubetos 
que contengan solamente productos de la clase A.  
 
 
CAPÍTULO III. Obra civil 
 
Artículo 19. Cimentaciones. 
 
1. Consideraciones para su diseño.-El diseño de las cimentaciones para recipientes 
y equipos incluidos en áreas de almacenamiento deberá ajustarse a la normativa 
vigente para este tipo de instalación.  
 
La diversidad de condiciones existentes en los distintos suelos, climas y ambientes 
hace que la determinación de la carga y asentamiento admisibles deba realizarse 
particularmente en cada instalación. En cualquier caso, el interesado debe 
especificar la metodología empleada en el cálculo de las cimentaciones.  
 
En lo posible se evitará la construcción de cimentaciones de tanques en 
condiciones como las indicadas a continuación que, de ser inevitables, deben 
merecer consideración especial:  
 
Lugares en los que una parte de la cimentación quede sobre roca o terreno 
natural y otra parte sobre relleno o con profundidades variables de relleno, o 
donde haya sido precisa una pre consolidación del terreno.  
 
Lugares pantanosos o con material compresible en el subsuelo.  
 
Lugares de dudosa estabilidad del suelo, como consecuencia de la proximidad de 
cursos de agua, excavaciones profundas o grandes cargas, o en fuerte pendiente.  
 
Lugares en que los tanques queden expuestos a posibles inundaciones que 
originarían su flotación, desplazamiento o socavado.  
 
2. Cimentaciones típicas de los tanques.-En el caso de tanques con fondo plano, la 
superficie sobre la que descanse el fondo del tanque deberá quedar a 30 
centímetros, como mínimo, por encima del suelo y deberá ser impermeable al 
producto a contener, de forma que las posibles fugas por el fondo salgan al 
exterior. 
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En el almacenamiento de líquidos criogénicos deben adoptarse precauciones 
especiales para evitar la congelación y subsiguiente variación del volumen del 
subsuelo. 
 
3. Influencia de la prueba hidráulica.-Al realizar la primera prueba hidráulica se deben 
tomar precauciones especiales por si fallara la cimentación. El primer tanque que se 
pruebe en un determinado emplazamiento se controlará especialmente y se registrarán 
los asentamientos en función de las cargas.  
 
Un procedimiento consiste en marcar en la periferia de los tanques cuatro puntos 
simétricos (ocho si el tanque tiene más de 25 metros de diámetro), que se usarán como 
referencia de niveles.  
 
Cuando el terreno sea adecuado, se puede llenar el tanque hasta la mitad 
rápidamente; se comprobarán entonces los niveles y, si no se han producido 
asentamientos diferenciales, se puede llenar el tanque hasta las tres cuartas partes de 
su capacidad, repitiendo entonces la lectura. Si el tanque sigue nivelado se termina 
el llenado, repitiendo las lecturas. Se deja el tanque lleno durante cuarenta y ocho 
horas y, si los niveles se mantienen ya constantes, se puede vaciar el tanque, 
teniendo la precaución de abrir una entrada de aire suficiente para evitar la 
deformación del mismo por vacío. Si se han instalado tanques similares en terreno 
semejante, en las pruebas de aquéllos se pueden omitir las paradas en la mitad y tres 
cuartos del llenado.  
 
En terrenos blandos, en los que se prevén asentamientos de más de 300 milímetros, 
conviene llenar lentamente. Se añadirá el agua de forma que suba cada día 0,6 
metros, hasta una altura de 3 metros. Seguidamente se detiene el llenado y se 
registran en días sucesivos los niveles de referencia, que se anotan en una escala en 
función del tiempo, para establecer la curva de asentamiento.  
 
Cuando el asentamiento diario comience a disminuir, se añade agua al tanque con 
incrementos de alturas cada vez menores.  
 
Cuando la carga de agua esté próxima a la capacidad del tanque, se añade el agua a la 
hora de la salida del sol, en pequeña cantidad, a fin de hacer lecturas durante el día y 
descargando el tanque si se observan asentamientos indebidos. En suelos blandos 
estas pruebas se deben hacer a lo largo de amplios períodos de tiempo, de acuerdo 
con la buena práctica.  
 
Los datos sobre resistencia al esfuerzo cortante del suelo y sobre espesor de los 
estratos permiten establecer alturas seguras para el llenado inicial.  
 
Para realizar dicho procedimiento de prueba se debe disponer de un sistema 
adecuado para llenado y vaciado.  
 
Se debe evitar la descarga junto a la propia cimentación, para no dar lugar a la 
erosión y el reblandecimiento del terreno circundante. 
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Artículo 20. Cubetos de retención. 
 
1. Reglas generales.-Los recipientes de superficie para almacenamientos de líquidos 
inflamables y combustibles deberán disponer de un cubeto de retención.  
 
En todos los cubetos los recipientes no deben estar dispuestos en más de dos 
filas. Es preciso que cada fila de recipientes tenga adyacente una calle o vía de 
acceso que permita la intervención de la brigada de lucha contra incendios.  
 
La distancia en proyección horizontal entre la pared del recipiente y el borde 
interior inferior del cubeto será, como mínimo, de 1 metro. Para productos de la 
clase D, esta distancia puede reducirse dejando una anchura mínima útil de paso de 
0,8 metros.  
 
El fondo del cubeto tendrá una pendiente de forma que todo el producto derramado 
escurra rápidamente hacia una zona del cubeto lo más alejada posible de la 
proyección de los recipientes, de las tuberías y de los órganos de mando de la red 
de incendios.  
 
2. Recipiente de doble pared.-Cuando un recipiente tenga doble pared, ésta podrá 
ser considerada como cubeto si se cumplen las siguientes condiciones:  
a. Misma presión de diseño y material adecuado para el producto.  
b. Sistema de detección de fugas con alarma.   
c. Tubuladuras del recipiente interior sólo en ¡aparte superior y con 
dispositivo automático de cierre.   
d. Losa con bordillo, de 10 cm de altura mínima, para recogida de derrames de 
las tuberías, con pendiente hacia la red de drenajes.   
3. Capacidad del cubeto.-Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su 
capacidad se establece considerando que tal recipiente no existe, es decir, será el 
volumen de líquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo el del 
recipiente hasta el nivel de líquido en el cubeto.  
 
Cuando un cubeto contenga dos o más recipientes, su capacidad se establece:  
 
a. Referido al recipiente mayor, considerando que no existe éste, pero sí los 
demás, es decir, descontando del volumen total del cubeto vacío el volumen 
de la parte de cada recipiente que quedaría sumergido bajo el nivel del 
líquido, excepto el del mayor.   
b. Referido a la capacidad global de los recipientes: el volumen total del 
cubeto, considerando que no existe ningún recipiente en su interior.  
4. Prescripciones particulares.   
a. Líquidos de subclase A1 en recipientes atmosféricos o a baja presión.-
Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su capacidad será igual al 
100 por 100 de la capacidad del mismo.  
 
Cuando un cubeto contenga varios recipientes, su capacidad debe ser 
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igual al mayor de los valores siguientes:   
1. 100 por 100 de la capacidad calculado según el apartado 3.a) de este artículo.   
2. 10 por 100 de la capacidad calculada según el apartado 3.b) de este artículo.  
 
Cada recipiente debe estar separado de los próximos por un terraplén o murete. Esta 
separación debe disponerse de manera que las capacidades de los compartimentos 
sean proporcionales alas de los recipientes contenidos. 
 
b. Líquidos de la subclase A2 y recipientes a presión de la subclase A1.-Los recipientes 
deberán disponer de un cubeto a distancia con la menor superficie libre posible.  
 
Los recipientes estarán en un área rodeada de muretes. El fondo de ésta deberá ser 
compacto y tener una pendiente tal que todo producto líquido derramado discurra 
rápidamente hacia el cubeto a distancia, sin pasar por debajo de otros recipientes, 
tuberías y elementos de mando de la red de incendios. El cubeto a distancia deberá 
tener, al menos, una capacidad igual al 20 por 100 de la capacidad global de los 
recipientes en él contenidos (o el porcentaje que se calcule en el proyecto que no se 
evaporará instantáneamente en caso de colapso del recipiente mayor).  
 
La altura máxima de los muretes de los cubetos será de 1 metro y la mínima de 0,50 
metros, si son de tierra, y de 0,30 metros si son de obra de fábrica.  
 
Cuando los recipientes de almacenamiento se encuentran situados en terrenos 
elevados o pendientes, que favorezcan la salida de los productos, se deberán construir 
muretes de altura adecuada que protejan las zonas bajas de dichos terrenos o edificios, 
caminos, carreteras, vías de ferrocarril y otros servicios de uso público.  
 
c. Líquidos de las clases B, C o éstos junto con D. Cuando un cubeto contenga un solo 
recipiente, su capacidad será igual al 100 por 100 de la capacidad del mismo.  
 
Cuando varios recipientes se agrupan en un mismo cubeto, la capacidad de éste será, 
al menos, igual al mayor de los dos valores siguientes:  
 
1. 100 por 100 de la capacidad calculada según el apartado 3.a) de este artículo.   
2. 10 por 100 de la capacidad calculada según el apartado 3.b) de este artículo.  
 
Para evitar la extensión de pequeños derrames, los cubetos que contengan varios 
recipientes de líquidos estables deberán estar subdivididos por canales de drenaje o, en su 
defecto, por diques interiores de 0,15 metros de altura, de manera que cada subdivisión no 
contenga más de un solo recipiente de capacidad igual o superior a 2.000 metros cúbicos 
o un número de recipientes de capacidad global no superior a 3.000 metros cúbicos. 
 
Cuando los líquidos almacenados sean inestables, la subdivisión será por cada 
recipiente, excepto cuando están protegidos por un sistema fijo de 
pulverización de agua, en cuyo caso no es necesario este requisito. 
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d. Líquidos de la clase D.-La capacidad del cubeto será, al menos, igual al 
mayor de los dos valores siguiente:   
e. 1. 100 por 000 de la capacidad calculada según el apartado 3.a) de este 
artículo.   
f. 2. 10 por 100 de la capacidad calculada según el apartado 3.b) de este 
artículo.   
5. Cubetos sobre terrenos pendientes.-Cuando el terreno sobre el cual se construyen 
los cubetos está en pendiente, las reglas relativas a las alturas mínimas de los muros o 
diques no son aplicables a las partes del cubeto situadas del lado más elevado del 
terreno.  
 
Cuando la pendiente obligue a prever en la parte más baja del terreno diques cuya 
altura pueda constituir un obstáculo en caso de accidente, los accesos se situarán en 
el lado en que la altura de los diques sea menor.  
 
Las restantes reglas generales se aplican igualmente a los cubetos con pendiente.  
 
6. Cubetos a distancia.-Presentan la ventaja de que los derrames se llevan a una zona 
que presenta menos riesgos. Deberán cumplir las condiciones siguientes:   
a. La disposición y la pendiente del suelo alrededor del tanque deben ser tales 
que, en caso de fuga, los productos discurran únicamente hacia el cubeto de 
recogida de derrames.   
b. El trayecto recorrido por los derrames accidentales entre los recipientes y el 
cubeto de retención no debe atravesar zonas donde puedan existir fuegos no 
protegidos ni cortar vías principales de acceso a los mismos.   
c. En caso de un posible incendio del líquido derramado, las llamas no deben 
incidir directamente sobre las paredes de los recipientes.   
d. Para los líquidos de la subclase A1, en recipientes atmosféricos o a baja presión, 
y los de las clases B, C y D, la capacidad mínima del cubeto debe ser igual al 100 
por 100 de la capacidad del recipiente mayor.   
e. A los cubetos que no contengan recipientes les son de aplicación las reglas 
generales específicas de este artículo, excepto en lo relativo a los diques 
interiores que aquí no son necesarios.   
7. Construcción y disposición de los cubetos:   
a. Las paredes de los cubetos deberán ser de materiales no combustibles, 
estancas y resistir la altura total del líquido a cubeto lleno.  
 
Las paredes de tierra de 1 metro o más de altura tendrán en su coronación un 
ancho mínimo de 0,6 metros. La pendiente de una pared de tierra será 
coincidente con el ángulo de reposo del material con el cual esté construido.  
Los cubetos deben permanecer estancos incluso durante un incendio, 
admitiéndose un tratamiento especial del suelo, si es preciso. 
 
En todos los casos deben existir accesos normales y de emergencia con un 
mínimo de dos y un número tal que no haya que recorrer una distancia 
superior a 50 metros hasta alcanzar el acceso desde cualquier punto del 
interior del cubeto. 
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b. Las paredes del cubeto deben tener una altura máxima de 1,8 metros, con 
respecto al nivel interior, para lograr una buena ventilación. Esta altura 
podrá sobrepasarse de forma excepcional y no recomendable en los 
siguientes casos:   
 1.  Hasta 3 metros, cuando existan accesos normales y de 
emergencia al recipiente, válvulas y otros accesorios, así como 
caminos seguros de salida desde el interior del cubeto.   
 2.  De forma opcional podrán considerarse alturas superiores 
a 3 metros cuando haya elementos para alcanzar el techo del 
recipiente y/o accionar las válvulas y otros accesorios, que 
permitan que las personas no tengan que acceder al interior del 
cubeto para las maniobras normales ni de emergencia. Estos 
elementos pueden ser pasos elevados, válvulas maniobradas a 
distancia o similares.   
c. La altura de las paredes (referida al nivel de las vías de acceso al cubeto en 
el exterior) no deberá sobrepasar los 3 metros en la mitad de la periferia 
del cubeto. Si las vías de acceso fueran contiguas en menos de la mitad de 
la periferia del cubeto, la exigencia anterior se referirá a la totalidad de la 
parte del cubeto contigua a dichas vías.   
d. Como mínimo, la cuarta parte de la periferia del cubeto debe ser accesible 
por dos vías diferentes. Estas vías deberán tener una anchura de 2,5 metros 
y una altura libre de 4 metros, como mínimo, para permitir el acceso de 
vehículos de lucha contra incendios. Cuando el almacenamiento tenga 
lugar dentro de edificios, la anterior condición se entenderá aplicable, al 
menos, a una de las fachadas del recinto que contenga el cubeto, debiendo 
ésta disponer, además, de accesos desde el exterior para el personal de los 
servicios de emergencia.   
e. Los drenajes de aguas limpias, líquidos y aguas contaminadas se 
construirán de acuerdo con las disposiciones y características indicadas en 
el artículo 21 «Redes de drenaje».  
 
La pendiente del fondo del cubeto desde el tanque hasta el sumidero de 
drenaje será, como mínimo, del 1 por 100 hasta el sumidero o, al menos, 
en una zona de 15 metros desde la pared del tanque.  
 
f. Se prohíbe, en el interior de los cubetos, el empleo permanente de 
mangueras flexibles. Su utilización se limitará a operaciones de corta 
duración.   
g. Las tuberías no deben atravesar más cubeto que el del recipiente o 
recipientes a los cuales estén conectadas.  
El paso de las tuberías a través de las paredes de los cubetos deberá hacerse 
deforma que su estanquidad e integridad quede asegurada mediante 
dispositivos resistentes al fuego. Se tendrán en cuenta los esfuerzos posibles 
por asentamiento del terreno o por efectos térmicos en caso de fuego. 
 
8. Canales de evacuación.-Los canales de evacuación tendrán una sección útil 
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mínima de 400 centímetros cuadrados con una pendiente, también mínima, del 1 
por 100 en dirección alas paredes del cubeto.  
 
Artículo 21. Redes de drenaje. 
 
Las redes de drenaje se diseñarán para proporcionar una adecuada evacuación de los 
fluidos residuales, agua de lluvia, de proceso, de servicios contra incendios y otros 
similares. Los materiales de las conducciones y accesorios serán adecuados para resistir el 
posible ataque químico de los productos que deben transportar. 
 
1. Fundamentalmente, existirán dos colectores generales: uno para aguas limpias y 
otro para aguas contaminadas, o susceptibles de serlo, que deben ser depuradas 
para que antes de su vertido cumplan las exigencias especificadas en el capítulo 
VII «Tratamiento de efluentes», de esta ITC. No podrán verterse en la red de 
drenaje mezclas susceptibles de reaccionar violentamente entre sí o con el agua, 
polimerizar, solidificar u otras acciones que puedan destruir o taponar la red de 
drenaje.  
 
En los casos en que, por la poca importancia de la instalación, no exista más que el 
colector de aguas limpias, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que 
afluyan al mismo aguas sucias.  
 
La zona susceptible de contaminar estará contenida en el cubeto, cuyo drenaje 
cumplirá lo que se fija en el apartado 7 de este artículo, con la excepción de que, al 
carecer de colector de aguas contaminadas, si el resultado del análisis lo exige, se 
evacuarán los líquidos, incluso el agua de limpieza, por bombeo o gravedad desde 
el sumidero hasta un recipiente o cisterna, para ser depurado posteriormente. El 
agua de lluvia, previo análisis de comprobación, puede evacuarse directamente al 
colector de aguas limpias.  
 
2. El tamaño mínimo de los colectores generales será de 200 milímetros de 
diámetro o su equivalente en sección no circular. Los ramales serán de 150 
milímetros de diámetro mínimo y, excepcionalmente, para tramos muy cortos, de 
100 mm de diámetro mínimo.  
 
La profundidad mínima de enterramiento, sin protección mecánica, a la que deben 
situarse las tuberías de drenaje debe ser de 600 milímetros, medidos desde la 
generatriz superior de la tubería hasta el nivel del terreno. En los cruces de las 
calles o zonas donde circulen vehículos pesados las tuberías de drenaje se situarán a 
mayor profundidad, o se protegerán adecuadamente para evitar su posible rotura. 
La protección de estas tuberías podrá realizarse por manguitos.  
3. La entrada de líquidos al colector de aguas contaminadas se realizará por una 
arqueta y a través de un cierre sifónico, de modo que no escapen gases del colector 
general por dicho injerto. Este cierre sifónico debe construirse de forma que, en 
caso necesario, pueda limpiarse la tubería y el propio cierre.   
4. Tanto los colectores generales como el resto de los drenajes deben construirse de 
manera que no se produzcan filtraciones al suelo y su trazado debe permitir una 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 216 de 266 
 
limpieza fácil de recipientes y sedimentos.   
5. La red deberá ser accesible para su limpieza mediante arquetas, espaciadas, como 
máximo, 100 metros, para permitir la limpieza de las líneas. En todos los cambios 
de dirección de 45 grados, o mayores, existentes en colectores generales se 
dispondrán arquetas u otros dispositivos para limpieza y también en todos los 
puntos de conexión de los ramales más importantes con los colectores principales 
de drenaje.   
6. A lo largo de los colectores generales y ramales, así como en todas sus 
intersecciones, se establecerán cierres sifónicos u otro sistema eficaz de 
cortafuegos, separados, como máximo, 100 metros uno de otro.   
7. En los cubetos, las aguas limpias, los líquidos y las aguas contaminadas se 
recogerán en un sumidero situado en el interior y en el punto más bajo del cubeto. 
El sumidero dispondrá de rejilla de recogida de sólidos, si es posible la llegada de 
éstos al mismo. Este sumidero, que a la vez puede servir de toma de muestras, se 
drena mediante una tubería de 200 mm de diámetro mínimo (100 milímetros si los 
recipientes son menores de 50 metros cúbicos), con cierre sifónico, de acuerdo con 
el apartado 3 de este artículo, que atraviesa la pared del cubeto y que está dotada 
de un dispositivo de seccionamiento (válvula o cualquier otro similar) 
normalmente cerrado.  
 
Según el resultado del análisis del líquido recogido en el sumidero, se actúa sobre 
el dispositivo, que debe poder evacuar, bien al colector de agua limpias o bien al 
de aguas contaminadas. La evacuación de aguas contaminadas desde el sumidero 
también puede hacerse mediante medios móviles.  
 
Artículo 22. Zonas de carga y descarga. 
 
La plataforma en la que se estacionan los vehículos durante la carga/descarga tendrá una 
pendiente del 1 por 100 hacia los sumideros de evacuación, de tal forma que cualquier 
derrame accidental fluya rápidamente hacia ellos. El sumidero se conectará con la red de 
aguas contaminadas o a un recipiente o balsa de recogida de capacidad suficiente para 
contener el presumible derrame. 
 
La pendiente y configuración de la plataforma será tal que si existiese una instalación de 
agua pulverizada, ésta se recoja en los citados sumideros, pasando a una conducción con 
diámetro y pendiente adecuados para dicho caudal, así como con el cierre sifónico 
señalado en el apartado 3 del artículo 21. 
 
Artículo 23. Límites exteriores de las instalaciones: vallado. 
 
Toda la planta de almacenamiento de superficie debe disponer de un cerramiento al 
exterior rodeando el conjunto de sus instalaciones. La altura mínima será: 
 
a. 2 metros para almacenamientos globales de hasta 2.000 metros cúbicos.  
b. 2,5 metros para almacenamientos globales superiores a 2.000 metros cúbicos. 
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Este cerramiento no debe obstaculizar la aireación y se realizará preferentemente con 
malla metálica. Se evitará que zonas clasificadas Ex alcancen vías de comunicación 
pública, zonas habitadas o peligrosas, pudiéndose usar muro macizo. El cerramiento 
debe construirse de forma que no obstaculice la intervención y evacuación, en caso de 
necesidad, mediante accesos estratégicamente situados. 
 
Si el vallado es de muro macizo, se tendrá en cuenta la salida de aguas pluviales que 
pudieran almacenarse en sus puntos bajos, y si esta salida es al exterior, se dispondrá de 
sifón de cierre hidráulico que, permitiendo la salida del agua, impida el escape de gases 
más pesados que el aire que, eventualmente, pudieran alcanzar dicha salida. 
 
Las puertas que se abran sobre vías exteriores deben tener un ancho suficiente o una 
zona adecuada de giro para que la entrada y salida de vehículos no exija maniobra. 
 
CAPÍTULO IV. Protección contra incendios en instalaciones fijas de superficie 
 
Artículo 24. Generalidades. 
 
La protección contra incendios en un almacenamiento de líquidos inflamables y/o 
combustibles y sus instalaciones conexas está determinada por el tipo de líquido, la forma 
de almacenamiento, su situación y/o la distancia a otros almacenamientos; por lo que, en 
cada caso, deberá seleccionarse el sistema y agente extintor que más convenga, siempre 
que cumpla con los requisitos mínimos que, de forma general, se establecen en el presente 
capítulo. 
 
Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra 
incendios se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Cuando las propiedades del líquido almacenado u otras circunstancias específicas hagan 
inadecuado alguno de los sistemas de protección establecidos en este capítulo, se deberá 
justificar este aspecto e instalar una protección adecuada que sea equivalente o más 
rigurosa. 
 
Los almacenamientos fijos de superficie situados en el interior de edificios abiertos, 
entendiendo por tales aquéllos cuya relación superficie abierta/volumen del recinto sea 




, estarán sujetos a los mismos requerimientos de protección que los 
almacenamientos fijos de superficie situados en el exterior. 
 
Los almacenamientos de líquidos de las clases A, B y C situados en el interior de edificios 
cerrados deberán estar protegidos por sistemas fijos, bien de agua pulverizada, de espuma, 
de polvo u otro agente efectivo. Estos sistemas podrán ser manuales, siempre que exista, 
durante las veinticuatro horas del día, personal entrenado en su puesta en funcionamiento. 
 
Los almacenamientos fijos de superficie deberán disponer de instalación de protección 
contra el rayo. 
Los sistemas de protección deberán mantenerse en condiciones de funcionamiento en 
todo momento mediante las inspecciones, pruebas, reparaciones y/o reposiciones 
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Se deberá tener en cuenta el rebosamiento por ebullición («boilover») a la hora de diseñar 
la protección con agua de los recipientes. En caso de incendio de un tanque de un 
producto inmiscible con el agua y de punto de ebullición más alto que el de ésta, si existe 
agua en el fondo del tanque, la onda de calor de la superficie puede llegar a vaporizarla 
bruscamente. Se produciría entonces una eyección del producto inflamado (bola de 
fuego), con intenso flujo térmico. 
 
Artículo 25. Protección con agua. 
 
1. No necesitan red de agua contra incendios los almacenamientos de superficie 
cuando su capacidad global no exceda de:   
a. 20 metros cúbicos para los productos de la clase A.  
b. 50 metros cúbicos para los productos de la subclase B 1.  
c. 100 metros cúbicos para los productos de la subclase B2.  
d. 500 metros cúbicos para los productos de la clase C.  
e. Sin límite para los productos de la clase D.  
 
En ningún caso la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las 
permitidas para cada clase superará el valor de 1. 
 
2. Deberán disponer de una red de agua contra incendios los almacenamientos de 
superficie con capacidades globales superiores a las anteriores siempre que no 
excedan de:   
a. 60 metros cúbicos para los productos de la clase A  
b. 100 metros cúbicos para los productos de la subclase B 1.  
c. 200 metros cúbicos para los productos de la subclase B2.  
d. 1.000 metros cúbicos para los productos de la clase C.  
 
En ningún caso la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las 
permitidas para cada clase superará el valor de 1. 
 
La red de agua, en este caso, deberá tener varias tomas para incendios que aseguren 
de forma inmediata y continua el caudal de agua requerido en la tabla IV-I durante 
una hora, como mínimo. 
 
La presión dinámica del agua en la punta de la lanza será, como mínimo, de 3,5 bar 
cuando circule el máximo caudal requerido, si la proyección se hace con mangueras 
o lanzas. 
 
La presión dinámica del agua será, como mínimo, de 1 bar en la boquilla más 
desfavorable hidráulicamente y en funcionamiento si la proyección se hace con 
boquillas pulverizadoras orientadas al tanque y, en cualquier caso, la necesaria para 
obtener una pulverización y cobertura adecuada, en función del tipo de boquilla 
utilizada. 
3. Los almacenamientos de superficie con capacidades globales superiores a las del 
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apartado 2 de este artículo deberán disponer de una red de agua contra incendios con 
abastecimiento y acometida exclusiva para este fin.  
 
Los diámetros de tuberías se calcularán de modo que garanticen los caudales 
requeridos con una presión manométrica mínima, en cualquier punto de la red, de 7 
bar.  
 
La red estará dispuesta preferentemente en anillo y dispondrá de válvulas de corte en 
número suficiente para aislar cualquier sección que sea afectada por una rotura, 
manteniendo el resto de la red a presión de trabajo.  
 
Las conducciones de la red específica de agua contra incendios seguirán, siempre que 
sea posible, el trazado de las calles. Las tuberías deberán protegerse contra cualquier 
tipo de daños mecánicos, así como contra las heladas y la corrosión. Preferentemente 
deberán estar enterradas.  
 
Los suministros de agua para la red exclusiva contra incendios podrán proceder de:  
 
a. Fuentes inagotables naturales (río, lago, mar) o artificiales (canal, embalse, 
pozo), siempre que sean capaces de garantizar, en cualquier época del año, el 
caudal y tiempo de autonomía requeridos y dotados del correspondiente equipo 
de bombeo.   
b. Recipientes a presión o almacenamientos elevados.  
c. Recipientes para alimentación de un equipo de bombeo.  
 
Deberá disponerse de un volumen de agua suficiente para los máximos caudales 
requeridos para la completa protección de la zona afectada por el incendio y sus 
alrededores durante un período mínimo de: 
 
d. Una hora y media para capacidades de almacenamiento inferiores a 200 metros 
cúbicos para líquidos de la clase A, 500 metros cúbicos para líquidos de la clase B 
y 2.000 metros cúbicos para líquidos de la clase C.  
e. Tres horas para capacidades superiores a las del apartado anterior.  
 
Cuando una de las fuentes de suministro sea pública deberán tomarse las 
precauciones necesarias para evitar su posible contaminación (por ejemplo, 
instalando una válvula de retención). 
 
La instalación estará dotada de un sistema de bombeo capaz de impulsar el caudal 
resultante de aplicar la tabla IV-I a la zona de almacenamiento de mayor demanda, 
más el requerido por el resto de los sistemas de protección de la zona que necesiten 
utilizar agua simultáneamente. Para los almacenamientos de superficie con capacidad 
superior a 200 metros cúbicos para líquidos de la clase A, 500 metros cúbicos para 
líquidos de la clase B o 2.000 metros cúbicos para los de la clase C el mínimo caudal 
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Evaluación del caudal de agua necesario en caso de incendio en función del tipo de 
recipiente incendiado 
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1. Para la refrigeración de los recipientes próximos al incendiado que tengan un 
aislamiento térmico con una conductancia máxima de 83,64 MJ/h m
2
 °K (20 
kcal/h m
2
 °C) resistente al fuego y al chorro de agua, se usará la mitad del caudal 
de agua establecido en el cuadro.  
 
2. Se considera como superficie total a refrigerar: la superficie total para los 
recipientes cilíndricos de eje horizontal y para los esféricos y la superficie lateral 
para los restantes recipientes.  
 
3. Se añadirá el caudal necesario para la protección de las instalaciones 
adyacentes cuando proceda.  
 
Cuando la presión de la red contra incendios deba conseguirse mediante 
bombeo, éste se ajustará a lo especificado en la norma UNE 23500. 
 
Cuando el caudal requerido no exceda de 150 m
3
/h la presión podrá conseguirse 
mediante un medio de bombeo, si existen dos fuentes de energía distintas para accionar 
el mismo. 
 
El equipo de bombeo dispondrá de medios que permitan el mantenimiento de la 
presión requerida en la red de forma automática al bajar la presión en la misma como 
consecuencia de la apertura de un hidrante de incendios o de cualquier otro consumo 
solicitado a la red. 
 
Cuando el conjunto de suministro de agua y medio de bombeo alimente a más de una 
instalación específica de protección, deberá ser capaz de asegurar simultáneamente los 
caudales y presiones de cada sistema que puedan funcionar simultáneamente en caso 
de incendio y el tiempo de autonomía de la que lo requiera mayor. 
 
No es necesario, en general, contemplar la coincidencia de más de un incendio de 
almacenamientos independientes. 
 
4. Proyección del agua.-El agua podrá proyectarse mediante instalaciones fijas de 
pulverización, monitores, equipos móviles, lanzas de mano o cañones lanza o por una 
combinación de los medios antes citados.  
 
Los hidrantes de la red de agua contra incendios estarán provistos de racores de conexión 
conformes a norma UNE 23.400 y estarán debidamente distribuidos por toda la planta; en 
particular, en la proximidad de las diversas áreas de tratamiento, trasiego y 
almacenamiento. Para poder considerar una zona o riesgo protegidos por hidrantes, la 
distancia desde un punto cualquiera de su límite a nivel de rasante hasta el hidrante más 
próximo deberá ser inferior a 40 m.  
Las vitrinas y armarios que contengan mangueras deberán situarse en puntos 
accesibles y serán del tamaño apropiado para poder contener todo el equipo, de 
forma que no se interfieran con otros elementos de la instalación. Se emplearán, 
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exclusivamente, para equipos contra incendios y llevarán bien visible el letrero 
«equipo contra incendios». 
 
Artículo 26. Protección con espuma para productos de la subclase B1. 
 
Los tanques de almacenamiento de líquidos de subclase B1 de capacidad unitaria igual o 
superior a 200 m3, deberán estar dotados de protección con espuma. Los cubetos que 
contengan recipientes que almacenen líquidos de la subclase B1 de capacidad global igual 
o mayor a 200 m3 deberán estar dotados de protección de incendios con espuma contra 
derrames en cubetos. 
 
En caso de que, bien por obligatoriedad o por acogerse a medidas que permitan 
reducciones en distancia, se instale un sistema de protección de espuma, éste deberá 
reunir las siguientes características: 
 
1. Caudal agua-espumógeno necesario.-Para los tanques de techo fijo se deberá 
suministrar un caudal mínimo de 4 litros por minuto y metro cuadrado de 
superficie.  
 
Para los tanques de techo flotante:  
 
a. Si las bocas de descarga están por encima del cierre superior:   
1. La distancia máxima entre dos bocas de descarga será de 12 m, 
medidos sobre la circunferencia del tanque, si se utiliza una pantalla 
de espuma de 30 cm de altura y de 24 m si la pantalla es de 60 cm.   
2. El caudal de aplicación y suministro de espumógeno debe calcularse 
utilizando el área de la corona circular comprendida entre la pantalla 
de espuma y el cuerpo cilíndrico del tanque.  
 
El caudal mínimo de espumante debe ser de 6,5 litros por minuto y 
metro cuadrado.  
 
b. Si las bocas de descarga están por debajo del cierre.   
1. El caudal de aplicación y suministro de espumógeno debe calcularse 
utilizando el área de la corona circular comprendida entre el cuerpo 
cilíndrico del tanque y el borde del techo flotante.  
 
El caudal mínimo de espumante debe ser de 20 litros por minuto y 
metro cuadrado.  
 
2. Si se utiliza el cierre tubular, la distancia entre dos bocas no debe 
exceder de 18 metros.   
3. Si se utiliza el cierre pantógrafo, la distancia entre dos bocas no 
debe exceder de 40 metros.   
2. Tiempos mínimos de aplicación.  
a. Para tanques de techo fijo, el mínimo tiempo de aplicación será:  
Productos clase B1 : 55 minutos. 
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Productos clase B2 y C: 30 minutos. 
 
Productos clase D: 25 minutos. 
 
b. Para los tanques de techo flotante con bocas de descarga por encima del 
cierre, el tiempo mínimo de descarga será de 20 min.   
c. Para los tanques de techo flotante con bocas de descarga por debajo del 
cierre, el tiempo mínimo de aplicación será de 10 min.   
3. Protección de incendios de derrames en cubetos.-Para la protección de incendios de 
derrames en cubetos deberá contarse con generadores de espuma de un caudal 
unitario mínimo de 11,4 m
3
/h (190 I/min). Para cubrir este requerimiento deberá 
disponerse, al menos, del número de generadores y tiempo mínimo de aplicación 
que se indican a continuación:  
 
        
 
Diámetro (D) en m del 




  generadores     mayor de los tanques   de aplicación *     requerido          
 
        
      
 D < 20  1  20  
 
        
      
 20 ≤ D < 36  2  30  
 
        
      
 36 ≤ D  3  30  
 
       
 
        
 
* El tiempo mínimo de aplicación está basado en la operación 
simultánea del número de generadores requerido considerando un 




4. Cuando los generadores sean de mayor capacidad, se podrán efectuar los 
correspondientes ajustes en tiempos mínimos de aplicación, manteniendo 
constante la cantidad total de agua-espuma a verter.   
5. Se tendrá una cantidad de espumógeno suficiente para proteger el tanque de mayor 
superficie y su cubeto, en cada una de las zonas independientes en que está 
dividido el almacenamiento, con los caudales y tiempos de aplicación que se han 
indicado en los párrafos anteriores. Se dispondrá, además, de una reserva tal que 
en el plazo máximo de veinticuatro horas permita la reposición para la puesta en 
funcionamiento del sistema a plena carga.   
6. La protección por espuma, a efectos de este apartado, puede sustituirse por otro 
agente extintor que, en los tiempos especificados anteriormente, dé lugar a una 
protección de eficacia equivalente, lo cual deberá justificarse en el proyecto a que 
hace referencia el artículo 7 de la presente ITC.  
 
Artículo 27. Atmósferas inertes. 
 
En los almacenamientos de superficie para líquidos de la subclase B1, en tanques de 
techo fijo, se reduce el riesgo de incendio por medio de protección con gas inerte. Esta 
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protección, si se adoptase, deberá mantenerse en servicio permanente. 
 
Cuando se adopte este sistema no es necesario el requerimiento del artículo 26, sobre 
protección con espuma en el interior del recipiente, pero sí el relativo a la protección del 
cubeto. 
 
Las condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones de atmósfera inerte son 
las siguientes: 
 
1. Tipos de atmósfera inerte en función del producto almacenado: se deberá 
comprobar que no existe incompatibilidad entre el producto almacenado y el 
tipo de gas inerte utilizado.   
2. Sistema de creación de atmósferas inertes: puede adoptarse alguno de los tres 
sistemas siguientes:   
a. Aspiración y ventilación del recipiente de almacenamiento a través de un 
gasómetro, trabajando en circuito cerrado. La conexión a éste se efectuará 
sobre la válvula de «presión-vacío» con incorporación de cortallamas. En 
este caso, el gasómetro se diseñará de acuerdo con las necesidades del 
recipiente, en cuanto a demanda de caudal, volumen máximo y presión.  
 
Se procederá, periódicamente, a la renovación del contenido del 
gasómetro, según la naturaleza y cantidad de los gases almacenados.  
 
Cuando el contenido en los diversos recipientes de almacenamiento sea de 
líquidos incompatibles se utilizará un gasómetro para cada producto.  
 
b. Aspiración de gas inerte de un centro de almacenamiento adecuado y 
expulsión a la atmósfera sin posterior recuperación.  
 
El conducto de entrada de gas inerte se conectará en el techo del 
recipiente de almacenamiento.  
 
El sistema se dotará de los elementos de control y regulación necesarios 
que garanticen el funcionamiento permanente, así como de una alarma que 
avise de su fallo.  
 
c. Aspiración de gas inerte de un centro de almacenamiento similar al del 
apartado 2.b) de este artículo con recuperación del gas expulsado.  
 
En este caso, la admisión se efectuará en las mismas condiciones que en el 
apartado 2.b) de este artículo, incluidos los sistemas de automatismo que 
regularán la demanda, efectuándose la recuperación del gas expulsado a través 
de una conexión situada en el techo del recipiente.  
 
El sistema de recuperación de gas se regulará mediante el empleo de un 
presostato de máxima y mínima, que actuará cuando la presión sea inferior 
a la de disparo de la válvula de seguridad prevista y superior a la presión 
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de entrada de gas inerte. 
 
3. El suministro de gas inerte y el gas contenido en el recipiente de almacenaje 
deberán ser analizados periódicamente para comprobar el contenido del oxígeno 
y/o de los componentes que pudieran ser peligrosos.  
 
Igualmente deberá analizarse y efectuar una purga, en caso necesario, cada vez 
que la alarma detecte que haya podido entrar aire del exterior.  
 
Artículo 28. Protecciones especiales. 
 
Para la protección de ciertos riesgos específicos o de las instalaciones conexas de los 
almacenamientos deberán utilizarse otros sistemas de protección contra incendios y 
agentes extintores tales como polvo o CO2 entre otros. 
 
Artículo 29. Extintores. 
 
En las instalaciones del almacenamiento y en todos los accesos a los cubetos deberá haber 
extintores de clase adecuada al riesgo. En las zonas de manejo de líquidos inflamables 
donde puedan existir conexiones de mangueras, válvulas de uso frecuente o análogos, 
estos extintores se encontrarán distribuidos de manera que no haya que recorrer más de 15 
m desde el área protegida para alcanzar el extintor. Generalmente serán de polvo, 
portátiles o sobre ruedas. En las zonas de riesgo eléctrico se utilizarán, preferiblemente, 




Artículo 30. Alarmas. 
 
Los almacenamientos de superficie con capacidad global superior a: 20 m
3
 para líquidos 
de la clase A 50 m
3
 para líquidos de la clase B1, 100 m
3
 de la clase B2 y 500 m
3
 para 
líquidos de la clase C dispondrán de puestos para el accionamiento de la alarma que estén a 
menos de 25 m de los accesos a los cubetos, bombas o estaciones de carga y descarga. 
 
Los puestos para accionamiento de la alarma podrán ser sustituidos por transmisores 
portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio u otros medios de vigilancia 
continua del área (CCTV, etc.). 
 
Se establecerá una alarma acústica, perfectamente audible en toda la zona y distinta de 
las destinadas a otros usos (el aviso de principio y fin de la jornada laboral, por ejemplo). 
 
En el recinto deberá existir un teléfono para comunicaciones con los servicios de 
socorro exteriores. 
 
Artículo 31. Equipos auxiliares. 
 
Los almacenamientos de superficie con capacidad global superior a: 20 m3
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la clase A, 50 m3 para líquidos de la subclase B1, 100 m3 para líquidos de la subclase B2 y 
500 m3 para líquidos de la clase C dispondrán de los siguientes equipos auxiliares: 
1. En la proximidad de puestos de trabajo, como estaciones de carga y descarga, 
llenado y manejo de bidones y similares, se colocarán los siguientes equipos de 
protección personal:   
a. Una manta ignífuga.  
b. Una estación de agua para ducha y lavaojos.   
c. Una máscara con filtro específico para los productos almacenados por 
cada operario del puesto (opcional).   
d. Equipo de respiración autónoma (opcional).  
2. En los lugares accesibles y para uso en todo momento:   
a. Un equipo analizador de atmósfera explosiva para líquidos de la clase A y 
subclase B1.   
b. Sesenta metros de manguera, con empalmes adaptables a la red de 
incendios, con boquillas para chorro y pulverización.  
 
Artículo 32. Ignifugado. 
 
En los lugares donde sea razonable suponer un incendio probable, los soportes y 
estructuras metálicas o apoyos críticos deberán tener una resistencia al fuego RF-180 
como mínimo. Esta resistencia se puede conseguir por medio de revestimiento, 
hormigón u otro material resistente al fuego. 
 
Como soporte o apoyo crítico se entiende aquel que, en caso de fallo, puede ocasionar 
un daño o un riesgo grave. Por ejemplo, soportes de recipientes elevados de inflamables, 
columnas de edificios de más de una planta, etcétera. 
 
La aplicación de la protección ignífuga se realizará de acuerdo con la buena práctica 
propia de los materiales utilizados en cada caso. 
 
CAPÍTULO V. Instalaciones para carga y descarga 
 
Artículo 33. Clasificación. 
 
Se consideran instalaciones de carga y descarga aquellos lugares en los que se efectúan 
las siguientes operaciones: 
 
1. Trasvase entre unidades de transporte y los almacenamientos o viceversa.  
2. Trasvase entre unidades de transporte y las instalaciones de proceso o viceversa.   
3. Trasvase entre almacenamientos o instalaciones de proceso a recipientes 
móviles.  
 
Artículo 34. Edificios. 
 
1. Calefacción.-Los medios de calentamiento de locales donde se manejan líquidos de 
clase A y subclase B1 no constituirán ni originarán un posible foco de ignición. Los 
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locales en los que existan dispositivos de calentamiento que puedan originar un 
foco de ignición se situarán y dispondrán de forma tal que se elimine la entrada de 
vapores inflamables a los mismos.  
2. Ventilación.-Se dispondrá un sistema de ventilación adecuado en aquellos locales 
en que se trasvasen o bombeen líquidos de clases A y B. En el diseño de la 
ventilación se tendrá en cuenta la densidad de los vapores. Dicha ventilación podrá 
consistir en aberturas adecuadas, practicadas en las paredes exteriores y a nivel del 
suelo, no obstruidas (excepto por celosías o mallas gruesas). Cuando no sea adecuada 
la ventilación natural se dispondrá de ventilación forzada. 
 
La adecuación del sistema de ventilación deberá establecerse para evitar la 
formación de atmósferas inflamables, tóxicas y/o peligrosas. Cuando se disponga 
de ventilación forzada, las palas de los ventiladores estarán construidas con 
materiales que no produzcan chispas en caso de roce fortuito con una pieza 
metálica. Si se utilizan correas para el accionamiento de los ventiladores, serán, 
necesariamente, del tipo antiestático. 
 
Se prohíbe el manejo de líquidos de clases A y B en aquellos locales en los que 
existan fosos o sótanos donde puedan acumularse los vapores. 
 
Artículo 35. Cargaderos. 
 
En las operaciones de carga y descarga se tendrán en cuenta las recomendaciones 
contenidas en el informe UNE 109.100. 
 
Las instalaciones de los cargaderos deberán adaptar su diseño y criterios de operación a 
los requisitos de la reglamentación sobre transporte, carga y descarga de mercancías 
peligrosas. 
 
1. Cargaderos terrestres.   
a. Un cargadero puede tener varios puestos de carga o descarga de 
camiones cisterna o vagones cisterna de ferrocarril.  
 
Su disposición será tal que cualquier derrame accidental fluya rápidamente 
hacia un sumidero, situado fuera de la proyección vertical del vehículo, el 
cual se conectará con la red de aguas contaminadas o a un recipiente o balsa 
de recogidas, sin que afecte a otros puestos de carga ni otras instalaciones. 
Deberá evitarse que los productos derramados puedan alcanzar las redes 
públicas de alcantarillado.  
 
b. Los cargaderos de camiones se situarán de forma que los camiones que a 
ellos se dirijan o que de ellos procedan puedan hacerlo por caminos de 
libre circulación.  
 
La carga y descarga de camiones cisterna deberá realizarse con el motor 
del camión parado.  
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Los camiones cisterna se dispondrán en el cargadero de forma que puedan 
efectuar su salida sin necesidad de maniobra. Los accesos serán amplios y 
bien señalizados.  
 
Los medios de transporte estacionados a la espera deberán situarse de 
modo que no obstaculicen la salida de los que estén cargando o 
descargando, ni la circulación de los medios para la lucha contra 
incendios.  
 
c. Las vías de los cargaderos de vagones cisterna no deben destinarse al 
tráfico ferroviario general, ni tendrán instalado tendido eléctrico de 
tracción. Las vías estarán sin pendiente a la zona de carga y descarga.  
 
El movimiento de los vagones cisterna se hará por locomotoras diesel 
provistas de rejillas cortafuegos en el escape de gases calientes o por 
medio de cabrestantes. Estará prohibido el paso por las vías del cargadero 
de locomotoras de vapor.  
 
Los vagones que se encuentren cargando o descargando estarán frenados 
por calzos, cuñas o sistemas similares.  
 
La instalación dispondrá de los medios y procedimientos adecuados para 
impedir que otros vagones o las locomotoras en maniobras puedan chocar 
contra los vagones cisterna que estén en operación en el cargadero.  
 
d. La estructura del puesto de carga, las tuberías y el tubo buzo, si la carga se 
hace por arriba, deberán estar interconectadas eléctricamente entre sí y a 
una puesta a tierra mediante un conductor permanente. Si el cargadero es 
de vagones cisterna, además todo ello estará unido eléctricamente a los 
raíles de la vía del ferrocarril. De existir varias tomas de tierra, estarán 
todas ellas interconectadas, formando una red.  
 
Junto a cada puesto de carga o descarga existirá un conductor flexible 
permanentemente conectado por un extremo a la citada red de puesta a 
tierra y por otro a una pieza de conexión de longitud suficiente para 
conectar la masa de la cisterna del camión o del vagón correspondiente 
con anterioridad y durante las operaciones de carga y descarga, 
estableciendo una indicación con alarma o enclavamiento que garantice el 
correcto contacto de la pieza de conexión al vehículo.  
 
Para evitar el efecto de las corrientes parásitas se tomarán disposiciones 
especiales tales como la colocación de juntas aislantes entre los railes del 
cargadero y los de la red general.  
 
e. El llenado podrá hacerse por la parte baja de las cisternas o por el domo. 
Si el llenado se hace por el domo, el brazo de carga debe ir provisto de un 
tubo buzo que puede ser de acero o de material no férrico, cuyo extremo 
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será de metal blando, que no produzca chispas en el acero de la cisterna. 
En cualquier caso, la extremidad del tubo se hará conductora y estará 
conectada eléctricamente a la tubería fija de carga.  
 
El tubo deberá tener una longitud suficiente para alcanzar el fondo de la 
cisterna y estará construido de manera que se limite su posibilidad de 
elevación en el curso de la operación de llenado.  
 
La boquilla deberá tener una forma que evite salpicaduras. 
 
Lo indicado en los tres párrafos anteriores no es de aplicación para 
productos de las clases A1, A2 y D. 
 
No será necesario el tubo buzo para productos de la clase B1, con punto de 
inflamación inferior a 21 °C y presión de vapor superior a 0,31 bar, si la 
carga se efectúa con acoplamiento hermético del brazo de carga a la boca de 
la cisterna y con una velocidad de entrada del producto no superior a 1 m/s 
en los primeros momentos. 
 
Cuando se trate de ampliaciones y no se puedan cumplir las distancias 
mínimas de acuerdo con el capítulo II después de aplicar todas las medidas 
de reducción que procedan, se podrá reducir la distancia del cargadero a la 
unidad de proceso hasta un mínimo de 5 m si se interpone entre ambos un 
muro cortafuegos de RF-180, de una altura mínima de 6 m y de una longitud 
no inferior al resultado de la suma de la longitud de los vehículos cisterna 
más 4 m, debiéndose cumplir además todas las prescripciones de este 
Reglamento. 
 
2. Cargaderos marítimos.   
a. La conexión entre las válvulas del barco y las tuberías de transporte de 
líquidos inflamables se establecerá mediante mangueras o tuberías 
articuladas.   
b. Las mangueras podrán estar soportadas por estructuras o mástiles, o 
simplemente apoyadas en el suelo o izadas por los propios medios del 
barco. En el extremo de tierra se conectarán a las tuberías de líquidos 
inflamables.  
 
Las tuberías o brazos articulados estarán soportados por una estructura 
metálica y las articulaciones serán estancas.  
 
Si el movimiento de las tuberías o brazos articulados es automático o 
semiautomático, los mandos de funcionamiento para acercar o retirar los 
extremos de los mismos a las válvulas del buque estarán situados en lugar 
apropiado para vigilar toda la operación de conexión.  
 
Las conexiones entre barco y mangueras, tuberías o brazos articulados 
deberán quedar con total libertad de movimientos para poder seguir al 
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buque en sus desplazamientos normales durante la carga o descarga, sin 
ofrecer más resistencia que la propia de las instalaciones.  
 
La instalación dispondrá de un sistema para, una vez terminada la 
operación de carga/descarga, vaciar las tuberías y mangueras de productos 
que pudieran contener, y de medios adecuados para recogerlos, en número 
y capacidad suficientes.  
 
c. Las tuberías de carga del terminal deben ser eléctricamente continuas y 
conectadas a tierra.  
 
El buque y la estación de carga/descarga no deben presentar continuidad 
eléctrica a través de las tuberías, pudiendo conseguir esto por medio de 
una brida aislante colocada lo más cerca posible del extremo de conexión 
o por una manguera con discontinuidad eléctrica, que deberá estar 
correctamente identificada. 
 
d. Las instalaciones de carga y descarga de buques-tanque o barcazas se 
montarán de modo que, en cualquier momento, se pueda detener el trasiego 
de líquidos inflamables en las condiciones de operación, para lo cual se 
establecerá una comunicación, permanente y adecuada, con el lugar y 
personas que controlen la operación.  
 
Se tomarán las previsiones necesarias para que un cierre eventual brusco de 
válvulas no pueda provocar la rotura de tuberías, mangueras o sus uniones.  
 
e. Las mangueras flexibles que se utilicen en las operaciones de carga y 
descarga de líquidos inflamables de los buques tanque y barcazas serán 
inspeccionadas periódicamente por personal de la instalación para 
comprobación de su estado y, al menos cada año, sufrirán una prueba de 
presión y de deformación para asegurarse de la permanencia de sus 
características originales.  
 
Las rótulas de las tuberías articuladas serán mantenidas en correcto estado 
de funcionamiento, de modo que mantengan su estanquidad a la presión 
de trabajo y menores y no sufran agarrotamiento que pueda ocasionar la 
rotura del brazo durante los movimientos del buque.  
 
Cuando la estación sea accesible al tráfico, éste estará ordenado de forma 
que permita el libre acceso a los equipos móviles para la extinción de 
incendios.  
 
En las instalaciones de carga/descarga no se realizarán trabajos en caliente 
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CAPÍTULO VI. Instalación eléctrica 
 
Artículo 36. Generalidades. 
 
La instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias establecidas en el Real 
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y la normativa posterior que lo modifica, y sus 
Instrucciones Complementarias, en especial con la MI-BT-026, «Prescripciones 
particulares para las instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosión», u otra 
reglamentación que ofrezca una seguridad equivalente. 
 
Artículo 37. Alumbrado. 
 
1. La iluminación general de las instalaciones cumplirá las exigencias de la 
legislación vigente.  
 
El sistema de alumbrado se diseñará de forma que proporcione una distribución y 
un nivel de iluminación razonablemente uniforme. 
 
2. Las características de los aparatos de alumbrado que se instalen se adaptarán a lo 
indicado en el artículo 38.  
 
Artículo 38. Instalaciones, materiales y equipos eléctricos. 
 
1. Todas las instalaciones, equipos y materiales eléctricos cumplirán las exigencias de 
los reglamentos eléctricos de alta y baja tensión que les afecten.   
2. La protección contra los efectos de la electricidad estática y las corrientes que 
puedan producirse por alguna anormalidad se establecerá mediante las puestas a 
tierra de todas las masas metálicas.  
 
Artículo 39. Instalaciones temporales o provisionales. 
 
Debe reducirse al mínimo el uso de equipos eléctricos temporales. 
 
Cuando la instalación provisional haya cumplido su objetivo, deberá desconectarse y 
desmantelarse. 
 
El equipo eléctrico provisional y el sistema de cables debe seleccionarse, instalarse y 
mantenerse teniendo en cuenta su fin y las condiciones ambientales y de seguridad. 
 
Artículo 40. Puesta a tierra. 
 
Las puestas a tierra tienen por objeto limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 
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Artículo 41. Suministro de energía eléctrica. 
 
1. El suministro de energía eléctrica en alta tensión se hará de acuerdo con el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y con el Reglamento sobre 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación.   
2. Las redes de distribución eléctrica de baja tensión estarán de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
CAPÍTULO VII. Tratamiento de efluentes 
 
Artículo 42. Depuración de efluentes líquidos. 
 
Todos los efluentes líquidos que puedan presentar algún grado de contaminación, 
incluido las aguas contaminadas utilizadas en la defensa contra incendios, deberán ser 
tratados de forma que el vertido final de la planta cumpla con la legislación vigente en 
materia de vertidos. 
 
Artículo 43. Lodos y residuos sólidos. 
 
Los Iodos y residuos sólidos de carácter contaminante deberán ser eliminados por un 
procedimiento adecuado que no dé lugar a la contaminación de aguas superficiales o 
subterráneas por infiltraciones o escorrentías, ni produzca contaminación atmosférica 
por encima de los niveles permitidos en la legislación vigente. 
 
Artículo 44. Emisión de contaminantes a la atmósfera. 
 
La concentración de contaminantes dentro del recinto de almacenamiento deberá 
cumplir lo establecido en la legislación vigente. 
 
En el exterior de dicho recinto de almacenamiento los niveles de inmisión y emisión de 
contaminantes a la atmósfera cumplirán lo preceptuado en la legislación vigente en dicha 
materia. 
 
CAPÍTULO VIII. Características específicas para almacenamientos de productos de 
la clase A 
 
Artículo 45. Generalidades. 
 
Las disposiciones del presente capítulo se aplican específicamente a los 
almacenamientos de líquidos de la clase A, teniendo el carácter de requerimientos 
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Artículo 46. Almacenamiento de líquidos de la subcIase A1. 
 
1. Diseño y construcción:   
a. En general se seguirá lo establecido en el artículo 9 para almacenamiento en 
recipientes fijos, debiendo tenerse específicamente en cuenta:   
1. Temperatura de diseño.  
2. Materiales para servicio a baja temperatura.  
3. Tipos, procedimiento y pruebas de soldadura.  
4. Procedimiento depuesta enfrío.  
 
Cuando la tecnología específica y probada lo justifique, podrán 
emplearse recipientes de materiales y diseños especiales (tales como 
hormigón o doble pared), debiéndose cumplir los requisitos de dicha 
tecnología. 
 
b. En el diseño y construcción de los soportes, fundaciones y anclajes se 
tendrá en cuenta además la temperatura a que van a estar sometidos para la 
selección de materiales y los efectos de los posibles esfuerzos originados 
por formación de hielo, congelaciones del suelo y otros análogos.   
c. Conexiones diferentes a los venteos:   
1. Recipientes a presión.-Se aplicará el apartado 1 del artículo 47 
por semejanza a la subclase A2.  
2. Recipientes que no sean a presión.-Tanto en la zona de líquido 
como en la de vapor las conexiones llevarán una válvula interna o 
externa situada lo más próxima posible a la pared del recipiente. 
Se exceptúan las conexiones sin uso, que deberán estar cerradas 
con brida ciega, tapón, o estos elementos combinados con válvula. 
 
Cuando los recipientes no sean a presión las conexiones de diámetro 
superior a 25 mm (excepto las de drenaje), por las que pueda salir 
líquido, además de con la válvula del párrafo anterior, estarán 
equipadas, al menos, con uno de los siguientes dispositivos: 
 
(1) Válvula que cierre automáticamente en caso de incendio.  
 
(2) Válvula con mando a distancia que permanezca cerrada, excepto 
durante el período de operación.  
 
(3) Válvula de retención en conexiones de llenado.  
 
En los recipientes a presión las conexiones llevarán, además, una 
válvula de bloqueo de emergencia como se señala en el apartado 
1.b/.2) del artículo 47. 
 
Cuando se instalen conexiones de drenaje se dispondrán dos 
válvulas; la más próxima al tanque, de 50 mm de diámetro, como 
máximo, y del tipo de cierre rápido, y la segunda, de regulación de 
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caudal, no mayor de 25 mm de diámetro. 
 
En la elección del tipo y posición de las válvulas se considerará la 
formación de hielo para evitar que éste haga inoperantes las 
válvulas o los mecanismos de control. 
 
d. Nivel de llenado.   
1. Recipientes a presión.-Se aplicará el apartado 1 del artículo 47 
por semejanza a la subclase A2.   
2. Recipientes que no sean a presión.-El nivel de líquido en el 
recipiente será tal que no rebase nunca el máximo de diseño. Si 
existe riesgo de llenado en exceso se deberá disponer una alarma 
de nivel alto que permita al operador interrumpir el llenado. En su 
defecto se puede disponer un equipo automático que interrumpa el 
llenado cuando se alcance el nivel máximo.  
 
Cuando el exceso de llenado pueda producir daños al recipiente o 
instalación, por fallo de los sistemas mencionados en el párrafo 
anterior, podrá disponerse de un sistema de emergencia que vierta 
el exceso de líquido al cubeto o a lugar seguro.  
 
El nivel máximo de llenado deberá justificarse en la Memoria del 
proyecto teniendo en cuenta las propiedades del líquido (tales 
como dilatación, entre otras), y las características de operación 
(temperatura, entre otras).  
 
e. El aislamiento térmico del recipiente deberá ser estanco al vapor de agua, bien 
por su estructura celular o por el uso de una barrera adecuada y resistente al 
impacto del chorro de agua.   
2. Placa de identificación.-Cada recipiente deberá llevar deforma permanente, visible y 
accesible, una placa en la que se haga constar, al menos, lo siguiente:  
a. Identificación del recipiente.  
b. Código de diseño.  
c. Nombre del fabricante, de su representante legal o del importador.  
d. Fecha de construcción.  
e. Volumen nominal en metros cúbicos.  
f. Nivel máximo de diseño en metros.  
g. Nivel máximo admisible de agua en metros.  
h. Presión máxima de diseño en bar.  
i. Temperatura mínima de diseño en grados centígrados.   
3. Sistema de refrigeración.-Para mantener la presión en todos los recipientes, sin 
sobrecargar la presión de trabajo, se dispondrá de equipos de refrigeración o extracción 
de vapores con capacidad suficiente para condensar o recoger los vapores producidos 
en las condiciones climatológicas más desfavorables de diseño. En tanques 
atmosféricos deberá tenerse en cuenta el efecto de cambios bruscos en la presión 
atmosférica.  
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Si el recipiente no tiene línea de retorno de vapores la capacidad anterior deberá 
aumentarse en la correspondiente a la condensación de los vapores barridos en el 
llenado.  
 
Deberá existir un equipo de reserva para refrigeración o extracción de vapores cuya 
capacidad sea, al menos, igual a la del equipo mayor de los instalados para estos fines, 
salvo que el venteo de los vapores sea a una antorcha o a un lugar seguro. Se 
dispondrá de medios auxiliares para operar los equipos críticos en caso de fallo de los 
medios normales.  
 
4. Venteos.-El venteo normal y de emergencia de todo recipiente cumplirá lo 
establecido en el artículo 10 para almacenamiento en recipientes fijos.  
 
En el venteo normal se incluirá el efecto del sistema de refrigeración fuera de servicio 
o a máxima potencia, y en tanques atmosféricos el efecto de la máxima variación de 
presión barométrica según los registros meteorológicos locales.  
 
Los dispositivos de venteo se especificarán e instalarán de forma que se evite la 
formación de hielo sobre ellos.  
 
Las conexiones de venteo sobre el recipiente estarán en su zona de vapor.  
 
5. Sistemas de tuberías.-Se seguirá lo establecido en el artículo 11 para 
almacenamiento en recipientes fijos.  
 
Cuando pueda quedar líquido de la clase A1 atrapado entre equipos o secciones de 
tuberías y haya la posibilidad de que este líquido se dilate o evapore (por ejemplo 
entre válvulas de bloqueo), deberá instalarse un sistema de alivio que impida alcanzar 
presiones superiores a las de diseño del equipo o tubería, siempre que la cantidad 
atrapada exceda de 50 litros. 
 
Se tomarán medidas para permitir expansión, contracción y asentamientos y para 
disminuir vibraciones, choques térmicos y otros esfuerzos análogos, cuando estas 
condiciones puedan producirse. Las tuberías podrán instalarse enterradas, aéreas o de 
ambas formas, pero en cualquier caso estarán bien soportadas y protegidas contra daño 
físico y corrosión. Cuando sea aplicable, se considerarán los efectos de esfuerzos de 
origen sísmico en el diseño de tuberías. 
 
Los materiales de las válvulas, asientos y juntas serán resistentes a la acción del 
líquido o del vapor en cada caso. 
 
Las mangueras empleadas serán adecuadas al líquido que se maneje y deberán 
diseñarse para soportar la temperatura máxima de servicio y una presión mínima de 
rotura de, al menos, cuatro veces la presión máxima de trabajo. 
 
El diseño, materiales y construcción de los brazos de carga deberán ser adecuados 
al producto a manejar. Los brazos deberán probarse a una presión doble de la 
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máxima de operación. 
 
6. Pruebas.-Los recipientes y sistemas de tuberías se probarán según el artículo 15, para 
almacenamiento en recipientes fijos, y el código del diseño.   
7. Disposición.   
a. Los recipientes fijos de superficie se instalarán fuera de los edificios y 
dentro de los cubetos según el capítulo III, «Obra civil».  
 
No está permitida la instalación de recipientes superpuestos.  
 
b. Independientemente de las distancias establecidas en el capítulo II, «Distancias 
entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes», la separación entre la 
pared de un recipiente de superficie y el más próximo límite de propiedad 
exterior en que puede edificarse, edificio exterior o vía de comunicación 
pública, no será inferior a lo siguiente:  
 
 
   
  Metros 
   
  





 .  30 
   
Superior 500 m
3
 y hasta 1.000 m
3
  60 
   
Superior 1.000 m
3
 y hasta 4.000 m
3
  90 
   
Superior a 4.000 m
3
  120 
   
 
c.  
d. Para evitar el paso o manipulación por personal no autorizado, el área que 
incluya los recipientes, equipo de bombeo y zona de carga y descarga estará 
protegida por alguno de los siguientes métodos.  
1. Vallado de dos metros de altura mínima y con, al menos, dos 
salidas de emergencia. Esta condición se considera cumplida 
cuando la instalación está integrada en una zona cercada y 
segregada del resto de dicha zona.  
2. Mecanismos adecuados que puedan ser bloqueados en posición de 
forma que impidan su manejo a las personas no autorizadas.  
 
Artículo 47. Almacenamiento de líquidos de la subclase A2. 
 
1. Diseño y construcción.   
a. Se seguirá lo establecido en el artículo 9, para almacenamiento en 
recipientes fijos.   
b. Conexiones diferentes a los venteos.   
1. Todas las conexiones al recipiente, excepto las de venteo y 
aquellas sin uso, que deberán estar tapadas, llevarán válvulas de 
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cierre situadas lo más próximas posible a la pared del recipiente. 
No se admitirán conexiones de diámetro exterior inferior a 25 mm. 
por razones de robustez.   
2. Todas las conexiones, excepto las de venteo, las tapadas sin uso y 
aquellas cuyo orificio de paso sea de un diámetro inferior a 1,5 mm, 
llevarán válvulas de bloqueo de emergencia (tales como: válvulas de 
cierre por exceso de caudal, válvulas de retención en conexiones de 
llenado, válvulas de cierre automático en caso de fuego, válvula con 
mando a distancia y cerrada excepto durante la operación, entre 
otras).  
 
Cuando la válvula de bloqueo de emergencia actúa por exceso de 
caudal el valor de éste que produzca su cierre será inferior al valor 
teórico resultante de una rotura completa de la línea o tubuladura 
con que esté relacionada.  
 
Cuando se instalen conexiones de drenaje, se dispondrán dos 
válvulas; la más próxima al tanque, de 50 mm de diámetro, como 
máximo, y del tipo de cierre rápido, y la segunda, de regulación de 
caudal, no mayor de 25 mm de diámetro.  
 
En la elección del tipo y posición de las válvulas se considerará la 
formación de hielo para evitar que éste haga inoperantes las válvulas 
o los mecanismos de control.  
 
c. Nivel de llenado.-Cada recipiente llevará un medidor de nivel de líquido. Si 
el medidor de nivel es de tipo de flotador o presión diferencial se dispondrá 
un medidor de nivel adicional. No se permiten medidores de columna de 
vidrio.  
 
El nivel de llenado del recipiente se fijará conforme a la fórmula del 
marginal 211.172 del ADR, o cualquier otra de reconocido prestigio, 
de forma que se tenga en cuenta el posible aumento de volumen de 
líquido con la máxima variación de temperatura prevista. El nivel 
máximo de llenado será siempre fijo y con dispositivo de alarma, 
independiente del medidor de nivel habitual. 
 
2. Placa de identificación.-Cada recipiente deberá llevar una placa de identificación 
tal como se establece en el apartado 2 del artículo 46 «Placa de identificación».   
3. Sistema de refrigeración.-Cuando sea necesario para mantener las condiciones de 
diseño, instalar equipos de refrigeración o extracción de vapores, éstos cumplirán con 
lo establecido en el apartado 3 del artículo 46 «Sistemas de refrigeración».   
4. Venteos.-El venteo de los recipientes cumplirá con lo establecido en el artículo 10, 
para almacenamiento en recipientes fijos.   
5. Sistemas de tuberías.-Se seguirá lo establecido en el artículo 11, para 
almacenamiento en recipientes fijos.  
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Cuando pueda quedar líquido de la clase A2 atrapado entre equipos o secciones de 
tuberías y haya la posibilidad de que este líquido se dilate o evapore (por ejemplo entre 
válvulas de bloqueo), deberá instalarse un sistema de alivio que impida alcanzar 
presiones superiores a las de diseño del equipo o tubería siempre que la cantidad 
atrapada exceda de 50 l.  
 
6. Pruebas.-Los recipientes y sistemas de tuberías se probarán según artículo 15, para 
almacenamiento en recipientes fijos.   
7. Disposiciones en superficie.   
a. Los recipientes se instalarán fuera de los edificios, sobre losas con 
bordillo y pendiente dirigida hacia el cubeto a distancia.  
 
Los recipientes horizontales se orientarán de modo que su eje no esté en 
dirección a instalaciones en las que existan hornos, recipientes de 
almacenamiento, estaciones de sistemas contra incendios, o pueda haber 
presencia continua de personal a una distancia menor de 100 m del recipiente. 
Si no es posible una orientación que lo evite, se colocará un muro pantalla 
frente al recipiente, en la prolongación de su eje, capaz de soportar el impacto 
de las partes del recipiente que fueran desplazadas por efecto de una explosión 
en su interior.  
 
Independientemente de las distancias establecidas en el capítulo II, «Distancias 
entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes», la separación entre la 
pared del recipiente y el más próximo límite de propiedad exterior en que puede 







b. Los recipientes se dispondrán en la forma que se señala, de acuerdo con el tipo 
de protección de incendios empleada.   
1. Si el agua es aplicada con mangueras, los grupos tendrán un máximo de 
seis recipientes, separados de otros grupos, al menos, por 15 m.   
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2. Si el agua es aplicada por instalaciones fijas de pulverización, los 
grupos podrán tener un máximo de nueve recipientes separados de otros 
grupos, al menos por 8 metros.   
8. Disposición enterrada.-Se aplicará lo establecido en el artículo 13, para 
almacenamiento en recipientes fijos, excepto en lo siguiente.   
a. Estos recipientes enterrados estarán situados en el exterior de edificios y fuera 
de las vías públicas. No se instalarán debajo de otros recipientes, ni debajo de 
ninguna instalación fija. La distancia entre recipientes no será inferior a un 
metro.   
b. Cuando se dispongan recipientes horizontales con sus ejes longitudinales en 
paralelo y en una sola hilera no está limitado el número de recipientes del 
grupo. Cuando se instalen en más de una hilera los extremos adyacentes de 
recipientes de dos hileras contiguas estarán separados no menos de tres metros.   
c. Los recipientes podrán estar situados a una distancia no menor de 15 m desde 
el límite de propiedad más próximo que pueda edificarse, vía de 
comunicación pública o edificio exterior y como mínimo a ocho metros de 
estaciones de carga y descarga.   
d. Los recipientes totalmente enterrados tendrán su parte superior, como 
mínimo, a 150 mm por debajo del nivel del suelo circundante.  
 
Los recipientes total o parcialmente cubiertos de tierra tendrán, al menos, 300 
mm de espesor de recubrimiento o el suficiente para un drenaje superficial sin 
erosión u otro tipo de deterioros.  
La boca de hombre, si existe, será accesible, no enterrándola ni 
situándola en una arqueta.  
El perímetro de la zona en la que se instalen recipientes de la forma que aquí 
se define estará marcado permanentemente.  
 
9. Recipientes de capacidad inferior a 100 m
3
.-Cuando el almacenamiento se 
realice en recipientes con una capacidad global inferior a 100 m
3
 y sea para 
líquidos estables se tendrán en cuenta las excepciones siguientes:   
a. Las distancias mínimas a mantener serán las siguientes:  
 
           
   Distancia a límite de     
 




 que puede edificarse, vía  
Entre 
 Entre depósitos 
 
  pública   y bocas   global   depósitos     de comunicación   de descarga 
 
 m
3   Metros     
o edificios exteriores 
  
 
      Metros 
 
           
   Superticie  Enterrado     
 
   Metros  Metros     
 
           
       
 Hasta 0,50  3  2  -  3 
 
           
       
 De 0,51 a 2,50  3  3  1  3 
 
           
       
 De 2,51 a 10  8  8  1  8 
 
           
       
 De 10,1 a 100  15  15  1,5  15 
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c. Podrá utilizarse tubería de cobre o aleaciones de cobre para diámetros de 
16 mm o menores junto con accesorios de acero, bronce, latón o aleaciones 
de ductilidad equivalente. La tubería deberá ser de tipo sin soldadura y 
tanto ésta como los accesorios serán construidos de acuerdo con normas de 
reconocido prestigio. Cuando se suelden tuberías o accesorios el material 
de aportación tendrá una temperatura de fusión mínima de 535 °C.  
 
Artículo 48. Vaporizadores. 
 
1. Generalidades.-Cuando sea necesario gasificar el líquido almacenado se utilizarán 
vaporizadores diseñados a este fin. No se instalarán serpentines u otros medios de 
calefacción en los recipientes de almacenamiento para actuar como vaporizadores.  
 
Los vaporizadores pueden ser de calentamiento indirecto (con agua, vapor u otro 
medio de calefacción), o de fuego directo.  
 
2. Diseño y construcción.   
a. Los vaporizadores se diseñarán, fabricarán y probarán de acuerdo con 
códigos de reconocida solvencia y de forma que puedan suministrar el 
calor necesario para vaporizar todo el líquido correspondiente a la 
máxima producción de gas prevista. Los materiales serán compatibles 
con los productos a manejar en las condiciones extremas de diseño.   
b. Los sistemas de vaporización dispondrán de medios que permitan drenar 
los productos menos volátiles que puedan acumularse en la zona del 
líquido.   
c. Cuando sea necesario, se tomarán precauciones para evitar la acumulación 
de condensados en la línea de descarga de gases, tales como aislar la línea, 
disponer recipientes para recogida de condensados entre otras.   
d. Se instalarán válvulas entre el recipiente y el vaporizador para permitir el 
bloqueo de las líneas de líquido y gas.  
 
e. Se dispondrá un sistema automático adecuado que impida el paso del 
líquido del vaporizador alas tuberías de descarga de gas.   
f. Los vaporizadores de calentamiento indirecto estarán diseñados para evitar 
el paso de gas vaporizado a las tuberías del medio de calentamiento en caso 
de rotura de los tubos del vaporizador.   
g. Los vaporizadores de fuego directo tendrán un dispositivo que corte el paso 
de combustible al mechero cuando se apague la llama piloto.   
3. Venteos.-Para alivio de la presión deberá instalarse en la zona de vapor una o 
varias válvulas de seguridad taradas de acuerdo con el código de diseño aplicado y 
capaces de evacuar un caudal equivalente a la capacidad del vaporizador.  
 
La superficie húmeda se obtendrá sumando la superficie de intercambio de calor a 
la superficie de la envolvente en contacto con el líquido a vaporizar.  
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Los vaporizadores de calentamiento indirecto con aire, que tengan un volumen 
inferior a 1,2 dm
3
, no necesitan válvula de alivio.  
 
4. Placa de identificación.-Cada vaporizador llevará una placa en la que constará, al 
menos, la siguiente información:  
a. Identificación del vaporizador.  
b. Código de diseño (cuando sea aplicable).  
c. Nombre del fabricante, de su representante legal o del importador.  
d. Fecha de construcción del vaporizador.   
e. Presión y temperatura máximas de trabajo en bar y grados centígrados, 
respectivamente.   
f. Superficie de intercambio en metros cuadrados.  
g. Capacidad de vaporización en kg/h.   
5. Disposición.   
a. Los vaporizadores de calentamiento indirecto se instalarán, como mínimo, a 
dos metros del recipiente de alimentación.   
b. Los vaporizadores de fuego directo se instalarán de acuerdo con las 
distancias siguientes:  
 
      
   Distancia del vaporizador al   
   recipiente,  Distancia a la 
 Capacidad del recipiente de  edificio exterior,  boca de 
 alimentación  límite de propiedad edificable  descarga 
 Metros3  o vía pública de  de cisternas 
   comunicación  Metros 
   Metros   
      
    
 Hasta 2,50  3  6 
      
    
 De 2,51 a 10  8  15 
      
    
 De 10,1 a 100  18  18 
      





 ALMACE6AMIE6TO E6 RECIPIE6TES MÓVILES 
 
Artículo 49. Campo de aplicación. 
 
Las exigencias de esta Sección se aplican a los almacenamientos de líquidos inflamables en 
recipientes móviles con capacidad unitaria inferior a 3,0 m
3
 (3.000 l), tales como: 
 
1. Recipientes frágiles (vidrio, porcelana, gres y otros).   
2. Recipientes metálicos (bidones de hojalata, chapa de acero, aluminio, cobre y 
similares).   
3. Recipientes no metálicos ni frágiles (plástico y madera entre otros).  
4. Recipientes a presión (cartuchos y aerosoles).  
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Artículo 50. Exclusiones. 
 
Quedan excluidos del alcance de esta Sección los siguientes recipientes o 
almacenamientos: 
 
1. Los utilizados internamente en instalaciones de proceso.   
2. Los conectados a vehículos o motores fijos o portátiles.   
3. Los almacenamientos de pinturas, barnices o mezclas similares cuando vayan a 
ser usados dentro de un período de 30 días y por una sola vez.   
4. Los almacenamientos en tránsito cuando su volumen no supere el máximo 
señalado en las tablas I y II.   
5. Los de bebidas, medicinas, comestibles y otros productos similares, cuando no 
contienen más del 50 por 100 en volumen de líquido inflamable miscible en agua, 
y se encuentran en recipientes de volumen unitario no superior a 0,005 m
3
 (5 l).   
6. Los almacenamientos que no superen las cantidades que se indican a 
continuación: 0,05 m
3
 (50 I), de productos de la clase B; 0,25 m
3
 (250 I), de 
productos de la clase C o 1 m
3
 (1.000 I) de la clase D.   
7. Los almacenamientos de gases licuados en botellas y botellones regulados por la 
ITC MIE APQ-5.  
 
Artículo 51. Generalidades. 
 
1. A efectos de este capítulo, los líquidos inestables de clase B, C y D se tratarán 
como si fueran productos de subclase B1. Los aerosoles inflamables se tratarán 
como si fueran productos de la subclase B2.   
2. Los recipientes móviles deberán cumplir con las condiciones constructivas, 
pruebas y máximas capacidades unitarias establecidas en el Acuerdo europeo 
sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR).   
3. Las medicinas, bebidas, comestibles, cosméticos y otros productos de uso 
común podrán utilizar las formas de empaquetado usuales para la venta al por 
menor.   
4. Cuando el producto almacenado está formado por líquidos inflamables o 
combustibles, coexistiendo con productos no combustibles ni miscibles, no se 
computarán, a efectos de volumen almacenado, las cantidades de estos últimos.   
5. Almacenamiento conjunto:  
a. Los líquidos combustibles no se almacenarán conjuntamente en la misma sala 
con sustancias comburentes (clase 5.1 del ADR), ni con sustancias tóxicas o 
muy tóxicas que no sean combustibles, a no ser que éstas estén almacenadas en 
armarios protegidos.   
b. Los líquidos combustibles y las preparaciones acuosas de sustancias 
combustibles tóxicas o muy tóxicas podrán estar almacenados 
conjuntamente en la misma sala.   
c. Los líquidos combustibles tóxicos o muy tóxicos se podrán almacenar 
conjuntamente en la misma sala con otros líquidos combustibles siempre que 
ambos puedan apagarse, en caso de siniestro, con el mismo agente extintor.   
d. Los peróxidos orgánicos (sustancias de la clase 5.2 del ADR), los productos 
corrosivos (sustancias de la clase 8 del ADR), contenidos en recipientes 
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frágiles y los bifenilos policlorados, no podrán almacenarse en una sala que 
contenga líquidos combustibles que no tengan, además, estas propiedades, a 
menos que se adopten las medidas necesarias para que, en caso de siniestro, 
no provoquen reacciones peligrosas (por ejemplo: separación mediante obra, 
grandes distancias, cubetos colectores separados, utilización de armarios 
protegidos, etc.).   
6. Los almacenamientos en el interior de edificios dispondrán obligatoriamente de 
un mínimo de dos accesos independientes señalizados. El recorrido máximo real 
(sorteando pilas u otros obstáculos), al exterior o a una vía segura de evacuación, 
no superará 30 m. En ningún caso la disposición de los recipientes obstruirá las 
salidas normales o de emergencia, ni será un obstáculo para el acceso a equipos o 
áreas destinados a la seguridad. Se exceptúa esto cuando la superficie a almacenar 
sea 25 m
2
 o la distancia a recorrer para alcanzar la salida sea inferior a 6 m.   
7. Cuando se almacenen líquidos de diferentes clases en una misma pila o estantería 
se considerará todo el conjunto como un líquido de la clase más restrictiva. Si el 
almacenamiento se realiza en pilas o estanterías separadas, la suma de los 
cocientes entre las cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase no 
superará el valor de 1.   
8. Las pilas de productos no inflamables ni combustibles pueden actuar como 
elementos separadores entre pilas o estanterías, siempre que estos productos no 
sean incompatibles con los productos inflamables almacenados.   
9. En el caso de utilizarse estanterías, estrados o soportes de madera, ésta será 
maciza y de un espesor mínimo de 25 mm.   
10. La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en especial con su Instrucción MI-BT-026 «Prescripciones 
particulares para las instalaciones con riesgo de incendio o explosión». Los 
elementos mecánicos destinados al movimiento de los recipientes serán 
adecuados a las exigencias derivadas de las características de inflamabilidad de 
los líquidos almacenados.   
11. Los recipientes deberán estar agrupados mediante paletizado, envasado, 
empaquetado u operaciones similares, cuando la estabilidad del conjunto lo 
precise o para prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes de los mismos.   
12. Cuando los recipientes se almacenen en estanterías o paletas se computará, a 
efectos de altura máxima permitida, la suma de las alturas de los recipientes.   
13. El punto más alto del almacenamiento no podrá estar a menos de un metro por debajo 
de cualquier viga cercha, boquilla pulverizadora u otro obstáculo situado en su 
vertical, sin superar los valores indicados en las correspondientes tablas II y III.  
14. No se permitirá el almacenamiento de productos de la subclase B1 en sótanos.   
15. Los almacenamientos en interiores dispondrán de ventilación natural o forzada. En 
caso de trasvasar líquidos de la subclase B1, el volumen máximo alcanzable no 
excederá de 0,04 m
3
 (40 I), por m
2
 de superficie o deberá existir una ventilación 
forzada de 0,3 metros cúbicos por minuto y metro cuadrado de superficie, pero no 
menos de 4 m
3
/min con alarma para el caso de avería en el sistema. La ventilación 
se canalizará al exterior mediante conductos exclusivos para tal fin.   
16. Los pasos a otras dependencias deberán disponer de puertas corta-fuegos 
automáticas de RF-60. Se mantendrá un pasillo libre de 1 m de ancho como 
mínimo, salvo que se exija una anchura mayor en el apartado específico 
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aplicable.   
17. El suelo y los primeros 100 mm (a contar desde el mismo), de las paredes 
alrededor de todo el recinto de almacenamiento deberán ser estancos al líquido, 
inclusive en puertas y aberturas para evitar el flujo de líquidos a las áreas adjuntas. 
Alternativamente, el suelo podrá drenar a un lugar seguro.  
 
Artículo 52. Clasificación de los almacenamientos. 
 
A efectos de esta ITC, los distintos tipos de almacenamiento de recipientes móviles 




Salas de almacenamiento: 
 
• Sala de almacenamiento interior.  
 
• Sala de almacenamiento aneja.  
 




• Interiores.  
 
• Exteriores.  
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No están permitidos, por tanto, los almacenamientos de líquidos combustibles en: 
 
• Pasillos para personas y lugares de paso para vehículos  
 
• Huecos de escaleras.  
 
• Vestíbulos de acceso general.  
 
• Tejados y buhardillas de viviendas y otros edificios destinados a uso distinto del 
industrial.  
 
• Salas de trabajo.  
 
• Salas de visitas y lugares de descanso.  
 
En estos lugares, así como en otros de acceso general, no se deberán dejar recipientes 
vacíos, con un volumen global superior a 10 l, que contengan o puedan contener todavía 
restos o vapores de líquidos combustibles. 
1. Armarios protegidos.  
 
Se considerarán como tales aquellos que tengan, como mínimo una resistencia al 
fuego RF-15, conforme a la norma UNE-EN 1634-1. Los armarios deberán llevar 
un letrero bien visible con la indicación de «Inflamable». No se instalarán más de 
tres armarios de este tipo en la misma dependencia a no ser que cada grupo de tres 
esté separado un mínimo de 30 m entre sí. En el caso de guardarse productos de la 
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clase A es obligatoria la existencia de una ventilación exterior.  
 
La cantidad máxima de líquidos que puede almacenarse en un armario protegido es 
de 500 I.  
 
Las cantidades máximas permitidas dentro de un armario protegido son: 0,1 m
3
 
(100 l), de productos clase A; 0,25 m
3
 (250 l), de productos clase B; 0,5 m
3
 (500 l), 
de productos clase C o suma de A, B y C sin sobrepasar las cantidades de A y B 
especificadas anteriormente. 
 
2. Salas de almacenamiento.  
 
Se consideran como tales las destinadas exclusivamente para los 
almacenamientos que se encuentran en edificios destinados a otros usos, 
industriales o no industriales.  
 
La estructura, techos y paredes deberán tener una resistencia al fuego RF-120. 
Las puertas que, comunicando con el exterior, disten menos de 15 m de los 
límites de propiedad u otros edificios, tendrán una resistencia al fuego mínima de 
RF-60 y cierre automático. No obstante, cuando se disponga de un sistema fijo 
automático de extinción, la anterior distancia se reducirá a la mitad.  
 
Podrán ser de tres tipos: 
 
o Sala interior. 
o Sala aneja. 
o Sala separada  
d. Sala de almacenamiento interior es aquella que se encuentra totalmente 
cerrada dentro de un edificio y que no tiene paredes exteriores. 
 
Deberán tener una resistencia al fuego, una densidad máxima de ocupación y 
un volumen máximo permitido que se señala en la tabla I. 
 
      TABLA I    
 
          
 
 
Se dispone de protección  RF  Volumen       recinto   Densidad máxima de    





  en   ocupación en I/m2  
 
  (***)  minutos  permitido              
 
           
        
 Sí   120  (*)  400  
 
          
       
No   120  (*)  160  
 
           
        
 Sí   60  (**)  200  
 
          
       
No   60  ( **)  80  
 
         
 
 
(*) El volumen máximo de producto almacenado será el 60 por 100 del obtenido  
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  de la tabla II.        
 
(**) El volumen máximo será en este caso el 40 por 100 de los indicados en la tabla II. 
 
(***) La instalación fija contra incendios podrá ser automática o manual. De ser 
manual deberá existir permanentemente las veinticuatro horas del día personal 
entrenado en su puesta en funcionamiento. Estas instalaciones deberán de 
realizarse de acuerdo con la correspondiente norma UNE. 
 
 
Ningún recipiente estará situado a más de 6 m de un pasillo. 
 
La altura máxima por pila será tal y como se establece en la tabla II (h máx.), 
excepto para la subclase B1 en recipientes mayores de 100 l que sólo podrán 
almacenarse en una altura (capa). 
 
         TABLA II       
 
                    
 
       Tamaño del recipiente (R)     
 
                     
                     
 
Clase de líquido 
  R ≤ 25 L  25 L < R ≤ 250 L  250 L < R ≤ 3.000 L 
 
                    
                    
   H  
V
p  Vg  h  
V
p  Vg  H  
V
p  Vg 
 
   max  pila  global  max  pila  global  max  pila  global 
 
   (m)  (m3)  (m3)  (m)  (m3)  (m3)  (m)  (m3)  (m3) 
 
                     
 B1 Pe < 38 °C  1,5  2,5  7,5  1,8  2,5  7,5  2,5  2,5  7,5 
 
                     
            
 B1 Pe ≥ 38 °C  3,0  5,0  15,0  2,7  5,0  15,0  2,5  7,5  15,0 
 
                     
            
 B2  3,0  15,0  45,0  3,6  15,0  45,0  2,5  15,0  45,0 
 
                     
            
 C  4,5  50,0  150,0  3,6  50,0  150,0  2,5  75,0  150,0 
 
                     
            
 D  4,5  50,0  300,0  4,5  50,0  300,0  2,5  75,0  300,0 
 
                    
 




1. Pe es el punto de ebullición.   
h max es la altura máxima permitida. Vp es el 
volumen máximo por pila.   
Vg es el volumen global máximo del almacenamiento.   
2. Las cantidades máximas podrán duplicarse en el caso de que exista protección 
por sistema de extinción fijo automático o manual, debiendo en el segundo caso 
existir personal entrenado en el funcionamiento durante las veinticuatro horas 
del día. Las instalaciones se diseñarán de acuerdo con las normas UNE que se 
indican en el anexo que sean aplicables.  
3.  
e. Sala de almacenamiento aneja es aquella que encontrándose en el interior de un 
edificio, tiene una o más paredes exteriores. Deberá proporcionar un fácil acceso 
para los medios de extinción, por medio de ventanas, aberturas o paredes ligeras 
no combustibles.  
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El almacenamiento en salas anejas deberá cumplir con lo indicado en la tabla II. 
 
f. Sala de almacenamiento separada es aquella que no tiene paredes 
comunes con otro edificio.  
El almacenamiento en salas separadas deberá cumplir con lo indicado en la 
tabla II. 
 
3. Almacenes industriales:  
 
Son aquellos destinados al uso exclusivo de almacenamiento, siendo su capacidad 
superior a las de las salas e ilimitada y debiendo cumplir los requisitos que a 
continuación se indican, según se trate de almacenamientos interiores o exteriores.  
 
Los edificios destinados al almacenamiento industrial deberán disponer de 
instalación de protección contra el rayo.  
 
Almacenes industriales en el interior. Se considerarán como tales los pabellones, 
edificios o partes de los mismos destinados a uso específico de almacenamiento de 
recipientes móviles en su interior, que deben estar cerrados periféricamente por 
paredes o muros y con cubierta, y que deben estar separados de otros locales, edificios 
o límites de propiedad por 15 m, al menos, de espacio libre, o por una pared con una 
resistencia mínima al fuego RF-120 y provista de puertas de cierre automático de 
resistencia al fuego RF-60 por lo menos.  
 
No se permitirá el uso de otras actividades en plantas superiores o inferiores a 
la del área de almacenamiento. 
 
Cuando una pared divisoria con propiedades ajenas, áreas de proceso o zonas de 
riesgo, acometa la cubierta, la resistencia al fuego de ésta será, al menos, RF-90 en 
una franja de 1 m ancho. No obstante, si la pared se prolonga por encima del acabado 
de la cubierta 0,60 m o más, o si el almacenamiento dispone de un sistema fijo 
automático de extinción, no será necesario que la cubierta cumpla la condición 
anterior. 
 
Las puertas que, comunicando con el exterior, disten menos de 15 m de los límites de 
propiedad u otros edificios, tendrán una resistencia al fuego mínima de RF-60 y cierre 
automático. No obstante, cuando se disponga de un sistema fijo automático de 
extinción, la anterior distancia se reducirá a la mitad. 
 
Al menos una fachada del cerramiento del almacén será accesible, por dos vías 
diferentes, a los servicios públicos de lucha contra incendios. Debiendo, además, 
disponer de accesos desde el exterior para el personal de los servicios de emergencia. 
 
Ningún recipiente estará a más de 6 m de un pasillo siempre que se respete el volumen 
máximo de pila y la altura correspondiente de la tabla III. 
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Capacidad de las pilas 
 
              
      Tamaño del recipiente (R)     
 
              
   R ≤ 25 L   25 L< R ≤ 250 L   250 L< R ≤ 3.000 L 
 
              
 Clase de líquido 
H 
Sin Con  
H 




  protección protección  protección protección  protección protección 
 
  max fija (*) fija (*)  max fija (*) fija (*)  max fija (*) fija (*) 
 
  (m) (m
3
) (m3)  (m) (m3) (m3)  (m) (m3) (m3)  
       
 
              
 B1 Pe < 38 °C 1,5 7,5 15  1,8 7,5 15  2,5 7,5 15
 
              
 B1 Pe ≥ 38 °C 3,0 15,0 45  2,7 15,0 45  2,5 15,0 45
 
              
 B2 4,5 50,0 150  3,6 30,0 90  2,5 30,0 90
 
              
 C y D 4,5 100,0 300  3,6 100,0 300  2,5 100,0 300
 




1. Pe es el punto de ebullición.   
R es el volumen de cada 
recipiente. h es la altura máxima 
por pila.  
 
(*) El sistema de protección fija contra incendios podrá ser automático o manual. De ser 
manual deberá existir permanentemente las veinticuatro horas del día personal 
entrenado en su puesta en funcionamiento. Estas instalaciones deberán de 
realizarse de acuerdo con la correspondiente norma UNE. 
 
2. En el caso de almacenaje en estanterías, la altura y el volumen por pila serán 
los reales, descontando los espacios vacíos entre recipiente y estantería.   
Los pasillos principales tendrán un ancho mínimo de 2,5 m. Los pasillos laterales 
un mínimo de 1,2 m y los accesos alas puertas, ventanas o conexiones un mínimo 
de 1 m.   
La capacidad de almacenamiento de estos almacenes industriales no estará 
limitada, pero deberán separarse en pilas, tal como señala la tabla III mediante un 
pasillo de acceso o una pila de materiales no inflamables ni combustibles (MO 
según UNE 23.727). La anchura mínima en ambos casos será de 1,20 m.   
Cuando la superficie del almacenamiento supere 2.500 m
2
 deberá sectorizarse la 




a. Almacenamiento en el exterior. Se considera almacenamiento en 
recipientes móviles en el exterior o en estructuras abiertas cuando su 
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H 
 Tamaño del recipiente (R)  Distancia  Distancia  Distancia a 
 
 
Clase de líquido       entre  propiedades  vías de    max  
R ≤ 250 L Vp
 
250 L < R ≤ 3000 L Vp
 pilas  ajenas  comunicación     (m)               
públicas 
 







         
     (m
3
)  (m3)    
 
             (m) 
 
               
 B1 Pe < 38 °C  2,7  7,5  15  1,5  12  6 
 
               
          
 B1 Pe ≥ 38 °C  3,6  15,0  30  1,5  12  6 
 
               
          
 B2  3,6  30,0  60  1,5  6  3 
 
               
          
 C y D  4,5  100,0  160  1,5  6  3 
 
               




1. R es el volumen unitario de los 
recipientes. Pe es el punto de 
ebullición.   
Vp es el volumen máximo por 
pila. h máx es la altura máxima 
por pila.  
 
2. Existirán pasillos de 4 m de ancho mínimo para permitir el acceso al 
almacenamiento en caso de incendio. Ningún recipiente móvil estará a más de 6 
m de uno de estos pasillos. Cuando todos los pasillos y no sólo los de acceso en 
caso de incendio, sean de 4 m, se podrán aumentar en un 50 por 100 los 
volúmenes de pila.  
 
3. Las distancias a vías de comunicación públicas y otras propiedades edificables 
pueden reducirse al 50 por 100 cuando el volumen por grupos no exceda del 50 
por 100 del máximo volumen permitido en la tabla o cuando existan protecciones 
adecuadas (paredes cortafuegos, sistemas fijos de agua, pulverizadores 
automáticos o similares).  
 
4. Las cantidades máximas podrán duplicarse en el caso de que exista protección 
de extinción fija, automática o manual, debiendo en el segundo caso existir 
personal entrenado en el funcionamiento durante las veinticuatro horas del 
día. Las instalaciones se diseñarán de acuerdo con las normas UNE que sean 
aplicables.  
 
Cuando el almacenamiento en el exterior se realiza adyacente a un edificio 
industrial de la misma propiedad o bajo la misma dirección se podrá agrupar 
un máximo de un metro cúbico (1.000 I) de productos de las clases B o C, si 
las paredes exteriores de dicho edificio tienen una resistencia al fuego RF-
120 como mínimo y las aberturas de las paredes distan, al menos, tres metros 
del almacenamiento. 
 
En caso de que la capacidad global supere las cifras anteriores los recipientes 
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deben separarse un mínimo de tres metros del edificio. Caso de hallarse las 
paredes protegidas con cortina de agua o paredes de resistencia mínima al 
fuego RF-120, podrá reducirse esta distancia, previa justificación en el 
proyecto, hasta 1,50 m. 
 
El área de almacenamiento tendrá una pendiente adecuada para evitar cualquier 
fuga hacia los edificios, o bien, estar rodeada de un resalte de 150 mm de altura 
mínima. Cuando se utilice el resalte deberá disponerse de un sistema de drenaje 
para las aguas de lluvia, las posibles fugas de líquidos y agua de protección contra 
incendios. 
 
El drenaje deberá terminar en un lugar seguro y accesible en caso de incendio. 
 
Para almacenamientos de duración inferior a 1 5 días, siempre que sea con carácter 
esporádico y no habitual, no serán de aplicación los volúmenes de pila indicados 
siempre que se mantenga una distancia superior a 25 m a cualquier edificio, 
instalación o límite de propiedad. La distancia de estos almacenamientos a 
estaciones de carga y descarga de cisternas de líquidos inflamables y de parques de 
almacenamiento de líquidos inflamables será como mínimo de 10 m. 
 
Artículo 53. Protección contra incendios. 
 
Los almacenamientos definidos en la presente sección deberán disponer de los medios 




Protección contra incendios en función del tipo de almacenamiento 
 
              
 
Tipo de  
Extintores 
 Bocas de  Hidrantes  Columnas  Sistemas      incendio    almacenamiento    (*)  secas (*)  fijos       (*)               
 
              
              
 Armario  
SÍ            protegido                        
 
              
              
 Salas de  SÍ  a partir         
 
almacenamiento               3        
 
     de 50 m    (**)  opcional              
 
              
 Almacén ind.  SÍ  Sí (***)  SÍ  (**)  opcional    interior                     
 
              
              
 Almacén ind.  
SÍ    SÍ    opcional    exterior                      
 
             
 
              
(*) Siempre que el agua no esté contraindicada como agente extintor, en cuyo caso 
deberá seleccionarse otro sistema y agente extintor. 
 
(**)  Cuando se almacene en edificios en pisos superiores a la planta primera. 
 
(***) Cuando se disponga de instalación fija no será necesario instalar BIE. 
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Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra 
incendios en un almacenamiento y sus instalaciones conexas se ajustarán a lo establecido 
en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 
 
La protección contra incendios estará determinada por el tipo de líquido, el volumen y la 
forma de almacenamiento, su situación y la distancia a otros almacenamientos y por las 
operaciones de manipulación, por lo que en cada caso deberá seleccionarse el sistema y 
agente extintor que más convenga, siempre que cumpla los requisitos mínimos que de 
forma general se establecen en el presente artículo. 
 
1. Bocas de incendio.-La instalación de bocas de incendio estará compuesta por 
los siguientes elementos:   
o Bocas de incendio equipadas.  
o Red de tuberías de agua.  
o Fuente de abastecimiento de agua.  
 
Las bocas de incendio equipadas pueden ser de dos tipos, de 25 ó 45 mm. 
 
El emplazamiento y distribución de las bocas de incendio equipadas se efectuará 
con arreglo a los siguientes criterios generales. 
 
Las bocas de incendio equipadas deberán situarse sobre un soporte rígido, de forma 
que el centro quede como máximo a una altura de 1,5 m con relación al suelo. Se 
situarán preferentemente cerca de las puertas o salidas y a una distancia máxima de 
5 m teniendo en cuenta que no deberán constituir obstáculo para la utilización de 
dichas puertas. 
 
La determinación del número de bocas de incendio equipadas y su distribución, se 
hará de tal modo que la totalidad de la superficie a proteger lo esté, al menos por 
una boca de incendio equipada de 25 mm para las salas de almacenamiento y 45 
mm para el resto. 
 
La separación máxima entre cada boca de incendio equipada y su más cercana 
será de 50 m y la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la 
boca de incendio equipada más próxima no deberá exceder de 25 m. Dichas 
distancias se medirán sobre recorridos reales. 
 
Las bocas de incendio equipadas se señalizarán según lo indicado en la norma 
UNE 23 033. 
 
Se deberá mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de 
obstáculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad. 
 
La red de tuberías se protegerá contra la corrosión, las heladas y las acciones 
mecánicas, en los puntos que se considere preciso. 
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La red de tuberías que debe ir vista, será de acero, pudiendo ser de otro 
material cuando vaya enterrada o convenientemente protegida, de uso 
exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y deberá diseñarse 
de manera que queden garantizadas, en cualquiera de las bocas de incendio 
equipadas, las siguientes condiciones de funcionamiento. 
 
Los caudales mínimos serán de 6 m
3
/h (1,6 l/s) para las bocas de 25 mm y 12 m
3
/h 
(3,3 l/s) para las bocas de 45 mm. Las condiciones de caudal se deberán mantener 
durante una hora bajo la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos bocas 
hidráulicamente más desfavorables. 
  
La fuente de abastecimiento de agua a esta instalación deberá cumplir con lo 
indicado al final del presente artículo. 
 
La instalación de bocas de incendio equipadas se someterá antes de su recepción a 
una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo la red a una presión 
hidrostática igual a la máxima presión de servicio más 3,5 bar y como mínimo 10 
bar, manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas como mínimo, no 
debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
 
2. Hidrantes de incendios.-La instalación de hidrantes de incendios cumplirá con 
las siguientes condiciones:  
 
Los hidrantes estarán preparados para resistir las heladas y las acciones 
mecánicas cuando sea necesario.  
 
Se conectarán a la red mediante una conducción independiente para cada hidrante, 
siendo el diámetro de la misma y el del tramo de red al que se conecte iguales, 
como mínimo, al del hidrante.  
 
Estarán situados en lugares fácilmente accesibles a los equipos del Servicio de 
Extinción de Incendios, debidamente señalizados y distribuidos de manera que la 
distancia entre ellos no sea en ningún caso superior a 80 m.  
 
El diseño y alimentación de la red que contenga los hidrantes serán adecuados para 
que bajo la hipótesis de puesta en servicio de los hidrantes cuya utilización 
simultánea sea necesaria, el caudal en cada uno de ellos sea como mínimo de 30 
m
3
/h para hidrantes tipo 80 mm y 60 m
3
/h para hidrantes tipo 100 mm, con una 
presión mínima de 7 bar.  
 
3. Columna seca.-La instalación de columna seca es para uso exclusivo del 
servicio de extinción de incendios y estará formada por una conducción 
normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurre 
generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en 
todos los pisos y de toma de alimentación en la fachada para la conexión de los 
equipos del servicio de extinción de incendios, que son los que proporcionan a 
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la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del 
incendio.  
 
La instalación estará identificada como línea de agua contra incendios, según 
norma UNE 1.063  
 
La tubería será de acero galvanizado y tendrá un diámetro nominal de 80 mm 
cualquiera que sea el número de plantas del edificio.  
 
Cada columna seca llevará su propia toma de alimentación y ésta estará provista de 
conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23.400, de 70 mm 
de diámetro y con tapas sujetas con cadenas. 
 
La toma de alimentación tendrá una llave de purga con diámetro mínimo de 25 
mm para vaciado de la columna una vez utilizada. Estará alojada en una 
hornacina o caja, como mínimo de 55 cm de ancho, 40 cm de alto y 50 cm de 
profundidad, provista de tapa metálica pintada de blanco con la inscripción «USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS», en letra roja. La tapa dispondrá de cierre de simple 
resbalón para llave de cuadradillo de 8 mm y bisagras en su parte inferior que 
permitan su total abatimiento. 
 
La toma de alimentación se dispondrá en la fachada, con el centro de sus bocas a 90 
cm del suelo, en lugares accesibles al Servicio de Extinción de Incendios y lo más 
próximo posible a la columna. En caso de no estar situadas junto al acceso principal 
del edificio, en el mismo se señalizará su situación. 
 
Las bocas de salida en pisos estarán provistas de conexión siamesa con llaves 
incorporadas y racores tipo UNE 23.400, de 45 mm de diámetro con tapas 
sujetas con cadenas. 
 
Estarán alojadas en hornacinas o cajas, como mínimo de 55 cm de ancho, 35 cm de 
alto y 30 cm de profundidad, provistas de tapa con la inscripción «USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS» en letra roja. 
 
La instalación de columna seca se someterá antes de su recepción a una presión de 
20 bar, durante dos horas, sin que aparezcan fugas en ningún punto de la 
instalación. 
 
4. Extintores.-Todos los almacenamientos a que hace referencia la presente ITC 
deberán estar dotados de extintores a ser posible próximos a las salidas y en 
lugares de fácil visibilidad y acceso. Se dispondrá por lo menos de un extintor 
de eficacia 144B (conforme UNE 23.1 10), y agente extintor adecuado 
(generalmente polvo seco), de tal forma que la distancia a recorrer 
horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m.  
 
Su ubicación deberá señalizarse según norma UNE 23.033.  
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Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo.  
 
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos, deberán estar protegidos.  
 
5. Sistemas fijos de extinción.-Los sistemas fijos de extinción tienen como 
finalidad el control y la extinción de un incendio mediante la descarga en el área 
protegida de un producto extintor. Estos sistemas pueden actuar manualmente o 
de forma automática existiendo los siguientes sistemas:  
 
o Instalaciones de extinción por agua. Podrán ser por rociadores 
automáticos o por agua pulverizada.  
o Instalaciones de extinción por polvo.  
o Instalaciones de extinción por agentes extintores gaseosos.  
o Instalaciones de extinción por espuma física. 
 
Además de lo especificado en el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
e. Instalaciones de extinción por agua: la red de tuberías de agua será de uso 
exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y conforme a UNE 
23.500. Además la fuente de abastecimiento de agua a estas instalaciones 
deberá cumplir con lo especificado al final del presente artículo.  
 
La instalación se someterá a una prueba de estanquidad y resistencia 
mecánica y a una presión hidrostática igual a la máxima presión de servicio 
más 3,5 bar, manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas y no 
debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
 
f. Instalaciones de extinción por espuma: las espumas empleadas para este tipo 
de extinción se ajustarán a lo especificado en las normas, UNE 23.603, UNE 
23.604 y UNE 23.635.   
6. Instalaciones de sistemas de alarma y vigilancia: Los almacenamientos con 
capacidad global superior a: 50 m
3
 para líquidos de la subclase B1, 100 m
3
 para 
líquidos de la subclase B2, 500 m
3
 para líquidos de la clase C dispondrán de 
sistemas de alarma.  
 
Los sistemas de alarma podrán ser pulsadores manuales, detectores automáticos, 
transmisores portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio, u otros 
medios de vigilancia continúa del área (CCTV, etc.).  
 
Se establecerá una alarma acústica perfectamente audible en toda la zona y 
distinta de las destinadas a otros usos (el aviso de principio y fin de la jornada 
laboral, por ejemplo).  
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Las características y situación de los pulsadores de alarma serán conformes alas 
normas UNE 23.008 y UNE 23.033.  
 
Los almacenes industriales a que hace referencia esta ITC deberán disponer de 
vigilancia adecuada durante las veinticuatro horas del día.  
 
7. Abastecimiento de agua: conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y 
red general de incendios destinado a asegurar, para una o varias instalaciones 
específicas de protección, el caudal y presión de agua necesarios durante el 
tiempo de autonomía requerido. El abastecimiento de agua deberá estar 
reservado exclusivamente para el sistema de protección contra incendios y bajo 
el control del propietario del sistema. Quedan exceptuadas del cumplimiento de 
estas condiciones las redes de uso público. 
 
Un abastecimiento de agua puede alimentar más de una instalación específica de 
protección, siempre y cuando sea capaz de asegurar simultáneamente los caudales y 
presiones de cada instalación en el caso más desfavorable durante el tiempo de 
autonomía requerido. Para estos efectos se deben considerar todas las instalaciones 
de protección que podrían funcionar simultáneamente en cada caso de incendio, y 
el tiempo de autonomía para todas ellas será el de aquella que lo requiera mayor 
(véase norma UNE 23.500). 
 
No es necesario, salvo casos particulares que lo justifiquen, contemplar la 
coincidencia de más de un incendio con localización independiente. 
 
Si los servicios públicos de abastecimiento de agua garantizan las condiciones 
exigidas, la toma de alimentación de la instalación podrá efectuarse en la red 
general y será independiente de cualquier otro uso y sin disponer contadores ni 
válvulas cerradas. 
 
Si los servicios públicos de abastecimiento de agua no pudieran garantizar las 
condiciones de suministro establecidas será necesario instalar una reserva de agua 
con capacidad suficiente y equipos de bombeo adecuados para garantizar dichas 
condiciones. Dichos equipos de bombeo serán de uso exclusivo para esta 
instalación, salvo en el caso contemplado en el siguiente párrafo. 
 
Se podrá alimentar la instalación desde una red general de incendios común a otras 
instalaciones de protección, siempre que en el cálculo del abastecimiento se hayan 
tenido en cuenta los mínimos requeridos por cada una de las instalaciones que han 
de funcionar simultáneamente. Para el diseño de las redes de abastecimiento se 
tendrá en cuenta lo indicado en UNE 23.500. 
 
Todas las válvulas de cierre o de seccionamiento que deban permanecer 
normalmente abiertas para el correcto funcionamiento del sistema serán de tipo 
husillo ascendente, o dispondrán de otro dispositivo que permita verificar 
fácilmente si están en posición abierta. Su velocidad de cierre será tal que evite el 
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 OPERACIÓ6, MA6TE6IMIE6TO Y REVISIO6ES 
PERIÓDICAS 
 
Artículo 54. Medidas de seguridad. 
 
1. Instalaciones de seguridad:   
a. Señalización. En el almacenamiento y, sobretodo, en áreas de 
manipulación se colocarán, bien visibles, señales normalizadas, según 
establece el Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que indiquen 
claramente la presencia de líquidos inflamables o combustibles, además de 
los que pudieran existir por otro tipo de riesgo.  
b. Duchas y lavaojos. Se instalarán duchas y lavaojos en las inmediaciones de 
los lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, 
llenado de bidones, bombas y puntos de toma de muestras. Las duchas y 
lavaojos no distarán más de 10 metros de los puestos de trabajo indicados 
y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados.  
2. Equipo de protección individual.-Teniendo en cuenta las características del 
producto almacenado y el tipo de operación a realizar, el personal del 
almacenamiento dispondrá para la manipulación de ropa apropiada, que en ningún 
caso pueda generar cargas estáticas, y de equipos de protección y primeros auxilios 
para ojos y cara, manos, pies y piernas, etc.  
Todos los equipos de protección personal cumplirán con la reglamentación 
vigente que les sea aplicable.  
 
3. Formación del personal.-Los procedimientos de operación se establecerán por 
escrito. El personal del almacenamiento, en su plan de formación, recibirá 
instrucciones específicas del titular del almacenamiento, oralmente y por escrito, 
sobre:  
a. Propiedades de los líquidos que se almacenan.   
b. Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del 
equipo de protección personal.   
c. Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e 
instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal.   
d. Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos 
almacenados y acciones a adoptar.  
 
El personal del almacenamiento tendrá acceso a la información relativa a los 
riesgos de los productos y procedimientos de actuación en caso de emergencia, 
que se encontrará disponible en letreros bien visibles. 
 
4. Plan de revisiones.-Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para 
comprobar la disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de 
seguridad y equipo de protección personal. Se mantendrá un registro de las revisiones 
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realizadas. El plan comprenderá la revisión periódica de:   
a. Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como 
mínimo una vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del 
almacenamiento. Se harán constar todas las deficiencias al titular de la 
instalación y éste proveerá su inmediata reparación.   
b. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se 
revisarán periódicamente siguiendo las instrucciones de sus 
fabricantes/suministradores.   
c. Equipos y sistemas de protección contra incendios.   
5. Plan de emergencia.-Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro 
de una misma propiedad tendrá su plan de emergencia. El plan considerará las 
emergencias que pueden producirse, la forma precisa de controlarlas por el personal 
del almacenamiento y la posible actuación de servicios externos. Se tendrá en 
cuenta la aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas.  
 
El personal que deba intervenir conocerá el plan de emergencia y realizará 
periódicamente ejercicios prácticos de simulación de siniestros como mínimo 
una vez al año, debiendo dejar constancia de su realización. 
 




Artículo 55. Operación y mantenimiento. 
 
En recipientes de clase B, así como clases C y D a temperatura por encima de su punto de 
inflamación, se deberán tomar medidas para prevenir la formación de chispas por 
descarga de electricidad estática en operaciones que se realicen a través de tubuladuras 
abiertas, tales como toma de muestras, medida de nivel, etc. 
 
Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya contenido líquidos 
inflamables se vaciará y aislará del resto de la instalación con discos ciegos, lavando 
convenientemente y comprobando que su atmósfera interior no forma mezcla explosiva. 
Antes de trasladar de lugar (por ejemplo a un taller) un equipo móvil que ha contenido 
líquidos inflamables, se tomarán idénticas precauciones. 
 
Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya contenido líquidos 
inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo, asegurándose que su atmósfera es respirable 
y no inflamable. Todas las conexiones del depósito con las tuberías de entrada y salida se 
aislarán con discos ciegos. Durante el tiempo que este personal permanezca en el interior 
será vigilado desde el exterior del depósito por personas que, en caso de necesidad, puedan 
retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que se encuentre suje999to. Todo ello sin 
perjuicio de las normas que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dicte en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
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No se realizarán trabajos en caliente en ningún equipo, aunque esté abierto, aislado y 
purgado, en tanto no esté certificado por una persona competente que está libre de 
residuos inflamables y seguro para trabajar en él. 
 
En las operaciones en que se realice tratamiento de superficies metálicas mediante 
chorro abrasivo se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe 
UNE 109.104. 
 
Artículo 56. Revisiones periódicas. 
 
Independientemente de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos, se procederá anualmente a la revisión 
periódica de las instalaciones, conforme se indica a continuación: 
 
1. Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de las 
tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.   
2. En las instalaciones inspeccionables visualmente, se comprobará: el correcto 
estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, 
drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.  
3. En los recipientes y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado 
de las paredes y medición de espesores si se observase algún deterioro en el 
momento de la revisión.   
4. Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber 
efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta.  
5. Comprobación, si procede, de:  
o Reserva de agua.  
o Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad.  
o Funcionamiento de los equipos de bombeo. 
o Sistemas de refrigeración. 
o Alarmas. 
o Extintores. 
o Ignifugado.  
6. Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos.   
7. En los almacenamientos de productos que puedan polimerizarse se revisaran las 
válvulas, filtros y puntos muertos para verificar que no están obstruidos.  
 
Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 
resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
 
Apéndice 1. Relación de normas de obligado 
cumplimiento que se citan en esta instrucción técnica 
complementaria 
 
UNE 1.063:1959 Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
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UNE 23.008-2:1988 Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de 
alarma de incendio. 
 
UNE 23.033-1:1981   Seguridad contra incendios. Señalización. 
 
 
UNE 23.110-1:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 1: Designación. Duración de 
funcionamiento. Hogares tipo de las clases A y B. 
 
UNE 23.110-2:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dielectrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
 
UNE 23.110-3:1994 Extintores portátiles de incendios. Parte 3: Construcción, 
resistencia a la presión y ensayos mecánicos. 
 
UNE 23.110-4:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 4: Cargas, hogares 
mínimos exigibles. 
 
UNE 23.110-5:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 5: Especificaciones y 
ensayos complementarios. 
 
UNE 23.110-6:1996 Extintores portátiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la 
evaluación de conformidad de los extintores portátiles con la 
Norma EN 3, partes 1 a 5. 
 
UNE 23.400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm. 
 
 
UNE 23.400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm. 
 
 
UNE 23.400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm. 
 
 
UNE 23.400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm. 
 
 
UNE 23.400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. 
Procedimiento de verificación. 
 
UNE 23.500:1990    Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 
 
UNE 23.603:1983 Seguridad contra incendios. Espuma física extintora. 
Generalidades. 
 
UNE 23.604:1988 Agentes extintores de incendio. Ensayos de las propiedades físicas 
de la espuma proteínica de baja expansión. 
 
UNE 23.635:1990 Agentes extintores de incendios. Agentes formadores de 
película acuosa. 
 
UNE 23.727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 
 
Diseño de una terminal para recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos  en la explanada de la esfinge del Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria  
Página 261 de 266 
 
UNE-EN 1634-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 
cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos 
cortafuegos. 
 
UNE 51.022:1990 Productos petrolíferos y lubricantes. Determinación del punto de 
inflamación en vaso cerrado. Método PENSKY-MARTENS. 
 
UNE 51.023:1990 Productos petrolíferos. Determinación de los puntos de 
inflamación y de combustión en vaso abierto. Método 
CLEVELAND. 
 
UNE 51.024:1987 Productos petrolíferos. Determinación del punto de inflamación en vaso 
cerrado ABEL-PENSKY. 
 
UNE 109.100:1990 Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. 
Procedimientos prácticos de operación. Carga y descarga de 
vehículos-cisterna, contenedores-cisterna y vagones- cisterna. 
 
UNE 109.104:1990 Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. 
Tratamiento de superficies metálicas mediante chorro abrasivo. 
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can regard A283GrA/B/C/D 
A283GrA/B/C/D steel plate is one mainly of Carbon and low alloy steel, 
283Â steel covers low and intermediate tensile strength carbon steel plates for 
general manufacturing and constructional applications. This material is normally 
supplied in the rimmed or semi
the economical production of assemblies requiring a considerable amount of 
forming. Variations in low temperature impact properties are great and these 
steels are not recommended for those applications requ
notch toughness 
 
    
    
 A283C 
ASTM 
    
    
    
Chemical analysis -% by mass*
Chemical  C≤ 16mm  
elements  max  
%,by mass  0 .17  
de la Luz de Las Palmas de Gran 
Página 
Henan BEBON international co.,ltd
 ASTM A283GrA/B/C/D steel plate, under ASTM
steel plate as Carbon and low alloy steel 
-killed types of steel and is particularly suitable for 
iring low temperature 
 Comparison of steel grades     
 EN10025:1990   FE 360 B     
 DIN17100    ST37-2     
 NFA 35-501    E24-2     
 JIS3101    SS400     
 EN 10025-2    S235JR     
 UNI7070   FE 360 B     
           
C>16mm Si  Mn  P  
 max max  max  max.  
0 .20 --   1 .40   0 .045  
Canaria  
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 standard, we 
 ASTM A 
   
   
   
   
   
   
   
   
S  
max.  
0 .045    
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Mechanical properties                
  Yield TensileStrengthRm  Fracture    Notch Impact  
thickness StrengthReH  [N/mm2]transv. 
Elongation[%
]  Energy1)Ch Vcomplete  
  [N/mm2]      transv. min.  samplelongitud. min [J]  
  transv.min.                
t ≤ 16mm 235                 
t >16mm 225                 
t < 3mm    360-510        
20 degree 
 
t ≥ 3mm    340-470                    27J  
Up to 1 .5mm        16                       
1 .51-2.00mm        17          
2 .01-2.50mm        18          
              
2 .51-2.99mm        19  




Bebon steel —— The most professional exporter on shipbuilding steel 
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16.3. ANEXO C: PLANOS DE DISEÑO. 
 
 
